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R T LEGENDA  simbologia per planimetrie L.C.
Tipologia LSU14a | LSU14b | LSU14c | LSUl6a | LSU1e6b | LSUl6c | LSU18a | LSU18b | LSU18c | LSU20a | LSU20b | LSU20c | LSU22a | LSU22b | LSU22c | LSU24a | LSU24b | LSU24c | PO_1bin | PO_2bin 3
dr. 175
CROCICCHIE FASE 27 4 0 0 1 1 0 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 = Sostegni TE. | o] |- ey i
= ¥ 500 /225 m2z | e @ Sezionatori manovra manuale
Tipo "M" Lo PR30 @ . . .
B— R— PPO2 Aggr27 Sezionatori manovra elettrica
TABELLA RIEPILOGATIVA FONDAZIONI TE POSO-28 " as @ Sezi ‘o
i i INeret I (N 2 ezionatori in telecomando
Tipologia B0 Boa B1 B2 B3 | B3a | B4 B5 | B6 | B6M | PO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 P6M | BLO-POT1 | BLO-POT2 F— = - e = e @; Commutatort con lama di terg
CROCICCHIE FASE 2% 0 4 0 8 12 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 o R Tipo 13U 0 160 o 173 K% Sedonotri o coma 3 W
o Salvo diversa prescrizione, lo strapiombo
Punto fisso Lunghezza [km] N neguti\(o ‘ind_icq‘l'ir}cli?azione del sostegr]o
IMPIANTO TE N° Condutt Ti Condutt D t E/R/G A t F/R/G @ verso il/i binario/i di corsa sostenuto/i.
onduttura ipo Conduttura a sostegno /R/ sostegno /R/ P T— A10R | 308 | 320F | 520 % ‘ ‘
CROCICCHIE FASE 24 2-2 440R 2 R 78 R 40 1,123 5 solati per pali Condutture i contato Ative
L w T.T. non isolati per pCI|I Lsu TIA - TIB - TIC per e Condutture di contatto Inattive
3 220F 19 30 F 0,205 o— TTAl AIime:ntoto‘ri o— |C 540 — 440 - 320 Pardfil
4 220F 42 F 51 0,232 o— TICa Punti Fissi LC 540 - 440 - 320 ‘
J RA. condutture con 1 fune fissa e un Kevlar stralli P.F.
SOMMANO 1,123 0,000 0,000 0,437 — filo' regolato (LC 220 mmq. c.p.) —  — . . Linee di dlimentazione 3 Kv. c.c. (1 cond.)
)__éj R.A. condutture con 1 fune regolata e un Line di dlimentazione 3 K 9 cond
IMPIANTO TE Conduttori Da sostegno A sostegno Lunghezza [km] | — filo regolato (LC 220 mmg. 0 270 mmgq. c.p.r.) ——--—— —--—  linee di dlimentazione 3 Kv. c.c. (2 cond,)
R.A. condutt 1 fune fi d - ... ——_  Llinee di dlimentazione 3 Kv. c.c. (3 cond.
CROCICCHIE FASE 2/ 2 TACSR 20 58 0,827 L et S 590 g opt © nee di dimentazione 3 K. .. (3 cond)
RA. condutture con 1 fune regolata e due —— —  Traversata alimentazione 3 Kv. c.c. (2 cond.)
SOREARG 0.5 — ﬁﬁ fili regolati (LC 320 mmg. c.pr. Linee di alimentazione 10 Kv. c.a. (3 cond.)
Y A A L Trefolo in Accio
ofgmA-~  Tensorex —_—— - - - —  Binario non elettrificato
<< QOrmeggio fisso isolato
I Isolatore Attraversamento aereo (1 corda Cu 120 mmq.)
X Punto Fisso
= Isolatore di sezione — CRPIE. (1 corda TACSR @ 15,82)
- CRP.IE (2 corde TACSR @ 15,82)
CO Ormeggio isolato corde C.P.T.E. (Is. ad anello 1624) - CRPTE. (i 1 tref. Aluminio — vecchi impiant])
o o . . _______ CRPIE (n 2 tref. Alluminio — vecchi impianti.)
i} fpf} Dispositivo limitatore di tensione bidirezionale N1 olare in R 190
E —m  Dispersore di terra (Cat. 779/025) -t - v 2 cuv? urflp(: u-re‘ mAHOIT: ?Z;SR ; r1n9m:2.
ke—— 14 En]  Dispersore di terra (Cat. 779/025) in pozzetto -t TTT T - covt Unipolan i Fl-=rcc '
et o © J_ Dispersore di terra profondo N.B.: per le traversate aeree, i cavallotti, le discese di alimentazione e i
I§t |_t r = tratti in cavo vengono impiegati gli stessi tipi linea sopra riportati ma,
' -2 o -2 2.27 T.P. eventualmente, anche con scala diversa
dr dr bl POT
2.25 2.25 ATTENZIONE la simbologia assume il colore/spessore di linea come di seguito riportato, nelle tavole riferite alle fasi.
L L = = - Nelle tavole riportanti la situazione Attuale e Finale, le linee/simboli a tratto spesso, sono impiegate per gli impianti a 3kV
T 5 T o B1 B1 PO 2bin e 10 kV.
i R H=9586
225 295 LSU14q LSU14q 77 Impianto ESISTENTE Colore NERO
o 5 Impianto COSTRUENDO Colore ROSSO
- - B1 B1 A
-2 -2 73 75 v , .
dr ar [ SU14q [SU14q ~ Impianto COSTRUITO in fase precedente  Colore BLU
l§ l§ 2.25 2.25 - COSTRUITO PROVVISORIO Colore MAGENTA
tr tr
) —2 bl bl
dr dr 5 & 69 7 1
225 225 [SUT4a | LSUl4a
bl B1 bl B1 Note:
65 67 | sostegni tipo LSU (e relative fondazioni) e la tipologia dei tiranti a terra (e relative fondazioni) sono stati
LSU14a LSU14a scelti in base ai tipologici RFI n° E64864b (tabella impiego pali di piena linea), E64865d (tabella impiego
blocchi di fondazione), £65026 (piloni per portali di ormeggio), E65020a (fondazioni per portali di
61 63 ormeggio). )

Per la tipologia di Tiranti a Terra (dis. E64854b), ci si & basati su una quota "P.F. — Parte superiore
st 0 blocco di fondazione” pari a quella massima indicata nel disegno delle fondazioni per i pali LSU cio& pari
ar a 0,75 m. (dis. E64864b) con la consapevolezza che i materiali realizzanti i Tiranti a Terra e la distanza

2.297 delle relative fondazioni da quelle dei pali LSU saranno in sequito da verificare e modificare in relazione al
5 reale andamento delle banchine.
ke LSU18 Lo POT La quota normale dei fili di contatto & fissata, per tutto I'impianto, a metri 5,20 su Piano del Ferro.
—2 t1 Le tavole di riferimento per la progettazione sono indicate nell’elaborato "Relazione Tecnica”.
dr dr PO 2bin
18 2.25 2.25 H=9586
g |§tr I§tr bl B2 ol B3
a
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b 52 P B2 P pa " porT P B2 R Y 12A 57 A r—
TTA 54 LSU14aq LSU18¢c A\ = 74 76 COMMITTENTE: RF]
LSU18¢ LSUT8c LSU18b PO 2bin | LSU18c LSU14a LSU18¢c A = 0 ’
H=9586 = - LSU18q LSU18q RETE FERROVIARIA ITALIANA
TTA1-7/27 53 8A — GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
oA AA 49 57 BA 55 10A e S —
) = _ 70 72
Pali tirantati tra loro con 2 Acc. @16 mm. = = ///"/ T - ar
) / Bl Bl [STr [Str
— 66 68 B3 B3 +2 +2
) LSU18a LSU18a |5 -
2.25 2.25
62 64 Bl B3 Bl B3 - | PROGETTAZIONE: "-
60 LSU18a LSU18a +2 +2 Y 4 '
PO 2bin r o ITALFERR
H=9586 — P B3 o B3 2.25 2.25 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
bl -7 |Str IStr
POT —— +2 +2
o o DIREZIONE TECNICA
dr 2.25 2.25
N — — T - - | — = ~
— 7 = ———_ = 13 Sl ——— 221 e, U.0. TECNOLOGIE CENTRO
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; K \%\ S Lsuis PM DI CROCICCHIE
! Piano di elettrificazione e circuito di protezione TE fase 2
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