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COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL

P.M. CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI

U.O. TECNOLOGIE NORD

DIREZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO

Impianti di Telecomunicazioni

ACC PM Cargnacco - Prospetto Armadi  cavi fibra ottica N3 e Rack 19" rete

Armadi posati nel Locale TLC-ACC come da elaborato:

ACC PM Cargnacco - Lay-out Fabbricato Tecnologico

IZ0900D58DBAS0201001A

ARMADIO N3 - 600X300x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

Al sezionatore

di Terra

Terminazioni LC

                    ARMADIO  NUOVA POSA

N3-B

ARMADIO N3 - 600X300x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

Al sezionatore

di Terra

                    ARMADIO  NUOVA POSA

N3-A

Attestamento Cavo 32 f.o.
ACC - dorsale A e Cavi esistenti
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Terminazioni LC
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   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

Cavo 32 f.o.
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    Locale TLC/SCC PM Cargnacco

al  giunto G.4 Km 9+027

C
a
v
o
 
3
2
 
f
.
o
.

Cavo 32 f.o. 

Udine

Attestamento Cavo 32 f.o.
ACC - Udine

C
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o
 
3
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f
.
o
.

T.32 f.o.

di relazione con ACC Udine

Cavo 32 f.o.  n° 2

Udine GA1

f.o. 17-32 cont. f.o. 17-32 cont.

T.  f.o. 1- 16

al giunto  G.3 Km 6+223

600x600x2200 mm

Armadio Rack 19"
     servizi TLC

Quadro Distribuzione

Alimentatori 24-48 V

Linee alimentazione
 da QD-TLC

L2

L1

O

I

   Shelter GSM-R Palmanova esitente

al Locale TLC Palmanova
cavo f.o. esistente

Cisco 1800 Series

DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION
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Rack 19" DATI esistente

Locale TLC - ACEI Palmanova

Rack 19" DATI esistente
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Cassetti patch panel
esistenti

Cisco 1800 Series

DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION
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Linea alimentazione
da  Presa multipla esistente
in armadio
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Remotizzatori  Flussi
su f.o .  esistenti

ACEI Palmanova

inserimento apparati remotizzazione flussi negli armadi esistenti

Armadio predisposto con linee di alimentazione
per eventuali servizi TLC e router rete CCL

mensola

mensola

AC/DC 1 AC/DC 2 AC/DC 3 AC/DC 4
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