
Vano Scala

Locale Batterie

WC

LOCALE SIAP

Locale

Trasformatori

Locale

Trasformatori

Cabina MT/bt

Locale BT2

Locale TLC

GRUPPO ELETTROGENO DA ESTERNO

n.3 Ø160

n.3
 Ø

16
0

Vano Scala

Sala ACC

Ufficio Movimeno

Vano Scala

Locale Batterie

WC

LOCALE SIAP

Locale

Trasformatori

Locale

Trasformatori

Cabina MT/bt

Locale BT2

Locale TLC

GRUPPO ELETTROGENO DA ESTERNO

n.3 Ø160

n.3
 Ø

16
0

Vano Scala

Sala ACC

Ufficio Movimeno

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

Canaletta in acciaio zincato 300x100mm per distribuzione principale

circuiti di alimentazione "Normale"

Installazione sotto pavimento sopraelevato

Canaletta in acciaio zincato 120x100mm per distribuzione principale

circuiti di alimentazione "No-break"

Installazione sotto pavimento sopraelevato

Tubo in PVC rigido Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di

alimentazione "Normale"

Tubo in PVC rigido Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di

alimentazione "No-Break"

Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di

protezione IP55 - morsettiera classe II

Montante salita/discesa

002FBP L 0 20 0
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U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE  
PM CARGNACCO 

PRG e ACC del nuovo PM di Cargnacco e 
delle opere sostitutive dei P.L. interferenti con il nuovo PM

PROGETTAZIONE:

CUP J54H17000130009

FABBRICATO - IMPIANTI LFM

ACC PM CARGNACCO
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