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Dalla Vasca

di Canosa

Campionamento -

Monte

1
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Progr. 33188,26

3
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buretta calibrata 8 mm

filtro da 1" 1/2

scala alla marinara in acciaio

valvola a sfera da 1 " 1/2

griglia di areazione

tubo in polietilene 1" 1/2

10    doccetta lavaocchi a muro

11    canalina di scolo

serbatoio in polietilene 2000 litri

Stazione di

Clorazione

Pozzetto di

raccolta acque

di scarico

PLANIMETRIA INTERVENTI

Pozzetto di

Campionamento -

Valle

Progr. 33211,46

Al serbatoio

di Foggia

Progr. 33199,86

pompa dosaggio ipoclorito e valvola antisifonamento e massima

pressione

Lancia di iniezione estraibile attacco 2" con valvola a sfera

12    misuratore di portata elettromagnetico
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Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato

PROGETTO DEFINITIVO
ACQUEDOTTO DEL FORTORE, LOCONE ED OFANTO - OPERE DI

INTERCONNESSIONE - II LOTTO: CONDOTTA DALL'OPERA DI
DISCONNESSIONE DI CANOSA AL SERBATOIO DI FOGGIA

N. Rev. Data
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DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
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Descrizione Disegnato Controllato Approvato
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Codice SAP: 21/16650
Prot. N. 45215

Data 14/07/2020
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Collaborazione alla progettazione
geom. Pietro SIMONE
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