
Pianta del Manufatto di restituzione

Sezione del manufatto di restituzione
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Saracinesca in ghisa DN 100 mm

Tronchetto in acciaio DN 100 mm

Legenda

1
Condotta in acciaio DN 900 mm
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Giunto di smontaggio DN 100 mm

Tubazione in acciaio DN 300 mm

Flangia cieca DN 300 mm PN 16

Monogiunto in PVC per attacco tubo DN 100 in acciaio con tubo DN 100 in PVC

Tubazione in PVC DN 100

Scala esterna di accesso al pozzetto

Scala interna alla marinara con guardiacorpo in acciaio zincato

Copertura in carpenteria metallica in acciaio zincato intelaiata  ed

incernierata con chiusura a lucchetto
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 Stacco in acciaio DN 200 mm

Legenda

1
 Condotta in acciaio DN 900 mm

6

7

 Tronchetto in acciaio DN 200 mm

Saracinesca in ghisa DN 200 mm

 Sfiato DN 200 mm a tripla funzione

Copertura in carpenteria metallica in acciaio zincato

intelaiata e incernierata, con chiusura a lucchetto

 Scala alla marinara in acciaio zincato
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Gabbioni metallici riempiti con pietrame
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Saracinesca in ghisa DN 100 mm

Tronchetto in acciaio DN 100 mm

Legenda

1
Condotta in acciaio DN 900 mm
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Giunto di smontaggio DN 100 mm

Tubazione in acciaio DN 300 mm

Flangia cieca DN 300 mm PN 16

Monogiunto in PVC per attacco tubo DN 100 in acciaio con tubo DN 100 in PVC

Tubazione in PVC DN 100

Scala esterna di accesso al pozzetto

Scala interna alla marinara con guardiacorpo in acciaio zincato

Copertura in carpenteria metallica in acciaio zincato intelaiata  ed

incernierata con chiusura a lucchetto
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Lastra lapidea antierosione
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 Stacco in acciaio DN 200 mm

Legenda

1
 Condotta in acciaio DN 900 mm

6

7

 Tronchetto in acciaio DN 200 mm

Saracinesca in ghisa DN 200 mm

 Sfiato DN 200 mm a tripla funzione

Copertura in carpenteria metallica in acciaio zincato

intelaiata e incernierata, con chiusura a lucchetto

 Scala alla marinara in acciaio zincato
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 Valvola a farfalla in ghisa DN 900 mm

Giunto di smontaggio DN 900 mm
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Pianta Copertura
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Particolare della botola di accesso

Pianta di copertura

Pianta

Particolare della botola di accesso

Sezione A-A

0.40 0.405.00

5.80

5

4

3

H
 
p
o
z
z
e
t
t
o

H
 
p
o
z
z
e
t
t
o

ID Sezionamento Progressiva

SF16
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21239.62

Picch.
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521

DN

(mm)
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37478.05
811
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Htubo
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H Netta interna
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ID
SCARICO Progressiva Picchetto DN H Tubo Altezza netta

interna
(m) (mm) (m) (m)

SC3 1201.28 40d 900 7.94 9.29

SC4 3261.63 94a 900 4.60 5.95
SC6 4647.09 148a 900 9.75 11.10

SC14 17515.75 471a 900 2.73 4.08

SC19 24992.92 560b 900 5.90 7.25

SC25 32768.90 699a 900 4.01 5.36

SC27 35074.22 753a 900 3.97 5.32

SC29 40454.15 861a 900 4.39 5.74

SC30 50070.97 954l 900 10.94 12.29

SC33 52945.10 982e 900 5.13 6.48

SC35 57461.17 1026b 900 2.70 4.05

SC37 59500.18 1045e 900 3.60 4.95

ID
SCARICO Progressiva Picchetto DN H Tubo Altezza netta

interna

(m) (mm) (m) (m)

SC2 202.91 10 900 2.87 4.22

SC5 3524.92 V105 900 2.14 3.49

SC7 10330.28 320 900 3.43 4.78

SC8 10765.65 329 900 2.46 3.81

SC9 11455.11 345 900 2.97 4.32

SC10 12819.94 V378 900 3.70 5.05

SC11 13698.38 401 900 4.05 5.40

SC12 14861.49 424a 900 4.35 5.70

SC13 15808.90 443 900 2.68 4.03

SC16 20551.09 514b 900 4.15 5.50

SC17 22694.83 V536 900 3.23 4.58

SC18 23223.06 542 900 4.50 5.85

SC20 25473.55 569a 900 3.20 4.55

SC21 26747.98 582 900 3.27 4.62

SC22 28596.97 615a 900 3.25 4.60

SC23 29000.40 624 900 3.13 4.48

SC24 30689.81 657 900 2.53 3.88

SC26 33898.39 724a 900 3.96 5.31

SC28 37559.20 812 900 4.64 5.99

SC31 51275.95 V966 900 2.10 3.45

SC32 52512.28 978 900 3.54 4.89

SC34 55944.43 V1012 900 4.90 6.25

SC36 58168.28 1034 900 2.90 4.25

SC38 61155.55 1060b 900 5.48 6.83

SC39 48.35 T3d 900 4.78 6.13

ID
SCARICO Progressiva Picchetto DN H Tubo Altezza netta

interna

(m) (mm) (m) (m)

ID SFIATO Progressiva Picchetto DN H Tubo Altezza netta
interna

(m) (mm) (m)

SF1 38.55 V2 2.32 3.17

SF2 400.92 16.0000 2.32 3.17

SF3 1689.48 50.0000 2.48 3.33

SF4 3299.14 96.0000 2.35 3.20

SF5 4289.65 135a 2.57 3.42

SF6 10147.72 317.0000 2.34 3.19

SF7 10588.06 325.0000 2.43 3.28

SF8 10988.97 334.0000 2.12 2.97

SF9 12019.00 357.0000 2.29 3.14

SF10 13124.34 386.0000 2.19 3.04

SF11 14092.68 406.0000 2.33 3.18

SF12 15112.43 430.0000 2.49 3.34

SF13 16788.32 V461 2.13 2.98

SF15 19718.49 506.0000 2.73 3.58

SF17a 23033.41 540.0000 2.17 3.02

SF17 23287.49 V543 2.34 3.19

SF18 25432.16 569.0000 2.10 2.95

SF19 25802.98 572.0000 2.21 3.06

SF20 27258.61 587.0000 2.41 3.26

SF21 28892.02 622.0000 2.13 2.98

SF22 29615.33 637.0000 2.13 2.98

SF23 32170.92 687.0000 2.17 3.02

SF24 33101.24 706.0000 2.15 3.00

SF25 34013.68 728.0000 2.17 3.02

SF27 40156.46 856a 2.16 3.01

SF28 49879.24 953a 2.40 3.25

SF29 51065.83 964.0000 2.34 3.19

SF30 51990.34 972.0000 2.18 3.03

SF31 52744.52 981.0000 3.57 4.42

SF32 55395.57 1007.0000 2.51 3.36

SF33 56040.32 1012a 3.32 4.17

SF34 57213.48 1024.0000 2.38 3.23

2.44 3.29

4.00 4.85

2.54 3.39

2.87 3.72

SF39 0.00 T3 3.00 3.85

SF35 57845.45 1031.0000

SF36 58939.14 1040.0000

SF37 60838.01 V1058

SF38 61196.01 V1062 900
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Pianta Copertura
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 Stacco in acciaio DN 200 mm

Legenda

1
 Condotta in acciaio DN 900 mm

6

7

 Tronchetto in acciaio DN 200 mm

Saracinesca in ghisa DN 200 mm

 Sfiato DN 200 mm a tripla funzione

Copertura in carpenteria metallica in acciaio zincato

intelaiata e incernierata, con chiusura a lucchetto

 Scala alla marinara in acciaio zincato

Il Direttore
ing. Andrea VOLPE

Elaborato
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Progettisti
ing. Rosario ESPOSITO (Responsabile del progetto)

ing. Tommaso DI LERNIA

ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA
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geom. Giuseppe VALENTINO

ing. Roberto LAVOPA
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PROGETTAZIONE

Collaborazione alla progettazione
geom. Pietro SIMONE

POZZETTO DI SCARICO PRINCIPALE

POZZETTO DI SCARICO SECONDARIO
POZZETTO DI SFIATO

POZZETTO DI SEZIONAMENTO

G.11.1
Pozzetti di sfiato, scarico e sezionamento

Piante e sezioni
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SCALA 1:50

POZZETTI DI SCARICO PROFONDI: SC3, SC6 E SC30

psimone
volpe


psimone
Pellegrini


psimone
Pellegrini


psimone
Roserie


psimone
Michelangelo


psimone
Tommy


psimone
saliola trasp


psimone
valentino


psimone
Roberto Lavopa


psimone
Simone



