
Torrino di Barletta

Condotta di scarico e di troppo

pieno DN 500 in acciaio

Pozzetto di confluenza

condotte di scarico al

manufatto di restituzione

Presa per il serbaotio di

Barletta - Condotta di progetto

DN 600mm acciaio

Pozzetto di scarico

condotta DN 1600

Collegamento Opera 9 - Serbatoio di

Barletta DN 600mm acciaio esistente

Al Torrino di Trani-Bisceglie

- DN 1600 mm

Nuovo Pozzetto

di Regolazione

Interventi presenti dal progetto Locone II Interconnessione

Tubazione esistenti e/o previste da altri progetti

Opere esistenti e/o previste da altri progetti

Pozzetto di Confluenza

CONDOTTA DI SCARICO

DI PROGETTO SS170

DN 900 mm IN PVC

Pozzetto di Scarico

Condotta di scarico e di troppo

pieno DN 500 in acciaio

Presa DN 500 per il

Serbatoio di Molfetta

Interventi presenti dal progetto Locone II Interconnessione

2

3

4

5

1
Giunto dielettrico DN 1200 mm

6

7

Valvola a farfalla DN 1200 mm

Pezzo speciale per cambio diametro DN 1600/DN 800

Piatto cieco DN 1200 - Predisposizione per Bari

Giunto di smontaggio a soffietto DN 1200 mm

8

9

10

11

12

Botola di accesso e ispezione

13

14

Tubazione esistenti e/o previste da altri progetti

Opere esistenti e/o previste da altri progetti

1

2

3

3

2

2

3

4

5

Valvola a farfalla DN 500 mm

Giunto di smontaggio a soffietto DN 500 mm

6

7

Pezzo speciale per cambio diametro DN 500/DN 300

Valvola a fuso DN 300 mm

9

7

6

Saracinesca DN 150 mm

10

Condotta di scarico DN

900 in PVC per il

manufatto di restituzione

Saracinesca DN 350 mm

Giunto di smontaggio DN 350 mm

11

12

4

Valvola a fuso DN 800 mm con attuatore elettrico

Dall'opera di disconnessione di

Canosa (in progetto) DN 1600 mm

Nuovo Pozzetto

di Regolazione

14

14

4

Giunto di smontaggio a soffietto DN 800
15

Valvola a farfalla DN 800
16
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PLANIMETRIA GENERALE

PIANTA DELLO STATO DI FATTO E DELLO STATO DI PROGETTO PIANTA

SEZIONE AA

SEZIONE BB
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INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO

Scala 1:100
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Progettisti
ing. Rosario ESPOSITO (Responsabile del progetto)

ing. Tommaso DI LERNIA

ing. Michelangelo GUASTAMACCHIA

ing. M. Alessandro SALIOLA

geom. Giuseppe VALENTINO

ing. Roberto LAVOPA

Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Pellegrini

Il Responsabile Ingegneria di Progettazione
ing. Massimo PELLEGRINI

PROGETTAZIONE

Collaborazione alla progettazione
geom. Pietro SIMONE

G.9.3.1
Torrino di Barletta: planimetria, pianta e sezione degli

degli interventi previsti dal progetto II Interconnessione
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