QG4 - QUADRO GENERALE GALLERIA CALTANISSETTA RETE NORMALE/EMERGENZA

CONSEGNA MT
POTENZA 1020 kW
TENSIONE 20 kV *
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CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001
Dal km 44+000 allo svincolo con I'A19
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SCHEMI GENERALI UNIFILARI
CABINA K4 - GALLERIA CALTANISSETTA - SCHEMA GENERALE UNIFILARE
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Novembre 2011 |Rif. Istruttoria prot. CDG-0141142-P del 19/10/11 R. TARSI G. MONORCHIO M. LITI P. PAGLINI

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI
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NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE RSTNPE RSTNPE RSTNPE RSTN 5 RSTNPE 6 RSTNPE 7 [RSTNPE 8 [RSTNPE 9 [RSTNPE RSTNPE RSTNPE] 12 RSTNPE] 13 RSTNPE RSTNPE] 15 [ SNPE 16 SNPE 17 [ TNPE 18 RSTNPE] 19 RNPE 20 [RSTPE 21 RSINPE] 22 SNPE 23 TNPE 24 [ RNPE SNPE 26 TNPE RSTNPE] 28 RSTNPE] 29 [RSTNPE RSTNPE] 31 TR2 TR3 TR4
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE GENERALE GENERALE PULSANTE DI SGANCIO| ~ SCARICATORE MISURE RIF ALIMENTAZIONE RPT — 3x23 KVA P1 P2 P3 P4 RIS RIS LF LP FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 FM7 FM8 RIS FMO9 FM10 FM12
RETE NORMALE RETE NORMALE RETE EMERGENZA | DELLE ALIMENTAZIONI | DI SOVRATENSIONE RIFASAMENTO A QUADRO QBT4  |REGOLATORE RINFORZO|  ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE RISERVA RISERVA LUCE LUCE PRESE MONOFASE PRESE TRIFASE RESISTENZA MOTORE TORRINI ESTRAZ. MONOSPLIT MONOSPLIT ARMADIO RISERVA ALIMENTAZIONE BY-PASS ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE 500 kVA 500 kVA 1600 kVA 1600 kVA
ARRVO DA TRAFO | ARRNO DA TRAFO | DA GRUPPO 500 KVA | DI CABINA ELETTRICA GRADINI DA 100kVAr | SVINCOLO CL SUD | IMB. LATO AGRIGENTO PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE FABBRICATO PIAZZALE FABBRICATO FABBRICATO ANTICONDENSA CANCELLO LOCALE TECNICI LOCALE DATI LOCALE UPS DATI UPS DA 200 kVA UPS DA 200 kVA POMPA PILOTA ELETTROPOMPA P1
TIPO APPARECCHIO NS800 N NS800 N NSX630 F STl NSX160 E NSX160 E NG125 N C60 H C60 H 60 H C60 H 60 H €60 H C60 N C60 N C60 N 60 H C60 N C60L—MA C60 H C60 N C60 N 60 N €60 N NSX630 F NSX630 F NG125 N NG125 N 20 k\V 20 k\V kV
INTERRUTTORE | lcu [KA] 50 50 36 16 16 25 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15 20 25 15 20 20 20 20 36 36 25 0,4 0,69 0,69
N. POLI [1n [A] 4P 800 4P 800 4P 630 34N 32 4P 160 4P 50 4P 100 4P 10 10 10 4P 10 4P 10 10 2P 10 2P 10 2P 16 4p 16 2P 16 3 16 4P 16 2P 10 2P 10 2P 16 10 2P 16 16 4P 630 4P 250 100 4P QUADRO DI COMANDO E
CURVA/SGANCIATORE Microl2.0 MicrolL2.0 Microl2.3 Microl.2.2 TM=D C C C C C C C C C C C C MA C C C C C Microl2.3 MicrolL2.3 CONTROLLO A BORDO
Ir [A] tr [s] 800 1x 800 I 630 1x 160 1x 45 0,9x 100 10 10 10 10 10 16 16 16 16 10 10 16 16 405 0,9x 63 0,9x 100 GRUPPO ELETTROGENO
Isd [A] tsd [s] 8000 10x 8000 10x 6300 10x 1600 10% 500 1000 100 100 100 100 100 160 160 160 20 160 100 100 160 160 4050 10x 630 10x 1400 RIFASAMENTO
i [A] \ |
lg [A] tg [s] \
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE RHI9M A RH99M A RHI9M A Vigi ME A Vigi ME A Vigi A si I/S/R| Vg AC AC AC Vigi AC Vigi AC AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC AC Vigi AC AC CAVO FG7R 3(2x150) 7,5 kVAr \ }
ldn [A] tdn [ms] 1 Istantaneo | Istantaneo 1 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,5 0 0,5 Istantaneo Istantaneo Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo Istantaneo 0,03 Istantaneo Istantaneo +1x150+PE mmg \ |
CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D09 ACT ACT LC1D09 ACT LC1D09 ACT LC1D09 ACT LC1D09 ACT LC1D09 AC3 LC1D09 ACT LC1D09 ACT LC1D09 ACT — \ |
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ n [A] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 230 [4 poli] 25 [ 230 [4 poli] 25 | 230 [4 poli] 25 | 230 [4 poli] 25 \ \ \ \ \ 230 |3 poli] 25 \ \ \ \ 230 |3 poli| 25 | 230 [3 poli] 9 [ 230 |4 poli| 25 | 230 [3 poli] 25 | 230 |3 poli| 25 \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \
TERMICO TIPO Irth [A] LRDO5 0,6 &\k BLINDOSBARRA
o o ebl —_—— CV0 FOTR 7(15185) » S s
: +1x185+PE mmg \
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FG7R 43 FGTR 43 FGTR 43 FGTR 43 FG7OR 61 FG7OR 43 FGIM! 13 13 13 FGTM! 13 FG7R 13 FGTR 61 FGTR 13 FGTR 13 NO7V—K 3 FG7OR 61 FGTR 13 FG7OR 13 FG7OR 13 FG7OR 13 FG7OR 43 FG7O0R 43 43 | FTG100M1 L | \
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] \ \ \ 2x185 [ 1x185 [ 1x185 | 2x185 [ 1x185 | 1x185 | 2x185 | 1x185 | 1x185 \ \ \ \ \ 1150 [ 1x95 | 1x95 [1x120 [1x120 ] 1x70 [ 1x35 | 1x25 [ 1x25 | 1x25 [ 1x25 [ 1x25 | 1x25 [ 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x25 | 1x25 [ 1x25 | 1x25 | 1x25 \ \ | 125 [ 125 [ 125 | 125 125 [ 1x25 | x4 | 1x4 | x4 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | x25 [ 1x25 [ 1x2,5 [ 1x2,5] [ 125 it [ et | xd | d | ot | ok | ik | oxd | oixd [ 125 [ 1x2,5 [ 12,5 \ \ 1x150 | 1x95 | 1x95 [1x150 | 1x95 | 1x95 25 | 1x16 | 1x25 | 1x | |
b [A] 1z [A] 630,93 816 630,93 816 630,93 816 0 444 43,3 235,6 96,5 128 7 80 80 80 6,4 80 6,3 37 3,4 32 13,6 50 15,2 58 2,4 24 05 24,8 2,6 45 7,3 49 7,3 49 4.8 36 401,3 444 401,3 444 105 88,21 \
Un [V] Pn kW] 400 400 400 400 370 400 0 400 27 400 400 4,39 4,07 4,32 400 3,96 230 13 230 0,7 230 2,82 400 7.9 230 0.5 400 0,25 400 16 230 15 230 15 230 1 400 400 3.7 400 [ 55 | } |
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc_max_[KA] 9 11,2 9 11,2 6,8 7,22 3,9 5,3 0,6 1,6 4,1 8,7 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 w 2,5 0,5 1,3 15 3,7 2,1 5,6 5,6 8,5 0,9 15 0,5 1,6 0,8 2 0,8 2 1 2,5 7,7 10,6 7.7 10,6 7.9 3,7 | |
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 0,4 20 0,4 20 0,4 20 0,4 800 3,5 20 0.9 410 3 2,8 2,9 410 2,7 10 0,8 20 0,9 10 1 10 0,6 1 0,4 20 04 30 0,6 20 1 20 1 10 0,7 10 0,7 10 0,7 0,4 20 | }
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GRUPPO STATICO DI T - |
RIFA QGBT4 RP1 - 3x23 kVA CONTINUITA' DA 200 kVA UPS | r |
AUTONOMIA 2 h | |
RIFASAMENTO AUTOMATICO QUADRO GENERALE REGOLATORE DI POTENZA | | L |
\
DA 65 kVAr SV. CALTANISSETTA SUD ILLUMINAZIONE DI RINFORZO | | }
\
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11.1.2 11.1.3 L1.1.4 L1.1.5 L1.1.6 11.1.7 | NUMERAZIONE MORSETT) 10.1.4 10.1.4 10.1.5 10.1.6 10.1.8 10.1.9 L0.1.11 10.1.15 L0.1. 10.1.24 10.1.25 10.1.26 10.1.27
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE RSTNPE 2 RSTNPE 3 [RSTNPE 4 [RSTNPE 5 [RSTNPE [RSTNPE 7 [RSTNPE 8 [RSTNPE 9 RSTNPE | } NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE RSTNPE RSTNPE RSTNPE RSTN 4 5 RSTNPE 6 RSTNPE 6 RSTPE 7 [RSTPE 9 [RSTPE 11 [RSTPE 12 13 [RSTPE 17 20 26 [RSTPE 27 [RSTPE 28 [RSTPE 29 [RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO GRP1 LS R1 R2 R3 R4 RS R6 RIS DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE GENERALE GENERALE PULSANTE DI SGANCIO| ~ SCARICATORE MISURE RIF VENTILATORE V1 VENTILATORE V2 VENTILATORE V3 VENTILATORE V4 VENTILATORE V5 VENTILATORE V6 VENTILATORE V7 VENTILATORE V8 VENTILATORE V9 VENTILATORE V10 VENTILATORE V11 VENTILATORE V12 VENTILATORE V25 VENTILATORE V26 VENTILATORE V27 VENTILATORE V28 VENTILATORE V29 VENTILATORE V30 VENTILATORE V31 VENTILATORE V32 VENTILATORE V33 VENTILATORE V34 VENTILATORE V35 VENTILATORE V36
| |
GENERALE LAMPADE RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RINFORZO RISERVA \ | RETE NORMALE RETE NORMALE RETE EMERGENZA | DELLE ALIMENTAZIONI | DI SOVRATENSIONE RIFASAMENTO A
SPIA (BARICENTRO) (BARICENTRO) (BARICENTRO) (BARICENTRO) (BARICENTRO) (BARICENTRO) \ | ARRIVO DA TRAFO | ARRIVO DA TRAFO |DA GRUPPO 1600 kVA| DI CABINA ELETTRICA GRADINI DA 100KVAr
TIPO APPARECCHIO \ STl C60 N €60 N C60 N 60 N €60 N C60 N €60 N \ | TIPO APPARECCHIO NS2000 N NS2000 N NS2000 N NS630 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L NSX160 L
INTERRUTTORE | lcu_[KA] 10 10 10 10 10 10 10 \ | INTERRUTTORE | leu [KA] 65 65 65 35 20 20 20 20 20 20 20
N. POLI [1n [A] 4 100 34N 32 # | 2 # ] 2 # | 20 \ # ] 2 | 2 4P 20 | \ N. POLI [1n [A] 4P 2000 4P 2000 4P 2000 34N 32 3P | 630 3p 63 3P 3P 63 3P 3P 63 3p 63 3P 3P 63 3P 3P 3P 63 3P 63 3P 63 3P 63
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C | CURVA/SGANCIATORE Microl2.0 Microl2.0 MicroL2.0 STR23SE/SV M-G e M= TM=G ™M-G e M= M= M= M= =G M=
\
Ir [A] tr [s] 20 20 20 20 20 20 | \ Ir [A] tr [s] 1800 0,9x 1800 0,9x 800 0,4x 504 | 08x 1x | 504 0,8x 50,4 50,4 0,8x 50,4 50,4 0,8x 50,4 0,8x 50,4 50,4 0,8x 50,4 50,4 50,4 0,8x 50,4 0,8x 50,4 0,8x 50,4 0,8x
Isd [A] tsd [s] 200 200 200 200 200 200 } \ Isd [A] tsd [s] 18000 10x 18000 10x 8000 10x 5040 10x 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
i [A] \ i [A]
g [A tg ] | | g (1 tg [
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC | \ DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE RH21M A RH21M A RHIIM A RHIIM A RHIIM RHI9M A RHIIM RHI9M A RHIIM A RHIIM RHI9M A RHI9M RHI9M RHIIM A RHI9M A RHIIM A RHI9M A
ldn [A] tdn [ms] 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo ‘ | ldn [A] tdn [ms] 0,03 Istantaneo 0,03 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 0,3 Istantaneo 0,3 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 0,3 Istantaneo 0,3 0,3 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D09 ACT LC1D0Y ACT LC1D09 ACT LC1D09 LC1D09 ACT LC1D09 ACT | | CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D80 AC3 LC1D80 LC1D80 AC3 LC1D80 LC1D80 AC3 LC1D80 AC3 LC1D80 LC1D80 AC3 LC1D80 LC1D80 LC1D80 AC3 LC1D80 AC3 LC1D80 AC3 LC1D80 AC3
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [In [A 230 [4 poli[ 25 [ 230 [4 poli] 25 | 230 [4 poli] 25 | 230 [4 poli] 25 | 230 [4 poli] 25 | 230 [4 poli] 25 | TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI 230 [3 poli] 80 [ 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 |3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 |3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli| 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli[ 80 [ 230 [3 poli| 80 | 230 [3 poli[ 80 | 230 [3 poli] 80 [ 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 |3 poli] 80 | 230 |3 poli] 80 | 230 [3 poli] 80 | 230 |3 poli] 80 | 230 [3 poli| 80 | 230 |3 poli] 80
| |
TERMICO TIPO Irth [A] \ | TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI n [A] 3+N 6 \ | FUSIBILE N. POLI n [A] 3+N 6
ALTRE APP. | TIPO MODELLO \ | ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FGIM! 13 FGIM! 13 FGTM! 13 FGIM! FGIM1 13 FGIM! 13 \ | CONDUTTURA | TIPO_ISOLAMENTO | POSA FGTR 43 FTG10M1 41 FTG10M! FTG10M1 41 FTG10M 1 FTG10M1 41 FTG10M1 41 FTG1OM1 FTG1OM1 41 FTG1OM1 FTG10M1 FTG10M! 41 FTG10M1 41 FTG10M 1 41 FTG10M1 41
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmgq 125 | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 1x16 | 1x16 | 1x25 [ 1x16 [ 1x16 | 1x25 | 1x16 [ 1x16 \ SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq 1x185 1x95 | 1x10 1x10 | 1x10 1x16 1x16 | 1x16 1%25 1x25 | 1x25 1x25 | 1x25 1%25 1x25 1x95 1x16 1x25 1x25 | 1x25 1x25 | 1x95 1x50 | 1x95 1%50
\
b [A] 1z [A] 16 141 16 141 16 141 16 141 16 141 | \ b [A] Iz [A] 602,5 2000 602,5 2000 602,5 2000 105 533 26,6 75 26,6 26,6 100 26,6 26,6 127 26,6 127 26,6 26,6 127 26,6 26,6 26,6 127 26,6 127 26,6 233 26,6 233
Un [V] Pn kW] 400 10 400 10 400 10 400 400 10 400 10 | \ Un [V] Pn kW] 690 648 690 648 690 648 690 88 690 27 690 690 27 690 690 27 690 27 690 690 27 690 690 690 27 690 27 690 27 690 27
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc_max_[KA] 8,7 0,2 0,7 0,2 0,7 0,2 0,7 , 0,2 0,7 0.2 0,7 | \ FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_max [KA] 12,2 15,6 12,0 15,6 12,8 13,39 12,6 14,9 0,5 0,8 0,5 0,5 0,9 0,5 0,7 1,1 0,7 1,1 0,6 0,6 0,9 0,6 0,7 05 0,9 0,5 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 410 33 410 3,3 410 3,3 410 410 3,3 410 3,3 } \ LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 0,1 20 0,1 20 0,1 15 0,1 275 3,7 275 375 3,2 375 475 2,6 475 2,6 575 575 3,2 2020 310 610 34 610 3,4 2020 3.4 2020 3.4
| ‘ |
| |
| |
| |
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | |
\
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1 g L ﬁ Q3.1.2 ﬁ Q3.1.3 ﬁ Q3.1.4 ﬁ Q3.1.5 ﬁ Q3.1.6 ﬁ Q3.1.7 ﬁ Q3.1.8 ﬁ Q3.1.9 ﬁ Q3.1.10 ﬁ Q3.1.11 ﬁ Q3.1.12 ﬁ Q3.1.13 ﬁ Q3.1.14 ﬁ Q3.1.15 ﬁ Q3.1.16 ﬁ Q3.1.17 Q3.1.18 Q3.1.19 ﬁ Q3.1.20 ﬁ Q3.1.21 ﬁ Q3.1.22 ﬁ Q3.1.23 ﬁ Q3.1.24 ﬁ Q3.1.25 Q3.1.26 ﬁ Q3.1.27 Q3.1.28 ﬁ Q3.1.29 ﬁ Q3.1.30 Q3.1.31 ﬁ Q3.1.33 Q3.1.34 Q3.1.35 Q3.1.36 Q3.1.37 Q3.1.38 Q3.1.39 Q3.1.40 Q3.1.41 Q3.1.42 Q3.1.43 Q3.1.44 Q3.1.45 Q3.1.46 Q3.1.47 Q3.1.48 Q3.1.49 Q3.1.50 Q3.1.51 Q3.1.52 Q3.1.53 Q3.1.54 ﬁ Q3.1.55 ﬁ Q3.1.57
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Ct3.1 35 Ct3.1.38 Ct3.1.44 Ct3.1.45 Ct3.1.46 Ct3.1.47/ Ct3.1.48
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: AL PLC AL PLC Ll oz LA o9 C13.1.03 C13.1.24 C13.1.26 e [P [P [P
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
STRUMENTO 7 T " T T T T T T T 7 T T T r T " 2 " T T r T " T T " T T T T T T r T T T T T T
MULTIFUNZIONE /. N /. N /. /. N /. N /. N /. N /. N /. N /. N /. N /. N /. N / N /. N /. N /. N N N /. N
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Y Y Y Y Y \ Y y Y y y y Y y y y y Y Y y y y y Y y y y y Y y Y y y
13.1.2 1. 13.1.4 13.1.5 13.1.6 13.1.7 13.1.8 13.1.9 13.1.10 131,11 13.1.12 13.1.13 13.1.14 13.1.15 13.1.16 13.1.17 13.1.18 13.1.19 13.1.20 13.1.21 13.1.22 13.1.23 13.1.04 13.1.25 13.1.27 13.1.29 13.1.30 13.1.32 13.1.38 13.1.45 13.1.46 13.1.47 13.1.48
NUMERAZIONE CIRCUITO DISTRIBUZIONE RSTNPE 2 RSTNPE 3 [RSTNPE 4 RSTNPE 5 RSTNPE 7 | RNPE 8 [RSTNPE 9 RSTNPE] 10 RSTNPE[ 11 RSTNPE RSTNPE RSTNPE[ 14 RSTNPE[ 15 [RSTNPE RSTNPE] 17 RSINPE] 18 RSTNPE[ 19 [RSTPE 20 [RSTPE 21 | SNPE 22 [ TNPE 23 | RNPE 24 RSTNPE] 25 RSTNPE] 26 [RSTNPE RSTNPE] 28 [ TNPE RSTNPE] 30 RSTNPE[ 31 [ TNPE | RNPE 33 [RSTPE [RSTPE [RSTPE 46 [RSTPE 47 [RSTPE 48 [RSTPE 49 [RSTPE 56 RNPE 58 TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO GENERALE MISURE PS1 PS2 PS3 PS4 ST LS2 1S3 1S4 1S5 LS6 LS7 LS8 1S9 LS10 K 1512 1513 [S14 1515 1516 1S17 1518 LS19 1520 1522 1524 ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE VB51 VB52 VB61 VB62 RIS RIS
RETE SICUREZZA ILL. PERMANENTE ILL. PERMANENTE ILL. PERMANENTE ILL. PERMANENTE | RIV. DI LUMINANZA | PANNELLI F/C/ALFA | PANNELLI F/C/ALFA PANNELLO A MESS. VAR SEGNALETICA SEGNALETICA SEGNALETICA SEGNALETICA S0S S0S SWITCH E APP. RETE | SWITCH E APP. RETE | ALIM. PORTONI ALIM. PORTONI ARMADIO ~ CENTRALI | ARMADIO CENTRALE | ARMADIO CENTRALE | LUCE EVACUAZIONE | LUCE EVACUAZIONE | LUCE EVACUAZIONE | LUCE EVACUAZIONE | RIVELATORE SAGOMA | SENSORI CO/OP/AN | SENSORI CO/OP/AN AUSILIARI AUSILIARI CIRCUITI DI VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 VENTILATORE 2 VENTILATORE 3 VENTILATORE 4 VENTILATORE 5 VENTILATORE 6 VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 VENTILATORE 3 VENTILATORE 4 VENTILATORE 5 VENTILATORE 6 VENTILATORE 1 VENTILATORE 2 RISERVA RISERVA
CONTINUITA' ASSOLUTA|CONTINUITA' ASSOLUTA|CONTINUITA’ ASSOLUTA|CONTINUITA” ASSOLUTA|  LATO AGRIGENTO DIR. A19 DIR. AG "MVG2” DIR. A19 N DIR. A19 S DIR. AG N DR. AG S DIR. A19 DIR. AG DIR. A1 DIR. AGRIGENTO BP CARRABILE 3 BP CARRABILE 6 IMPIANTI SPECIAL vee RADIO DIRA19 EMERGENZA | DIRA19 SORPASSO | DIRAG EMERGENZA | DIRAG SORPASSO DIRA19 DIR.AG QUADRO GRUPPO ELETTROGENO SGANCIO BYPASS PED. 2 BYPASS PED. 2 | BYPASS PED. CAR. 3 | BYPASS PED. CAR. 3 | BYPASS PED. CAR. 3 | BYPASS PED. CAR. 3 | BYPASS PED. CAR. 3| BYPASS PED. CAR. 3| BYPASS PED. 4 BYPASS PED. 4 BYPASS PED. 5 BYPASS PED. 5 | BYPASS PED. CAR. 6 | BYPASS PED. CAR. 6 | BYPASS PED. CAR. 6 | BYPASS PED. CAR. 6 | BYPASS PED. CAR. 6 | BYPASS PED. CAR. 6| BYPASS PED. 7 BYPASS PED. 7
TIPO_ APPARECCHIO INS500 STl C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N V2 V2 C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N C60 N 60 N C60 N V2 Gv2 V2 V2 C60 N C60 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 20 20 20 10 10 10 20 10 20 50 50 50 50 20 20
N. POLI [1n [A] 4 500 3+N 32 4P 10 4P 10 4P 10 2P 10 4P 16 4P 16 4P 10 4P 10 10 10 4P 10 4P 10 10 4P 10 4P 10 3 2,5 3 2,5 2P 16 2P 10 2P 10 4P 10 4P 10 4P 10 10 2P 10 10 4P 10 P ] 10 10 2P 6,3 6,3 3 6,3 3 6,3 3 6,3 3 6,3 2P 10 2P 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C C C C C C C C C C LEO7 LEQ7 C C C C C C C C C LE10 LE10 LE10 LE10 C C
Ir [A] tr [s] 10 10 10 10 16 16 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Isd [A] tsd [s] 100 100 100 100 100 160 160 100 100 100 100 100 100 33,5 33,5 160 100 100 100 100 100 100 100 100 100 78 78 78 78 100 100
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC AC AC Vigi AC Vigi AC AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC AC Vigi AC AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo Istantaneo Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,03 |lstantaneo| 0,05 |lIstantaneo| 0,05  |lIstantaneo| 0,05  |Istantaneo| 0,05  |lIstantaneo| 0,05  |lIstantaneo Istantaneo | 0,05 |Istantaneo Istantaneo | 0,05 |Istantaneo 0,5 Istantaneo 0,5 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE LC1D09 ACT LC1DDY ACT LC1D09 ACT LC1D09 LC1K06 AC3 LC1KO6 AC3 LC1D09 ACT LC1D09 ACT LC1D09 ACT ACT AC3 LC1K0B AC3 LC1KD6 AC3 LC1K06 AC3 LC1K0B AC3 LC1K06 AC3 LC1K06
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] \ \ \ \ \ 230 [4 poli] 25 | 230 |4 poli] 25 | 230 [4 poli[ 25 | 230 [4 poli] 25 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 230 [3 poli] 6 [ 230 |3 poli] 6 \ \ \ \ \ \ 230 [4 poli] 25 | 230 |4 poli] 25 | 230 [4 poli[ 25 | 230 [4 poli] 25 \ \ \ \ \ \ \ 230 |3 poli] 230 |3 poli] 230 [3 poli] 6 | 230 |3 poli] 230 |3 poli| 230 [3 poli] 6 | 230 |3 poli] 230 |3 poli] 230 [ 3 poli] 230 [3 poli] 230 [ 3 poli] 230 [3 poli] 6 [ 230 [3 poli] 6 [ 230 [3poli] 6 | 230 [3 poli] 6 | 230 [3 poli] 6 | 230 |3 poli] 230 [3 poli] 230 [3 poli] 230 |3 poli] 230 [ 3 poli] 230 [3 poli] \ \ \ \
TERMICO TIPO Irth [A] LR2K0308 2 LR2KD308 2 4 LR2K0312 4 LR2K0312 4 LR2K0312 4 LR2K0312 4 LR2K0312 4 LR2K0312
FUSIBILE N. POLI n [A] 3+N 6
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA FTG10M1 13 FTG10M1 13 FTG10M! 13 FTG10M1 FG7R 61 FGTM!1 13 FGTM! 13 FG70R 61 FTG10M1 13 13 FTG10M1 13 FTG10M1 13 FTG10M1 13 FTG10M1 13 FGM!1 13 FGTM! 13 FTG10M1 61 FTG10M1 61 FG70R 13 FG7OR 13 FG7OR 13 FTG10M! 13 FTG10M1 13 FTG10M1 13 13 FGTM! 13 13 FGTM! 13 FGTR 13 13 FGTR 61 | FTG100M! 61 FTG100M1] 61 [FTG100M1]| 61 |FTG100M1| 61  |FTGI00M1] 61 | FTG100MI
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] \ \ \ \ \ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 | 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 [ 1x25 | 1x25 [ 1x25 | 1x25 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x50 | 1x50 [ 1x25 | 1x50 [ 1x50 [ 1x25 | 1x4 [ 1x4 [ x4 | 1x10 [ 1610 [ 1x10 [ 1x16 [ 1x16 [ 1x16 | 1x16 [ 1x16 [ 1x16 | 1x6 [ 1x6 | 1x6 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 | 1x16 [ 1x16 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 [ 1x16 | 1x25 [ 1x25 [ 1x16 | 1x6 | [ 1x6 | 1x10 | [ 10 [1x2,5 [1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x10 [ 1x10 [ 1x10 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x6 | 1x2,56 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x10 | 1x10 | [ 1x10 [ 1x16 | 1x25 | [ 1x16 | 1x25 | [ 1x16 [ 1x25 | [ 1x16 [ 1x25 | [ 1x16 [ 1x25 | \ \ \ \
b [A] 1z [A] 7.7 107 6,5 107 7,1 107 1,5 32 11,6 216 10,1 216 3,2 31 2,3 80 107 107 1,5 58 3,6 107 107 6,7 141 6,3 141 2 40,6 2 54,5 10,2 36 4,8 36 7,7 36 2,9 75 1,9 54 15 54 54 1 36 32 0,5 32 w 36 36 2,4 54,5 54,5 4 92,1 4 92,1 4 92,1 4 92,1
Un [V] Pn [kW] 400 4,79 400 4,03 400 4,43 400 230 0,3 400 7,2 400 6,3 400 2 400 1,44 3,1 2,88 400 0,94 400 2,25 2,1 400 4,2 400 3,9 400 1,1 400 1,1 230 2,1 230 1 230 1,6 400 18 400 1.2 400 0,9 09 230 0,2 0,3 400 0,3 230 0,2 0,2 230 2,2 2,2 400 2,2 400 2,2 400 2,2 400 2,2 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc_max_[kA] 10 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 0.2 0,6 0,2 0,5 0,1 0,3 0 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0 0 0,9 2,4 0,9 2,4 0,9 2,4 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,0 0 0,0 1,7 4,1 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 410 2,8 410 2,5 480 3 480 180 2.9 1040 3,5 1105 3,3 180 2,3 1040 3,2 4 3,9 1105 3,5 1040 3,2 3,1 1040 3,6 1105 3,5 890 34 1760 3,8 10 1,7 10 1,4 10 1,6 1040 3,7 1040 4 1105 34 3,4 40 1,3 2,8 1105 2,9 5 1 1,2 20 2,9 3.9 1485 3 1485 3 1785 3,4 1785 3,4 1785
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