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COMMITTENTE:

LEGENDA T

— SIMBOLO

DESCRIZIONE A Tl ~_
™ y RETE FE4ROVIARIA ITALIANA

[A]

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Pozzetto con chiusino in cs, dim. interne 60x60x80cm - ) DIREZIONE INVESTIMENTI
“ — DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI

T DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

Pozzetto con chiusino in cls, dim. interne 80x80x100cm T ~
T PROGETTAZIONE:

- - T V 4
Il 1741FERR

Tubo in PVC serie pesante, dim. @100mm i ~ ~_
. ‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA

Palo in VTR h.f.t. 5,0 m, conforme alla specifica tecnica di fornitura
TE 680 - Armatura stradale a LED, P = 49W, 6575Im - Grado di protezione
IP 66 Classe di isolamento I

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

Pulsante di emergenza a fungo con segnalazione a LED di colore BLU da
installarsi sulla palina di illuminazione, completo di pressacavo IP67 in acciao
INOX per ingresso cavi di collegamento Ny

T N NOTA: In corrispondenza del palo corredato di pulsante di accensione per illuminazione

— marciapiedi FFP dovra essere installata la cassetta di derivazione "tipo A" in acciaio INOX AISI 304, [
grado di protezione IP 68, comprensiva di staffe per il fissaggio in pozzetto o passerella, contenente
dispositivo elettronico di controllo PMAE.

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di
Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

n°9 tubi PVC @100mm

IMPIANTI LFM - Imbocco lato Matera
Planimetria FFP con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti
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