
ELENCO MATERIALI FONDAZIONI ENTI DI PIAZZALE

LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE (ESPRESSA IN cm ) E' " FUORI TUTTO " (NORME ISO/DIN 4066)

- le quote altimetriche sono espresse in cm.
- per le fondazioni prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 100 mm.
- sovrapporre le barre di armatura per almeno 40 diametri, se non diversamente  specificato.

- eventuali 'difformita' dovranno essere segnalate al direttore lavori.
- la superficie dei ferri, come rilevata in sito prima della posa in opera, dovrà essere esente da depositi di ruggine e sostanze oleose.

- l' appaltatore ha l'obbligo di controllare prima dell'esecuzione dell'opera tutte le quote e le misure indicate in questo disegno. 

- verificare la dimensione e la posizione dei vari elementi  sulle strutture in base alle indicazioni degli elaborati architettonici e  impiantistici.    

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

COPRIFERRO NETTO

CONVENZIONI

STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO 

ACCIAIO PER C.A.

CALCESTRUZZI

L

Ss = 40 mm S

CLS MAGRO:
- Tipo I
- Classe di resistenza C12/15

CLS FONDAZIONE:
- Classe di resistenza C25/30 (Rck 30 N/mmq)
- Classe di esposizione = XC2

Legenda misure :
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Diametro piegature        :

ØBarra<Ø12 Brd =4Ø

ØBarra<Ø16 Brd =5Ø

ØBarra<Ø25 Brd =8Ø

ØBarra<Ø40 Brd =10Ø
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- Consistenza = S3

- B450C (controllato in stabilimento) - fyk > 450 N/mm²
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ELETTRIFICAZIONE LINEA: PALERMO - TRAPANI (Via Milo)

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (SSE) DI ALCAMO DIRAMAZIONE

Opere Elettromeccaniche Piazzale

Fondazione apparecch. Bip. (SB)
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TRATTA: CINISI(e) - ALCAMO DIRAMAZIONE(i)
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