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C.B-L3N

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A+B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B
R06

G.E.

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m

in pozzetto 400x400mm, con chiusino
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cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)+ PE 1x16

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A + Alim. Impianto Sollevamento

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A+B

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B
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C.B-L3N

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A+B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B
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C.E-L1N

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A+E

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito E
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cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito G

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito G

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito F

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito F
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C.H-L2N

C.H-L3N

C.H-L2N
C.H-L3N

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito H

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito H

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito E+B
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cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito E+A

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito E
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cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C+Ecavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito A+C
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C.D-L3N

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 4x1x16mmq
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito D

cavo ARG7R 2x(4x1x16mmq)

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito B+D

cavo ARG7R 4x1x16mmq

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Circuito C
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G.E.

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m
in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di TerraQ. servizi

Sottopasso

G.E.

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m

in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra

Q. servizi
Sottopasso

G.E.

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m

in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra

Q. servizi
Sottopasso

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m
in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m

in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra
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dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m
in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m

in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra

dispersore a croce 50x50x5mm, h=1,50m
in pozzetto 400x400mm, con chiusino

Pozzetto di Terra

cavo ARG7R 4x1x16mmq+ PE 1x16
in cavidotto interrato PVC, DN 160

Alimentazione Gruppo Sollevamento

cavo ARG7R 4x1x16mmq+ PE 1x16

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Alimentazione Gruppo Sollevamento

cavo ARG7R 4x1x16mmq+ PE 1x16

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Alimentazione Gruppo Sollevamento

Q
E
V

T

cavo ARG7R 4x1x16mmq+ PE 1x16

in cavidotto interrato PVC, DN 160

Alim. Impianto Sollevamento

KEY-MAP

LEGENDA:

Ottica CUT-OFF, ST asimmetrica stradale, in esecuzione IP 66, posa a parete in orizzontale 

Quadro Elettrico, in esecuzione IP 65, Isolamento Doppio, posto in armadio

stradale in Vetroresina RAL 7040,  con piedistallo, in esecuzione IP44

Armatura stradale ANLight, mod. London o similare, 100 Watt  - 14 250 lm

Ottica CUT-OFF, ST asimmetrica stradale, in esecuzione IP 66, montata su palo

 h=9 m fuoriterra, con sbraccio curvo di avanzamento di 2,5m

Pozzetto prefabbricato in cls 40x40x85cm con chiusino in ghisa pesante, 40x40cm

Cavidotto corrugato in PVC doppia parete DN 160, in posa interrata su letto di sabbia (h - 0,8 m)

Armatura stradale ANLight, mod. London o similare, 35 Watt  - 4 400 lm

Ottica CUT-OFF, SC asimmetrica ciclabile, in esecuzione IP 66, montata su palo 

h= 5m fuoriterra, illuminazione pista ciclabile

Armatura stradale ANLight, mod. miniLondon o similare, 75 Watt  - 10 860 lm

alimentazione da linea a parete in canale metallico

Canale metallico 100x75mm con coperchio, in esecuzione IP44 montato a parete
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