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SIMBOLO DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE GALLERIA

UNITA' DI SWITCH PER SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

O CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ACCIAIO INOX 100x100x50mm 1P65

Y TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX @25 MONTATO A VISTA PER CAVI ENERGIA

NN TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX &25 MONTATO A VISTA PER CAVI DI SEGNALE

o

PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 316L 200x75 mm IMPIANTI ELETTRICI
PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 316L 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI

o

N°1

N°1

N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO 400x100 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI ELETTRICI
N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO 150x100 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI SPECIALI

POZZETTO DI DERIVAZIONE 100x100x100, POSTO AD INTERVALLI DI 30m PER IMPIANTI ELETTRICI

CAVIDOTTO INTERRATO DEL TIPO A DOPPIO STRATO IN POLIETILENE STRUTTURATO AD ALTA DENSITA'
CORRUGATO ESTERNAMENTE

ARMADIO DI SEGNALAZIONE SOCCORSO IN ACCIAIO INOX AISI 316, IP65,
DIM. L 1300xH 1700xP 300mm ALLESTITO CON:

- N° 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 kg

-N° 1 PLAFONIERA CON TUBO FLUORESCENTE DA 1x18W

- N° 4 PULSANTI DI RICHIESTA DI SOCCORSO - 113,115,116,118

{|@ @B - N° 2 PULSANTI SEGNALAZIONE INCIDENTE GENERICO, INCIDENTE CON MERCI PERICOLOSE
-N° 1 MODULO CONTATTI AUSILIARI PER COLLEGAMENTO REMOTO

- N° 1 STAZIONE DI DIALOGO IN FONIA CON TECNOLOGIA IP

- N° 6 FINECORSA PER CONTROLLO APERTURA PORTE E PRELIEVO ESTINTORE
- SISTEMA DI ALLARME OTTICO-ACUSTICO

- PUNTO DI ALIMENTAZIONE

- UNITA PERIFERICA DI TELECONTROLLO

PULSANTE DI RESET ALLARME SEGNALAZIONE SOCCORSO ENTRO CASSETTA A PARETE,
IP65, UBICATO ALL' USCITA DEL FORNICE

GALLERIA PAPAZZO - SCHEMA A BLOCCHI IMPIANTO SOS
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