LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE GALLERIA

UNITA' DI SWITCH PER SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI

PROIETTORE A LED TIPO GLED TUNNEL 6 X (6 LED) PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN CLASSE ||

PROIETTORE CON CORPO IN ACCIAIO INOX IP65 PER 1 LAMPADA SAP DA 100W ASIMMETRICO IN CLASSE Il

PROIETTORE CON CORPO IN ACCIAIO INOX IP65 PER 1 LAMPADA SAP DA 150W ASIMMETRICO IN CLASSE Il

PROIETTORE CON CORPO IN ACCIAIO INOX IP65 PER 1 LAMPADA SAP DA 250W ASIMMETRICO IN CLASSE I
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PROIETTORE CON CORPO IN ACCIAIO INOX IP65 PER 1 LAMPADA SAP DA 400W ASIMMETRICO IN CLASSE Il

O CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ACCIAIO INOX 100x100x50mm IP65

e GIUNTO SOLIDO IN RESINA AUTOESTINGUENTE DA ESEGUIRSI ENTRO CANALE

DERIVAZIONE IN CAVO

[

PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 316L 200x75 mm IMPIANTI ELETTRICI

°1 PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO 400x100 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI ELETTRICI
PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO 150x100 mm CON COPERCHIO PER IMPIANTI SPECIALI

N°1
N°1 PASSERELLA IN ACCIAIO INOX AISI 316L 100x75 mm IMPIANTI SPECIALI
N°1
N°1

POZZETTO DI TRANSITO IN CALCESTRUZZO CON SETTO DIVISORIO INTERNO COMPLETO CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA

CAVIDOTTO INTERRATO

L LUMINANZOMETRO SU PALO ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: 1,6m

CORPO ILLUMINANTE A LED SU BARRIERA REDIRETTIVA PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
(INDICAZIONE VERSO DI PERCORRENZA, ILLUMINAZIONE DEL CAMMINAMENTO)

TRASFORMATORE PER ALIMENTAZIONE PICCHETTI LUMINOSI

TUBO IN ACCIAIO INOX @63 PER ILLUMINAZIONE ESODO LATO SORPASSO STAFFATO A PARETE

E SCHERMATI SEZIONE
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SISTEMA FOTOELETTRICO RILEVATORE DI LUMINANZA PER GALLERIA - SCHEMA DI UTILIZZAZIONE
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FG7OM1 4X4 QG5 LS4 NO7G9-K 1X25 PE
FTG100M1 4X25 QG5 LS5
FTG100M1 4X16 QG5 LS9
NO7G9-K 1X50 PE
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Modulo LPM posto all'interno del quadro immediatamente
a valle dell'interruttore magnetotermico differenziale, per
- la gestione della comunicazione ad onde convogliate.
all'interno del corpo illuminante, per il controllo, il comando, la CONVOGLIATE CONVOGLIATE CONVOGLIATE CONVOGLIATE (
segnalazione dei parametri e per la regolazione dei punti luce a LED. < @ & @ @ )
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