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PIPE RACK HSISTENTE |

AEROTERMO DISSIPATORE

CABINA ELETTRICA AEROTERMO DISSIPATORE
DECOMPRESSIONE METANO RPW2°GT
DECOMPRESSIONE METANO 3°GT

DECOMPRESSIONE METANO CALDAIE RISERVA E AUSILIARIA
EDIFICIO POMPE DISTRIBUZIONE ACQUA DEMI/SERVIZ/ANTINCENDIO - PIATTAFORMA RIFIUTI
SERBATOI ACQUA SERVIZI / ANTINCENDIO

SERBATOI ACQUA DEMI

EDIFICIO TURBINA A GAS 3°GT

DIFFUSORE SCARICO TG 3°GT

EDIFICI QUADRI ELETTRICI 3°GT

GVR 3°GT

EDIFICIO POMPE ALIMENTO GVR 3°GT

CAMINO GVR 3°GT

EDIFICIO TV 3°GT

CABINATO QUADRI ELETTRICI TV 3°GT

CELLA TRASFORMATORE ELEVATORE TV 3°GT

SALA CONTROLLO

GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA 3°GT

GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA TG RPW2°GT
CELLA TRASFORMATORE ELEVATORE TG 3°GT
EDIFICIO TG RPW 2°GT

EDIFICIO MAGAZZINO E OFFICINA MECCANICA

EDIFICIO QUADRI ELETTRICI TG-GVR RPW2°GT E UFFICI
EDIFICIO IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE E UFFICI
SERBATOIO ACQUE GREZZE

EDIFICIO - GUARDIANIA - MENSA - SERVIZI

EDIFICIO CALDAIE DI RISERVA E CALDAIA AUSILIARIA

CELLA TRASFORMATORE UNITA 3GT
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DOSING 3°GT
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DECOMPRESSIONE FINALE METANO CALDAIE DI RISERVA A CALDAIA AUSILIARIA

EDIFICIO SERBATOI E POMPE AMMONIACA

EDIFICIO MATERIALE / ATTREZZATURE MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE

CONTAINER DOSING RPW2°GT

GVR RPW2°GT

GENERATORE DI VAPORE TOSI 2° G.T. CONVENZIONALE
EDIFICIO TV RPW2° GT - SALA CONTROLLO - GRUPPO IDRAULICO

VASCA DISCONNESSIONE ACQUA RAFFREDAMENTO 3°GT

GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA SISTEMI AUSILIARI DI CENTRALE

DEPOSITO OLI E REAGENTI CHIMICI GE TV RPW2°GT
EDIFICIO CABINA ELETTRICA 27 kV

EDIFICIO COMPRESSORI ARIA

SME 3°GT

CELLA TRANSFORMATORE ELEVATORE TV RPW2°GT
CELLA TRASFORMATORE UNITA RPW 2°GT

CELLA TRASFORMATORE ELEVATORE TG RPW 2°GT
DIFFUSORE SCARICO TG RPW2°GT

SME RPW2°GT

CAMINO GTR RPW2°GT

CAMINO CALDAIA DI RISERVA

GRUPPO ELETTROGENO DI RISERVA PRESSURIZZAZIONE TLR
SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA TELERISCALDAMENTO
SERBATOI STOCCAGGIO CONDENSATO RPW2°GT
EDIFICIO POMPE ESTRAZIONE CONDENSATO CALDO RPW2°GT
CELLA TRASFORMATORE 30/6 kV

CELLA TRASFORMATORE T4 GRUPPO IDRAULICO

CELLA TRASFORMATORE ATR BOOSTER 30/27 KV
EDIFICIO POMPE VASCA DISCONNESSIONE

CELLA TRASFORMATORE T1

CELLA TRASFORMATORE T5

STAZIONE 200 kV TERNA

L

ENJE

"

| PIPERACK ESISTE

-——————

PIPE RACK ESISTENTE
—————

@ 5Ll
P52

L]

f==—==-

PIPE RACK ESISTENTE

xS

SEPARATORE API - TP|

/

@II

==

K ESISTEI

a |
I
1
I
I
1
1
I
1

o

--------J

: CONFINE DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA MONCALIERI

ESEGUITO | CONT.IREN

APPR. IREN

REV. DATA / DATE DESCRIZIONE / DESCRIPTION

C.C.R.Ing. [ IEN/ENG

IEN/ENG

CLIENTE/CLIENT:

e-mail: posta@irenenergia.it

PRODUZIONE TERMOELETTRICA

Corso Svizzera, 95 - 10143 Torino (TO), Italy
Tel. +39.011.55 49 111 - Fax +39.011.53 83 13

Ing. Franco BETTA / Arch. Alessandro BETTA / Ing. Fabrizio BETTA

EC@EENGWEERWG COMMESSA:
STUDIO ASSOCIATO

Corso Monte Cucco, 73 - 10141 Torino SCALA:
tel. (+39) 011 3842231 / fax. (+39) 011 389585
info@tecse-engineering.com / www.tecse-engineering.com

FORMATO:

1:1.000

A1

PROGETTO:

CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO ELETTROCHIMICO

TITOLO:

ALLEGATO 2

LOCALIZZAZIONE PROGETTO

DISEGNO N°:

1

REVISIONE N°: TAVOLA N°:

1



AutoCAD SHX Text
Cunicolo

AutoCAD SHX Text
Cunicolo

AutoCAD SHX Text
Fascio tubi 

AutoCAD SHX Text
sopra tubi 221,54

AutoCAD SHX Text
n.2 tubi %%C100 

AutoCAD SHX Text
n. 3 tubi coibentati

AutoCAD SHX Text
sopra tubi 220,87

AutoCAD SHX Text
Fascio tubi 

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE GAS DN300 esistente

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE GAS DN300 esistente

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE GAS

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE ANELLO

AutoCAD SHX Text
ANTINCENDIO 3° GT

AutoCAD SHX Text
DN300 esistente

AutoCAD SHX Text
TUBI INTERRATI

AutoCAD SHX Text
Passerella

AutoCAD SHX Text
DRENAGGI DN40

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
1V

AutoCAD SHX Text
2W

AutoCAD SHX Text
1U

AutoCAD SHX Text
2V

AutoCAD SHX Text
2U

AutoCAD SHX Text
1W

AutoCAD SHX Text
1N

AutoCAD SHX Text
SERBATOIO

AutoCAD SHX Text
ARIA COMPRESSA

AutoCAD SHX Text
CUNICOLO

AutoCAD SHX Text
Stop

AutoCAD SHX Text
CUNICOLO TUBAZIONI FLUIDI DI  SERVIZIO

AutoCAD SHX Text
1W

AutoCAD SHX Text
1V

AutoCAD SHX Text
1U

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
TURBOGAS

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
(222.25)

AutoCAD SHX Text
+100

AutoCAD SHX Text
45m3

AutoCAD SHX Text
SERBATOI     NH4OH

AutoCAD SHX Text
45m3

AutoCAD SHX Text
1W

AutoCAD SHX Text
1V

AutoCAD SHX Text
1U

AutoCAD SHX Text
1V

AutoCAD SHX Text
1U

AutoCAD SHX Text
1W

AutoCAD SHX Text
H=210

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
CICLO CHIUSO

AutoCAD SHX Text
POMPE

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE

AutoCAD SHX Text
TELERISC.

AutoCAD SHX Text
B.P.

AutoCAD SHX Text
SCAMBIATORE

AutoCAD SHX Text
A.P.

AutoCAD SHX Text
%%P0.00

AutoCAD SHX Text
C OF GENERATOR

AutoCAD SHX Text
L


	Fogli e viste
	Posizionamento container 04112020-TS795_A_41_RIL01


