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M10 - Stazione di Pontecagnano

F.V. km 4+206.22 = km 9+869 linea metro esistente

(km 62+706.43 linea Salerno-Battipaglia)

Adeguamento marciapiedi L=250 m
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mare e PMZ

La restante parte di canalizzazioni sono

visibili sulla tavola

NN1X10D67PALF04C1444A
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DAL MARCIAPIEDE STAZIONE M10

Vedi elaborato NN1X10D67PALF04B4143A

N° 4 tubi in PVC

Risalita dal sottopasso al marciapiede LS

Vedi elaborato NN1X10D67PALF04C4144A

n°3 tubi pvc Ø100 per alimentazione

cancello lato mare e PMZ

Risalita dal sottopasso al

marciapiede per alimentazione

cancello lato mare e PMZ

Derivazione per

alimentazione ascensore

con canala 200x75

Canalizzazione nel sottopasso composta da

n. 2 canale 200x75 per posa cavi di

alimentazione  illuminazione sottopasso e n.

1 canala 300x75 per posa cavi

alimentazione ascensore, cancello lato

mare e PMZ

La restante parte di canalizzazioni sono

visibili sulla tavola

NN1X10D67PALF04C1443A

QEP

4

Num. 6 Tubi in PVC di collegamento tra Cabina

MT di consegna e Cabina di Trasformazione -

uno per fase  - due linee trifase MT

N° 2 tubi in PVC al SIAP

N° 12 tubi in PVC

SIAP ESISTENTE LINEA STORICA

CABINA DI TRASFORMAZIONE

N° 12 tubi in PVC

N° 12 tubi in PVC in uscita

N° 10 tubi in PVC ai locali RFI e BT

PT POSTO TECNOLOGICO

DI PONTECAGNANO

N° 8 tubi PVC al locale RFI

N° 3 tubi in PVC
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Camino per discesa

cavi del fotovoltaico

Corrugato Ø50 per

collegamento cavi di stringa
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LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO

COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO

TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO

PROGETTO DEFINITIVO

U.O. TECNOLOGIE SUD

1:500

LF04 - FERMATA M10 E STAZIONE FS DI PONTECAGNANO

PLANIMETRIA GENERALE DI STAZIONE DI INQUADRAMENTO CON UBICAZIONE

IMPIANTI VIABILITA' ACCESSO DISPOSIZIONE CAVIDOTTI E APPARECCHIATURE.

ISOLA L2

ISOLA L3 ISOLA L4

ISOLA L1

VISTA B

VISTA A

VISTA A

VISTA B

12/2020 12/2020 12/2020
12/2020

LEGENDA SIMBOLI

Tubo in PVC serie pesante Ø100mm - CAVIDOTTI BT

Impianto di illuminazione Punte Scambi costituito da palina in vetroresina

H=5mt con proiettore lampada LED 1x36W, 5333lm, IP65, classe II.

Completa di blocco fondazione 80x80x100cm e pozzetto ingresso cavi

50x50x50cm. Rispondente alla tipologia A della specifica tecnica LF163A

Circuito di alimentazione "isola" illuminazione Punte Scambi.Ln

Pulsante luminoso (LED blu) per accensione locale isola di illuminazione

punte scambi (spegnimento automatico temporizzato con ritardo ≥ 20min) -

Installazione in cassetta IP55 in mat. termoplastico applicata su palina

(h=1,2m) con apposita piastra.

Cunicolo in cls a raso.

Pozzetto in cls dim. 80x80x100 cm (int.)  - Chiusino carrabile (LFM)

Armadio di piazzale per alimentazione delle resistenze autoregolanti per

impianto RED (spec. RFI DTC ST ESP IFS LF 629A)

NOTE:

1. LE VIE CAVI INDICATE IN QUESTA TAVOLA FANNO PARTE DI UN

ALTRO APPALTO. SONO RIPORTATE AL SOLO SCOPO

RAPPRESENTATIVO.

2. LE CANALIZZAZIONE LUNGO LINEA PER RED E ILLUMINAZIONE PS IN FASE
 DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ANDRANNO ARMONIZZATE CON QUELLE
 PREVISTE DALLA TECNOLOGIA IS

RED per scambio tipo S.60UNI/400/0,074

Rn-A

Rn-B

RED per scambio tipo S.60UNI/250/0,12

Rn-C

RED per scambio tipo S.60UNI/170/0,12

Montante salita/discesa

1 Canalina metallica 300x75 mm +

2 Canaline metalliche 200x75 mm

Tubo in PVC serie pesante Ø160mm - CAVIDOTTO MT

Pozzettone in cls dim. 120x120x100 cm (int.)- Chiusino carrabile (LFM)

Riempimento con materiale di scavo e

finitura come da piazzale/area circostante

Riempimento in sabbia

a conducibilità termica

controllata o magrone cementizio

Cavidotto MT

n°6 Ø160mm

1,30

Nastro segnalatore

PARTICOLARE CAVIDOTTO

DI COLLEGAMENTO CABINE

Riempimento in sabbia

a conducibilità termica

controllata o magrone cementizio

Tubo in pvc da 100 mm per doppio cavo G/V

per collegamento rete di terra cabine

Cavidotto bt

n° 1 Ø 100m

Nastro segnalatore

min.1,00m

Riempimento con materiale

di scavo e finitura come da

piazzale/area circostante

1,00m

0,80m

Corrugato Ø50 per collegamento cavi pannelli fotovoltaici/stringa

Per una corretta e migliore visualizzazione in scale adeguate si rimanda agli elaborati:

· NN1X10D67PALF04B4051A - Planimetria Marciapiedi  e pensiline con

disposizione cavidotti ed apparecchiature M10

· NN1X10D67PALF04B5052A - Planimetria nuovo sottopasso con disposizione

cavidotti ed apparecchiature;

· NN1X10D67PALF04C4054A - Planimetria Marciapiedi e pensiline con

disposizione cavidotti ed apparecchiature LS;

· NN1X00D67P9LF04C5055A - Planimetria parcheggio spostato e viabilità accesso

alla stazione con disposizione cavidotti

· ed apparecchiature e particolari costruttivi

Quadro elettrico di distribuzione completo di armadio stradale a

doppio vano IP55in SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con

fibra di vetro - Installazione a pavimento

Palo in acciaio troncoconico h=8m f.t. - blocco di fondazione in CLS

100x100x100cm - pozzetto in CLS 50x50, morsettiera e cassetta di

derivazione in doppio isolamento, armatura stagna IP67 classe II con

ottica stradale, corpo in alluminio pressofuso, schermo in vetro

temprato, completa di lampade LED 127W - 16892 lm.

C
Indica apparecchi alimentati da circuito di continuità (no-break)

Lampada LED per illuminazione pensiline e sottopassi, corpo in

alluminio anodizzato con vetro piano temperato spessore 4 mm, IK08,

IP65, classe di isolamento II, LED 28W, 3345lm. Installazione a

soffitto.

Scatole di derivazione in materiale termoplastico, dim.120x80x50mm

Palina in vetroresina H=4m, blocco fond. 90x90x100cm. 2 apparecchi

illuminanti LED 74W - flusso 8646lm - Ottica stradale, corpo in Al

pressofuso, grado di protezione IP66, classe II. Installazione testa palo.
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