QUADRO ELETTRICO NQE10 (CONVENZIONE CONSIP ENEL SOLE) - SCHEMA UNIFILARE

PLANIMETRIA -

scala 1:500

SEZIONE TIPOLOGICA APPRESTAMENTI INTERNO SOTTOVIA - scala 1:100
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CORRENTE NOM. DEL QUADRO [Al] : 63 _ﬂ - _ﬁ - _ﬁ - _ﬁ - _ﬁ - _ﬁ - _ﬁ -
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SISTEMA DI NEUTRO ™ [ id |~ id |~ id |~ id |~ id |~ id |~
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CLASSE DI ISOLAMENTO . | IP 55
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INTERRUTTORI SCATOLATI m—CEI EN 60947-2 ad N
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NUMERAZIONE MORSETT L0.2.1 1022 10.2.3 L0.2.4 1025 L0.2.6
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | L1L2L3NPE 1 | 2 | e 3 |L112uswpe 4 |L112uswpe 5 |L1u2uswpe 6 |L1u2uswpe 7 |L1u2uswpe 8 |L1u2uswpe 9 |L1u2uswpe
DESCRIZIONE CIRCUITO CONTATORE ENTE | ARRVO LINEA DA INTRE GEN PROTEZIONE AUX | TELERUTTORE GEN. CIRCUITO 1 CIRCUITO 2 CIRCUTO 3 CIRCUITO 4 CIRCUMO 5 CIRCUO 6
EROGANTE  CONTATORE DI ENERGIA LOVATO SOTTOPASSAGGIO SOTTOPASSAGGIO | PISTA CICLOPEDONALE | PARCCHEGGIO 1 PARCCHEGGIO 2 | VIABILITA' INTERFERITA
BF6500.230  SCATOLARE S. LAZZARO  VIA CASELLE
TIPO APPARECCHIO iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H iC60 H
INTERRUTTORE | leu [kA] / len [A] 15 15 15 15 15 15 15 15
N. POLI | n [A] # | 63 2 | 10 | 4 | 25 4 | 25 4 | 25 o [ 25 [ 25 [ 25
CURVA/SGANC\ATORE C C D D D D D D
I [A] tr [s] 63 10 25 25 25 25 25 25
Isd [A] tsd [s] 630 100 350 350 350 350 350 350
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,5 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Na AC7a
TELERUTTORE [ BOBINA V][ N. POl [n [A] [ [ [ [ [ [ \ 2300 | 4P | 63 | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | | 1x25 | 1x25 | 1x16 | | | | | 1x16 | 1x16 [ 1x16 | 1x16 [ 1x16 [ 1x16 | 1x16 [ 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 [ 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 | 1x16 | 1x16 [ 1x16 \ \
b [A] 2 [A] 10,40 141 0,47 835 0,83 835 2.4 835 1,28 835 1,45 835 410 835
Un V] Pr [KW] 400 6,32 400 0,30 400 0,52 400 1,50 400 0,60 400 0,90 400 2,50
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | v TOTALE [%] 1 750 700 1400 320 650 1500
NOTE FG16R16-0,6/1 KV ARG16R16—0,6/1 KV | ARGI6R16—0,6/1 KV | ARG16R16—0,6/1 KV | ARG16R16—0,6/1 KV | ARG16R16—0,6/1 KV | ARG16R16-0,6/1 KV
Cca—s3,d1,a3
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6 a"] APERTURA AUTOMATICA FUNZIONANTE
PER CORRENTE DIFFERENZIALE 17— AMPEROMETRO 2 E-% PULSANTE DI APERTURA 39 :<$> LAMPADA DI SEGNAL. LAMPEGGIANTE | 51 @ MORSETTO SU QUADRO ESTERNO
) 18 —@ VOLTMETRO 30 E-%@ PULSANTE LUMINOSO DI APERTURA 40 E::I BOBINA DI COMANDO 92
7 TS INTERRUTTORE PROTEZIONE MOTORE ,
12 8TR TRASFORMATORE 31 | CONTATTO DI CHIUSURA i EE::I BOBINA DI COMANDO DI UN RELE 53
19 é\ RITARDATO ALLA CHIUSURA AD AGGANCIO MECCANICO
8 ORA DISPOSITIVO DI' COMANDO ?_’ CONTATTO DI APERTURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE’
DISPOSITVO DI RIARMO AUTOMATICO |~ 20 =] DI UN RELE' TERMICO 32 RTARDATO ALLA CHIUSURA 2 [::' CON RTARDO ALL’ATIRAZIONE o

Pozzetto in cls

Derivazione polifora da illuminazione pubblica esistente
Arrivo linea da Quadro di distribuzione di zona
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SOTTOVIA SCATOLARE

SOTTOVIA VIA CASELLE

Canala 100x75mm in acciaio inox

staffata a parete e/o soffitto

Canala 100x75mm in acciaio inox Canala 100x75mm in acciaio inox

Cavo ARG16R16 staffata a parete e/o soffitto staffata a parete e/o soffitto
o _ Axix16mmg Cavo ARG16R16 Cavo ARG16R16
Scatola di derivazione con fusibili installata 4x1x16mmgq 4x1x16mmq
su canala per allaccio corpo illuminante. . .
(tipico per ogni apparecchio illuminante) / / (;?,\,/?;AEEWRW cavo AE,EL?,TE \ \
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N°1 Tubo in acciaio 825mm

|
N°1 Tubo in acciaio 825mm

Punto luce galleria Punto luce galleria |

N°1 Tubo in acciaio @25mm

Scatola di derivazione con fusibili installata
sugeanala per allaccio corpo illuminante, su canala'peraltaccio corpo illuminante.
(tipico per ognilapparecchio_illuminante) (tipicoyperognirapparecchio iIIuminénte)
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Scatola di derivazione con fusibili instéllata

STRALCIO PLANIMETRICO

LEGENDA SIMBOLI APPARECCHI ILLUMINANTI VIABILTA' INTERFERITA

MUFFOLA DI GIUNZIONE

Apparecchio illuminante /
con lampada sorgente /

minosa a LED IP66 / /'/

n°2 PVC 2110mm

' on tubaZione-in acciaioinax

= 1L1-1 ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=1m+L=1m) CON:
S . IL3-2| LAMPADA A SORG.TE LED 19W, 2656 Im, LATO PISTA CICLA LE/PED.LE INSTALL.NE AD H=5,5m
— N ‘ LAMPADA A SORGENTE LED 55W, 6852 Im, LATO STRADALE INSTALLAZIONE AD H=8m
= IL1-2 PALO A SEZIONE QUADRATA H=8m.
ﬁj: IL2-0| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED e 1134 ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=1m+1m), LAMPADE A SORGENTE LUMINOSA oco < Cavi dorsale
— | 19w, 2656 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=3,5m 2 ~*| LED 55W 6852Im PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m.
T IL2-1| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED T IL7 | ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=0,5m) CON LAMPADA A SORGENTE LED )
SR 19W, 2656 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=4,5m Lim 38W, 4000 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m o I
i — IL2-1A| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED I | 1L8.1| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m), LAMPADE SORG. LUMIN. LED 49W oo
2 40W, 4088 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=4,5m Sary “'| 4745Im PALO IN ACCIAIO CONICO ZINCATO H=7m.f.t. CON DI ASOLA PORTELLA E MORSETT.
T ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=0,5m) CON LAMPADA A SORGENTE LED i——— Y-V ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=1m+1m), LAMPADE SORG. LUMIN. LED 49W
T IL2-1B| 38\, 3499 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=4,5m S ““| 4745Im PALO IN ACCIAIO CONICO ZINCATO H=7m.f.t. CON DI ASOLA PORTELLA E MORSETT.
|L2-2| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED E ILg | ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=2m) CON LAMPADA A SORGENTE LED 5
4| 55W, 6852 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m L 110W, 12200 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m °0°
ARMATURA STRADALE COMPOSTA DA DOPPIO PALO (PALO H=9m+PALO H=7m) CON \ n | 1L10 | ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=2m+1m), LAMPADE SORGENTE LUMINOSA Cavo derivazione
IL2-3| ¢IASCUNO SINGOLO BRACCIO L=0,5m. SORGENTE LUMINOSA LED: PALO H=7m 28W 3100Im, e LED DI CUI:1 LAMP.- 40W 4088Im E 1 LAMP.- 110W 12200Im. PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m. Cavi d | — i a corpo illuminante
PALO H=9m 38W 4000Im. cp | ARMATURA STRADALE TESTA PALO CON LAMPADA SORGENTE LUMINOSA avi dorsate z
ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=Tm+L=1m) CON: @ 30 LED, 70W, 700mA, 4554 Im, Classe |, OTTICA "TSB" PALO CONICO H=4m. F.T. COMPLETO DI —
o | IL3-1| LAMPADA A SORG.TE LED 19W, 2656 Im, LATO PISTA CICLA.LE/PED.LE INSTALL.NE AD H=4,5m MORSETTIERA E SCARICATORI A BASE PALO.
PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m. @ ST1| 60 LED, 132w, 9108 Im, Classe II, OTTICA "TSB" PALO CONICO H=7m. F.T. COMPLETO DI
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NOTE GENERALI - FASI ESECUTIVE

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE POLIFORE - scala 1:20

PARTICOLARE MORSETTIERA PER PALO STRADALE

ontante_linee elettriche

ne

RV/C 963mm Staffata a parete

PARTICOLARE POLIFORA

ESEGUITA SOTTO MARCIAPIEDE PER NUOVE REALIZZAZIONE
CON N°2 TUBI PVC g 110mm

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO

_—" CEMENTIZIO + RETE ELETTROSALDATA

GRANULARE STABILIZZATO

GEOTESSILE

TUBAZIONE IN PVC g110mm PER CAVO
UNIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO DA
(4x1x16mmq) ARG16R16

045 0.5(

TERRENO NATURALE

BAULETTO IN CLS. RCK 15n/mmq

PARTICOLARE POLIFORA

ESEGUITA SOTTO PERCORSO STRADALE PER NUOVE REALIZZAZIONE
CON N°2 TUBI PVC g 110mm

NASTRO DI SEGNALAZIONE

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO

FONDAZIONE IN CONGLOMERATO

_—" CEMENTIZIO + RETE ELETTROSALDATA

GRANULARE STABILIZZATO

GEOTESSILE

TERRENO NATURALE HH ]

TUBAZIONE IN PVC ¢110mm PER CAVO
UNIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO DA
(4x1x16mmgq) ARG16R16

BAULETTO IN CLS. RCK 15n/mmq

PARTICOLARE POLIFORA

ESEGUITA IN TERRENO NATURALE
CON N°2 TUBI PVC g 110mml

TUBAZIONE IN PVC g110mm PER CAVO
UNIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO DA

TERRENO AGRARIO CON
RISEMINA E/O RIPRISTINO SIEPI E

CESPUGLI. H= min 20cm (4x1x16mmq) ARG16R16
Q
A
T P T TP |
TR RIS %W
REINTERRO CON MATERIALE DI T F S S
RISULTA DALLO SCAVO a
COMPATTATO S
S

RETE DI POLIETILENE ROSSA O
NASTRO MONITORE IN PVC

BAULETTO IN CLS. RCK 15n/mmq
DIMENSIONI MINIME 45x30 O 45x45 cm

MORSETTIERA DI CLASSE |
CON SCARICATORE DI SOVRATENSIONE INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE SPD:

", tensione massima continuativa: 275 v ac

CORPO MORSETTI

CONDUTTORE CHE VIENE
IMPIEGATO A SECONDA DEL

livello di protezione: < 1,5 kv

CORPO DELLA H corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 5 ka

MORSETTIERA _ CABLAGGIO SERIE/PARALLELO \
o I/ corrente impulsiva di scarica totale: 20 ka
CABLAGGIO SCARICATORE P
o | SU MORSETTIERA capacita di estinzione corrente susseguente
SCARICATORE DA P [n-pe]: 100 a eff.
SOVRATENSIONE A ﬂ COPERCHIO . .
! DI CHIUSURA protezione max. da sovratensione lato rete: 16 a gg

corrente di carico max. ac: 10 a
Note:
porta fusibile sezionabile (fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm

alloggiato all'interno della morsettiera, tensione 380v e
portata max. 10a).

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
DA RETE (F-N) USCITA
DERIVAZIONE/ALIMENTAZIONE
CORPO LAMPADA

1. L'ILLUMINAZIONE DEI SOTTOPASSAGGI, DELLA VIABILITA' INTERFERITA E DELLE PISTE
CICLOPEDONALI RAPPRESENTATA, SARA' SOTTESA A QUADRO ELETTRICO ESISTENTE, MEDIANTE
L'UTILIZZO DI INTERRUTTORI DI RISERVA (SE PRESENTI) O L'INSTALLAZIONE DI NUOVI
INTERRUTTORI, O DA NUOVO QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AVENTE LE MEDESIME CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA SPECIFICHE QE N° 1035 -
CONVENZIONE CONSIP ENEL SOLE.

2. LA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SARA' REALIZZATA CON N°2 TUBI PVC @110mm

3. TUTTII CAVI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO EUROPEO (CPR) UE
305/1E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

4. TAVOLE DI RIFERIMENTO PUNTI DI FORNITURA INTERVENTI COMUNALI:
- 111452-0001-PE-DG-IMP-QE000-IMP00-D-OPT0052
- 111452-0001-PE-DG-IMP-QE000-IMP00-D-OPT0053

5. PERTUTTE LE NUOVE ROTATORIE, DOVRA' ESSERE PREVISTO UN ANELLO DI CAVIDOTTO CON N° 2
TUBI PVC A DOPPIA CAMERA ¢110mm, CHE S| PROLUNGHERA' SUI RAMI DI ACCESSO/DEFLUSSO
DELLA STESSA PER UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 100m, TOTALMENTE INDIPENDENTE DA EVENTUALE
ALTRO CAVIDOTTO DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE COME RICHIESTO DAL COMUNE DI BOLOGNA.

6. LA POLIFORA A SERVIZIO DELLA VIABILITA' INTERFERITA, DOVRA' ESSERE POSIZIONATA SOTTO IL
PERCORSO PEDONALE E/O CICLABILE, MENTRE | POZZETTI SU TERRENO VEGETALE.

7. IN FASE DI RIQUALIFICA SOTTOPASSAGGIO, LE LINEE ESISTENTI DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA, DOVRANNO ESSERE INTERCETTATE ALL'INTERNO DEL POZZETTO IN CLS
RAPPRESENTATO, TEMPORANEAMENTE SEZIONATE E SUCCESSIVAMENTE RIALLACCIATE (TRATTO
DA "A" A "B") CON MUFFOLA DI DERIVAZIONE E EVENTUALE POSA NUOVO CAVO DI COLLEGAMENTO
ALLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE.

8. SUDDIVIDERE IL CARICO ALTERNATIVAMENTE SULLE TRE FASI.

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE PLINTO FONDAZIONE - scala 1:20

PARTICOLARE PLINTO - VIABILITA' INTERFERITA
Vista in pianta

0.40 0.80

PALO STRADALE DIRITTO
H= max 9,00m (f.t.) FISSATO CON
PIASTRE E TIRAFONDI

POZZETTO PREFABBRICATO Y
IN CLS D400 SENZA FONDO
CON CHIUSINO IN GHISA

DA 400x400x400mm

= Ld

S g _APPARECCHIO
S i g ILLUMINANTE

TUBAZIONE IN PVC g110mm

PER CAVO UNIPOLARE A
DOPPIO ISOLAMENTO
DA (4x1x16mmgq) ARG16R16

L \ PLINTO DI FONDAZIONE PER
SOSTEGNO PALO IN CLS DA
800x800x1000mm

TUBAZIONE IN PVC g63mm
PER CAVO UNIPOLARE A
DOPPIO ISOLAMENTO DA
(2x1x2,5mmq) ARG16R16

PARTICOLARE PLINTO - VIABILITA' INTERFERITA
Vista in sezione

PALO STRADALE DIRITTO
H= max 9,00m (f.t.) FISSATO CON

ASOLA PER MORSETTIERA DI

CLASSE | (Ved. part. morsettiera) PIASTRE E TIRAFONDI
AIUOLA
CHIUSINO IN GHISA
AIUOLA S
o
TUBAZIONE IN PVC 110mm
PER CAVO UNIPOLARE A g o
DOPPIO ISOLAMENTO DA =
(4x1x16mmgq) ARG16R16 0.40
POZZETTO DI ISPEZIONE =
IN CLS D400 SENZA FONDO S
CON CHIUSINO IN GHISA

DA 400x400x400mm PLINTO DI FONDAZIONE PER
SOSTEGNO PALO IN CLS DA

800x800x1000mm

LEGENDA SIMBOLI SOTTOVIE

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE ALIMENTAZIONE CORPI ILLUMINANTI SOTTOVIA - scala 1:1000

AP-ZEl APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LED 35W 2000LM IP67 CL | 4000 °K OTTICA ASIMMETRICA SPECIFICO PER
ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE INSTALLATO SU PORTALE A BANDIERA, SBRACCIO 7m.
AP-1 APPARECCHIO ILLUMINANTE CON SORGENTE LED 35W 2000LM IP67 CL | 4000 °K OTTICA ASIMMETRICA SPECIFICO PER

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE INSTALLATO SU PORTALE A BANDIERA, SBRACCIO 5m.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO 1P66 E LAMPADA DA
20LED 49 W Classe |1 4000 K 4745 Lumen OTTICA "ST" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66 E LAMPADA DA
50 LED 112 W Classe 11 4000 K 11862 Lumen OTTICA "AC" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO 1P66 E LAMPADA DA
30 LED 70 W Classe 11 4000 K 7118 Lumen OTTICA "ST" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO 1P66 E LAMPADA DA
40 LED 91 W Classe 11 4000 K 9490 Lumen OTTICA "AC" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

STAFFA DI SOSTEGNO

APPARECCHIO ILLUMINANTE

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO 1P66 E LAMPADA DA
20 LED 37 W Classe 11 4000 K 3859 Lumen OTTICA "ST" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66 E LAMPADA DA
30 LED 70 W Classe 11 4000 K 7118 Lumen OTTICA "AC" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO 1P66 E LAMPADA DA
20 LED 25 W Classe 11 4000 K 2680 Lumen OTTICA "AC" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

A SOFFITTO PER CANALA

CANALA IN ACCIAIO INOX

COLLEGATO AL CANALE
CON CAVO 2x1x2,5mmq 0,6/1kV LSZH
(VEDI PARTICOLARE)

DA 100x75mm

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66 E LAMPADA DA
30 LED 52 W Classe 11 4000 K 5789 Lumen OTTICA "AC" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

PUNTO LUCE GALLERIA COSTITUITO DA PROIETTORE A LED CON CORPO IN ALLUMINIO IP66 E LAMPADA DA
40 LED 75 W Classe 11 4000 K 7718 Lumen OTTICA "ST" COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO E STAFFA
DI FISSAGGIO A PARETE/SOFFITTO.

SENSORE PIEZZOMETRICO PRESENZA ACQUA IN CARREGGIATA. DERIVAZIONE DA CANALA CON N°1 CASSETTA DI
DERIVAZIONE DA 100x100mm, TUBO IN ACCIAIO ZINCATO @32mm E TUBO IN PVC A DOPPIA CAMERA INTERRATO @63mm.

LANTERNA SEMAFORICA SU PALO H=2,80m CON DOPPIA TUBAZIONE IN PVC A DOPPIA CAMERA g63mm

a8 EEFEFFEFEE]

MONTANTE LINEE ELETTRICHE

POLIFORA IN TUBO PVC A DOPPIA CAMERA g110mm E/O ¢63mm (COME INDICATO IN PLANIMETRIA)

CANALE 100x75mm IN ACCIAIO INOX STAFFATA A PARETE E/O SOFFITTO

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS DA 600x600x600mm CON CHIUSINO IN GHISA C250

mh

POZZETTO ISPEZIONABILE IN CLS DA 400x400x400mm CON CHIUSINO IN GHISA C250

TIPOLOGICO CORPI ILLUMINANTI SOTTOVIE

STAFFATA A SOFFITTO

TASSELLI CHIMICI PER FISSAGGIO
STAFFA DI SOSTEGNO A SOFFITTO

TUBO IN ACCIAIO INOX

263mm

N°1 TUBO IN PVC g110mm
DOPPIA CAMERA INTERRATO A SERVIZIO
CONNESSIONE POZZETTI ESTERNI

COLLARE DI ANCORAGGIO
TUBAZIONE AL MURO

ﬁ)ZZETTO IN C.L.S. CON CHIUSINO IN GHISA\

600x600x600mm - Scala 1:20

BASE CHIUSINO

CHIUSINO IN GHISA

CORDOLO IN CLS

1.00

MURO IN MATTON
EINCLS

SOLETTAIN CLS }

N°1 TUBO PVC 2110mm DOPPIA
CAMERA INTERRATO A SERVIZIO
ILLUMINAZIONE SOTTOVIA

o
w
~

150 l 1600x6001 11 50

@

a‘i&\ CHIUSINO PER CAMERETTE
F\ BASE ~ COPERCHIO
ARRIVO LINEA DA QUADRO
DI DISTRIBUZIONE DI ZONA g g o
N° LED | Dimensione | Misure Peso 2;3/51%?116%?214?(?;2I2r§fMERA © “© ©
20 156mm 7,52kg 600 ‘ ‘
30 156mm 7,92kg g K 680 | 670 | /
40 270mm 9,22kg POLIFORA DI COLLEGAMENTO
= oAk OVE PREVISTI INTERVENTI SUL
270mm +2K9 <> PAVIMENTO - N°1 PVC 2110mm
60 "nr 552mm 10,52kg %ﬁ
80 552mm 14,72kg -
90 14,82k NOTA:
552mm K9 —— ALLOGGIAMENTO ALL'INTERNO DEL
100 552mm 14,92kg i =N POZZETTO DI MUFFOLA DI DERIVAZIONE
0ok @éﬁ ' | PER SEZIONAMENTO E RIPRISTINO LINEA
110 552mm ,02kg — , ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
120 552mm 14,12kg . 200 | A

SCALA DI' STAMPA:

1

1

autostradellper [italia

AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITA' INTERFERITA

IMPIANTI

P12 - PORTA SAN LAZZARO

Impianti illuminazione
Planimetria illuminazione sottopassaggio - Tavola 1 di 2

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Raffaele Rinaldesi
Ord. Ingg. Macerata N. A1068

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Andrea Tanzi
Ord. Ingg. Parma n.1154

RESPONSABILE OPERE
TECNOLOGICHE

Ing. Andrea Tanzi
Ord. Ingg. Parma N. 1154

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

CODICE IDENTIFICATIVO ORDINATORE
RIFERIMENTO PROGETTO RIFERIMENTO DIRETTORIO RIFERIMENTO ELABORATO
Codice Commessa L(’gga'sngaj?g’ Fase Capitolo Paragrafo WBS Parte d'opera Tip. Disciplina Progressivo Rev. -
SA012 | IMP0O D 0480 |-2| uur
PROJECT MANAGER: SUPPORTO SPECIALISTICO: REVISIONE
spea o
Ing. Raffaele Rinaldesi 0 DICEMBRE 2017
——— Ord. Ingg. Macerata N. A1068 1 SETTEMBRE 2019
ENGINEERING 2 SETTEMBRE 2020
v;v 3
- Atlantia REDATTO: VERIFICATO: a

VISTO DEL COMMITTENTE

autostradallper litalia @

VISTO DEL CONCEDENTE

i

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ing. Fabio Visintin

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.



AutoCAD SHX Text
SCALA DI STAMPA: 1=1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
CA

AutoCAD SHX Text
CV

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
AMPEROMETRO

AutoCAD SHX Text
TOROIDE

AutoCAD SHX Text
RELE' DI MINIMA TENSIONE

AutoCAD SHX Text
TRASFORMATORE AMPEROMETRICO

AutoCAD SHX Text
TA

AutoCAD SHX Text
COMMUTATORE VOLTMETRICO

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
VOLTMETRO

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
I >

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE PROTEZIONE MOTORE

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
CONTATTORE

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
MORSETTO DI TERRA

AutoCAD SHX Text
LINEA TRIFASE

AutoCAD SHX Text
LINEA MONOFASE

AutoCAD SHX Text
TRASFORMATORE

AutoCAD SHX Text
CONTATTO DI CHIUSURA

AutoCAD SHX Text
CONTATTO DI APERTURA

AutoCAD SHX Text
TERMICO SCATTATO

AutoCAD SHX Text
PULSANTE DI CHIUSURA

AutoCAD SHX Text
PULSANTE LUMINOSO DI CHIUSURA

AutoCAD SHX Text
PULSANTE DI APERTURA

AutoCAD SHX Text
PULSANTE LUMINOSO DI APERTURA

AutoCAD SHX Text
0  1

AutoCAD SHX Text
SELETTORE A DUE POSIZIONI

AutoCAD SHX Text
SELETTORE A TRE POSIZIONI

AutoCAD SHX Text
TROMBA ELETTRICA - CLACSON

AutoCAD SHX Text
LAMPADA DI SEGNALAZIONE

AutoCAD SHX Text
LAMPADA DI SEGNAL. LAMPEGGIANTE

AutoCAD SHX Text
BOBINA DI COMANDO

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE ORARIO

AutoCAD SHX Text
RELE' CREPUSCOLARE

AutoCAD SHX Text
SERRATURA ELETTRICA

AutoCAD SHX Text
MORSETTO SU QUADRO

AutoCAD SHX Text
MORSETTO SU QUADRO ESTERNO

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
BOBINA DI COMANDO

AutoCAD SHX Text
(SEGNO GENERALE)

AutoCAD SHX Text
I >

AutoCAD SHX Text
RELE' DI MASSIMA CORRENTE

AutoCAD SHX Text
AD AZIONE RITARDATA

AutoCAD SHX Text
U<

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
FUSIBILE

AutoCAD SHX Text
(SEGNO GENERALE)

AutoCAD SHX Text
CONTATTO DI CHIUSURA A

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE MANTENUTA

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M  0  A

AutoCAD SHX Text
CONTATTO DI CHIUSURA

AutoCAD SHX Text
RITARDATO ALLA CHIUSURA

AutoCAD SHX Text
CONTATTO DI APERTURA

AutoCAD SHX Text
RITARDATO ALLA CHIUSURA

AutoCAD SHX Text
AD AGGANCIO MECCANICO

AutoCAD SHX Text
BOBINA DI COMANDO DI UN RELE'

AutoCAD SHX Text
BOBINA DI COMANDO DI UN RELE'

AutoCAD SHX Text
CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE

AutoCAD SHX Text
15.051993223490369

AutoCAD SHX Text
1.250000000000000

AutoCAD SHX Text
4.629247748496248

AutoCAD SHX Text
0.000000000000000

AutoCAD SHX Text
LINEA TRIFASE CON NEUTRO

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
APPARECCHIO ESTRAIBILE

AutoCAD SHX Text
RELE' DIFFERENZIALE

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE DI MANOVRA

AutoCAD SHX Text
SEZIONATORE

AutoCAD SHX Text
INTERRUTT. DI MANOVRA-SEZIONATORE

AutoCAD SHX Text
CON FUSIBILE INCORPORATO

AutoCAD SHX Text
COMANDO ROTATIVO

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE DI POTENZA CON

AutoCAD SHX Text
APERTURA AUTOMATICA

AutoCAD SHX Text
MAGNETOTERMICO

AutoCAD SHX Text
APERTURA AUTOMATICA

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE DI POTENZA CON

AutoCAD SHX Text
MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE

AutoCAD SHX Text
PER CORRENTE DIFFERENZIALE

AutoCAD SHX Text
APERTURA AUTOMATICA FUNZIONANTE

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE DI POTENZA AD

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DI RIARMO AUTOMATICO

AutoCAD SHX Text
DRA

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
POS.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE

AutoCAD SHX Text
SELETTORE A TRE POSIZIONI

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
M  0  A

AutoCAD SHX Text
15.051993223490369

AutoCAD SHX Text
1.250000000000000

AutoCAD SHX Text
4.629247748496248

AutoCAD SHX Text
0.000000000000000

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
COMMUTATORE AMPEROMETRICO

AutoCAD SHX Text
DISPOSITIVO DI COMANDO

AutoCAD SHX Text
DI UN RELE' TERMICO

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
pag.1

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE MORSETTI

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUZIONE

AutoCAD SHX Text
MODELLO

AutoCAD SHX Text
NOTE

AutoCAD SHX Text
dV TOTALE [%]

AutoCAD SHX Text
LUNGHEZZA [m]

AutoCAD SHX Text
FONDO LINEA

AutoCAD SHX Text
Icc max [kA]

AutoCAD SHX Text
Icc min [kA]

AutoCAD SHX Text
Pn [kW]

AutoCAD SHX Text
Un [V]

AutoCAD SHX Text
Iz [A]

AutoCAD SHX Text
Ib [A]

AutoCAD SHX Text
POSA

AutoCAD SHX Text
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]

AutoCAD SHX Text
TIPO ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
CONDUTTURA

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
ALTRE APP.

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
FUSIBILE

AutoCAD SHX Text
Irth [A]

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TERMICO

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
BOBINA [V]

AutoCAD SHX Text
CLASSE

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
TELERUTTORE

AutoCAD SHX Text
CONTATTORE

AutoCAD SHX Text
tdn [ms]

AutoCAD SHX Text
Idn [A]

AutoCAD SHX Text
CLASSE

AutoCAD SHX Text
TIPO

AutoCAD SHX Text
DIFFERENZIALE

AutoCAD SHX Text
Ig [A]

AutoCAD SHX Text
tg [s]

AutoCAD SHX Text
Ii [A]

AutoCAD SHX Text
tsd [s]

AutoCAD SHX Text
Isd [A]

AutoCAD SHX Text
tr [s]

AutoCAD SHX Text
Ir [A]

AutoCAD SHX Text
CURVA/SGANCIATORE

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
N. POLI

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORE

AutoCAD SHX Text
Icu [kA] / Icn [A]

AutoCAD SHX Text
TIPO APPARECCHIO

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
NUMERAZIONE CIRCUITO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CONTATORE ENTE 

AutoCAD SHX Text
EROGANTE

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L2

AutoCAD SHX Text
L3

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
ARRIVO LINEA DA

AutoCAD SHX Text
CONTATORE DI ENERGIA

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x25

AutoCAD SHX Text
1x25

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
10,40

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
6,32

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
FG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
Cca-s3,d1,a3

AutoCAD SHX Text
CEI 23-51

AutoCAD SHX Text
CEI 23-49

AutoCAD SHX Text
CEI 23-48

AutoCAD SHX Text
CEI EN 61439-2

AutoCAD SHX Text
CEI EN 60898

AutoCAD SHX Text
CEI EN 60947-2

AutoCAD SHX Text
CEI EN 60947-2

AutoCAD SHX Text
CARPENTERIA

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORI MODULARI

AutoCAD SHX Text
INTERRUTTORI SCATOLATI

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AutoCAD SHX Text
IP

AutoCAD SHX Text
CLASSE DI ISOLAMENTO

AutoCAD SHX Text
CARPENTERIA

AutoCAD SHX Text
Icc [kA]

AutoCAD SHX Text
In [A]

AutoCAD SHX Text
DIMENSIONAMENTO SBARRE

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI NEUTRO

AutoCAD SHX Text
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]

AutoCAD SHX Text
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]

AutoCAD SHX Text
FREQ. [Hz]

AutoCAD SHX Text
TENSIONE [V]

AutoCAD SHX Text
IMPIANTO A MONTE

AutoCAD SHX Text
Lato ente erogatore

AutoCAD SHX Text
Lato utente

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Q1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
INT.RE GEN

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
630

AutoCAD SHX Text
Q0.1.1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
L1NPE

AutoCAD SHX Text
PROTEZIONE AUX

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
2P

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
TELERUTTORE GEN.

AutoCAD SHX Text
LOVATO

AutoCAD SHX Text
BF6500.230

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TELERUTTORE GEN.

AutoCAD SHX Text
LOVATO

AutoCAD SHX Text
BF6500.230

AutoCAD SHX Text
iCT Na

AutoCAD SHX Text
AC7a

AutoCAD SHX Text
230ca

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Q0.2.1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO 1

AutoCAD SHX Text
SOTTOPASSAGGIO

AutoCAD SHX Text
SCATOLARE S. LAZZARO

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
L0.2.1

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
0,47

AutoCAD SHX Text
83,5

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
0-1

AutoCAD SHX Text
SCHUKO

AutoCAD SHX Text
KM

AutoCAD SHX Text
pag.2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
0 (V)

AutoCAD SHX Text
1 (230V)

AutoCAD SHX Text
0 (0V)

AutoCAD SHX Text
1 (230V)

AutoCAD SHX Text
ALIM.NE CREPUSCOLARE

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
TLC

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
TLC

AutoCAD SHX Text
KM

AutoCAD SHX Text
KM SELEZIONE MANUALE - 0 - AUTO

AutoCAD SHX Text
CONCENTRATORE TLC

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
VISTA LATO UTENTE

AutoCAD SHX Text
FRONTE QUADRO

AutoCAD SHX Text
VISTA LATERALE INTERNA

AutoCAD SHX Text
Canalina 40x80

AutoCAD SHX Text
Canalina 40x80

AutoCAD SHX Text
Canalina 40x80

AutoCAD SHX Text
CORDA DI RAME FG17 25mm²

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
S.p.A.  REGGIO EMILIA  ITALY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Enel

AutoCAD SHX Text
Enel

AutoCAD SHX Text
GRUPPO MISURE

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Q0.2.3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO 3

AutoCAD SHX Text
PISTA CICLOPEDONALE

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
L0.2.3

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
2,4

AutoCAD SHX Text
83,5

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
= CAVO DI COLLEGAMENTO INTERNO AL QUADRO

AutoCAD SHX Text
ARG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
ARG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
Q1

AutoCAD SHX Text
Q0.1.1

AutoCAD SHX Text
Q0.2.1

AutoCAD SHX Text
Q0.2.2

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ARG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Q0.2.2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO 2

AutoCAD SHX Text
SOTTOPASSAGGIO

AutoCAD SHX Text
VIA CASELLE

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
L0.2.2

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
0,83

AutoCAD SHX Text
83,5

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
0,52

AutoCAD SHX Text
700

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
TT

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
VETRORESINA

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Q0.2.4

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO 4

AutoCAD SHX Text
PARCCHEGGIO 1

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
L0.2.4

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1,28

AutoCAD SHX Text
83,5

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
ARG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Q0.2.5

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO 5

AutoCAD SHX Text
PARCCHEGGIO 2

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
L0.2.5

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1,45

AutoCAD SHX Text
83,5

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
650

AutoCAD SHX Text
ARG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Q0.2.6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
L1L2L3NPE

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO 6

AutoCAD SHX Text
VIABILITA' INTERFERITA

AutoCAD SHX Text
iC60 H

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4P

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
Vigi

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
Istantaneo

AutoCAD SHX Text
L0.2.6

AutoCAD SHX Text
EPR

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
1x16

AutoCAD SHX Text
4,10

AutoCAD SHX Text
83,5

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
2,50

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
ARG16R16-0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
Q0.2.2

AutoCAD SHX Text
Q0.2.4

AutoCAD SHX Text
Q0.2.5

AutoCAD SHX Text
Q0.2.6

AutoCAD SHX Text
TARANTO

AutoCAD SHX Text
MILANO

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Km.9

AutoCAD SHX Text
Km.11

AutoCAD SHX Text
Km.12

AutoCAD SHX Text
Km.13

AutoCAD SHX Text
Km.14

AutoCAD SHX Text
Km.15

AutoCAD SHX Text
Km.16

AutoCAD SHX Text
Km.17

AutoCAD SHX Text
Km.18

AutoCAD SHX Text
Km.19

AutoCAD SHX Text
Km.20

AutoCAD SHX Text
Km.21

AutoCAD SHX Text
Km.22

AutoCAD SHX Text
Km 20+529

AutoCAD SHX Text
Via Mazzini - SS65

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Km 17+823

AutoCAD SHX Text
ZONA IND. ROVERI

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Km 19+018

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
Via San DONATO

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Quartiere Fieristico

AutoCAD SHX Text
AUTOSTRADALE INTEGRATO

AutoCAD SHX Text
NUOVO SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
Km 15+525

AutoCAD SHX Text
Via MASSARENTI

AutoCAD SHX Text
STAZIONE DI

AutoCAD SHX Text
BOLOGNA - San LAZZARO

AutoCAD SHX Text
Km 22+231

AutoCAD SHX Text
Km.10

AutoCAD SHX Text
Km.8

AutoCAD SHX Text
QUADRO DI UNIONE

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
SAN LAZZARO

AutoCAD SHX Text
Km 21+764

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
Km 15+004

AutoCAD SHX Text
Via STALINGRADO-SS64

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
SAN LAZZARO

AutoCAD SHX Text
DI SAVENA

AutoCAD SHX Text
CASTENASO

AutoCAD SHX Text
prolungamento delle complanari

AutoCAD SHX Text
da San LAZZARO a OSTERIA GRANDE

AutoCAD SHX Text
Intervento ANAS di 

AutoCAD SHX Text
(non compreso nella presente iniziativa)

AutoCAD SHX Text
Km 0+864 (*)

AutoCAD SHX Text
BOLOGNA-CASALECCHIO

AutoCAD SHX Text
STAZIONE DI

AutoCAD SHX Text
BARRIERA DI

AutoCAD SHX Text
ESAZIONE PEDAGGIO

AutoCAD SHX Text
Km 14+363

AutoCAD SHX Text
A14 - A13

AutoCAD SHX Text
INTERCONNESSIONE

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Km 1+082 (*)

AutoCAD SHX Text
CASALECCHIO

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
BORGO PANIGALE

AutoCAD SHX Text
Km 3+383 (*)

AutoCAD SHX Text
INIZIO INTERVENTO LOTTO 1

AutoCAD SHX Text
Progr. Km 8+500.00

AutoCAD SHX Text
FINE INTERVENTO LOTTO 3

AutoCAD SHX Text
Progr. Km 22+262.52

AutoCAD SHX Text
Progr. Km 15+120.00 

AutoCAD SHX Text
FINE-INIZIO INTERVENTO LOTTO 1-2

AutoCAD SHX Text
FINE-INIZIO INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
LOTTO 2-3  Progr.Km 16+420.00 

AutoCAD SHX Text
Km.1

AutoCAD SHX Text
Km.2

AutoCAD SHX Text
Km.3

AutoCAD SHX Text
Km.4

AutoCAD SHX Text
Km.5

AutoCAD SHX Text
Km.0

AutoCAD SHX Text
Km 12+800

AutoCAD SHX Text
LAME / COLOMBO

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
CASTELMAGGIORE

AutoCAD SHX Text
Km 13+807

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Km 16+400

AutoCAD SHX Text
VIALE EUROPA

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO 

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
RAMO VERDE

AutoCAD SHX Text
Km 4+392 (*)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
TERMINE INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
Km 22+100

AutoCAD SHX Text
S.S.64

AutoCAD SHX Text
Km 15+100

AutoCAD SHX Text
PARCO NORD

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
bis

AutoCAD SHX Text
Km 16+600

AutoCAD SHX Text
GRANAROLO/CAAB

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
bis

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Km 19+250

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
Via LENIN

AutoCAD SHX Text
bis

AutoCAD SHX Text
Km 10+450

AutoCAD SHX Text
DI LAZZARETTO

AutoCAD SHX Text
NUOVO SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
INIZIO INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
Km 4+690

AutoCAD SHX Text
INIZIO INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
Km 8+750

AutoCAD SHX Text
Km 17+016

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA DI BOLOGNA

AutoCAD SHX Text
progr.Km 22+934.00

AutoCAD SHX Text
FINE  TANGENZIALE

AutoCAD SHX Text
(da dismettere)

AutoCAD SHX Text
Via del TRIUMVIRATO Km9+100

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Km 9+201

AutoCAD SHX Text
AEROPORTO

AutoCAD SHX Text
SVINCOLO

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
bis

AutoCAD SHX Text
INTERSCAMBIO A1-A14 BOLOGNA SUD km 195+278=km0+00(*) 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
VIA CASELLE

AutoCAD SHX Text
59.0

AutoCAD SHX Text
57.9

AutoCAD SHX Text
59.1

AutoCAD SHX Text
56.6

AutoCAD SHX Text
54.8


	Fogli e viste
	OPT 0480_P12-PORTA SAN LAZZARO Tav 1 di 2


