QUADRO ELETTRICO QBTQE3 (CONVENZIONE CONSIP ENEL SOLE) - SCHEMA UNIFILARE

PLANIMETRIA - scala 1:500

Derivazione polifora da illuminazione pubblica esistente
Arrivo linea da Quadro di distribuzione di zona

N°1 PVC g110mm

cavo ARG16R16 - 4x1x16mmq

Polifora con n°2 PV& @
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NOTE GENERALI - FASI ESECUTIVE

1.  L'ILLUMINAZIONE DEI SOTTOPASSAGGI, DELLA VIABILITA' INTERFERITA E DELLE PISTE
CICLOPEDONALI RAPPRESENTATA, SARA' SOTTESA A QUADRO ELETTRICO ESISTENTE, MEDIANTE
L'UTILIZZO DI INTERRUTTORI DI RISERVA (SE PRESENTI) O L'INSTALLAZIONE DI NUOVI
INTERRUTTORI, O DA NUOVO QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AVENTE LE MEDESIME CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA SPECIFICHE QE N° 1035 -
CONVENZIONE CONSIP ENEL SOLE.

2. LA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SARA' REALIZZATA CON N°2 TUBI PVC @110mm

3. TUTTII CAVI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO EUROPEO (CPR) UE
305/1E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

4. TAVOLE DI RIFERIMENTO PUNTI DI FORNITURA INTERVENTI COMUNALI:
- 111452-0001-PE-DG-IMP-QE000-IMP00-D-OPT0052
- 111452-0001-PE-DG-IMP-QE000-IMP00-D-OPT0053

5. PERTUTTE LE NUOVE ROTATORIE, DOVRA' ESSERE PREVISTO UN ANELLO DI CAVIDOTTO CON N° 2
TUBI PVC A DOPPIA CAMERA ¢110mm, CHE S| PROLUNGHERA' SUI RAMI DI ACCESSO/DEFLUSSO
DELLA STESSA PER UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 100m, TOTALMENTE INDIPENDENTE DA EVENTUALE
ALTRO CAVIDOTTO DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE COME RICHIESTO DAL COMUNE DI BOLOGNA.

6. LA POLIFORA A SERVIZIO DELLA VIABILITA' INTERFERITA, DOVRA' ESSERE POSIZIONATA SOTTO IL
PERCORSO PEDONALE E/O CICLABILE, MENTRE | POZZETTI SU TERRENO VEGETALE.

7. IN FASE DI RIQUALIFICA SOTTOPASSAGGIO, LE LINEE ESISTENTI DI ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE
PUBBLICA, DOVRANNO ESSERE INTERCETTATE ALL'INTERNO DEL POZZETTO IN CLS
RAPPRESENTATO, TEMPORANEAMENTE SEZIONATE E SUCCESSIVAMENTE RIALLACCIATE (TRATTO
DA "A" A "B") CON MUFFOLA DI DERIVAZIONE E EVENTUALE POSA NUOVO CAVO DI COLLEGAMENTO
ALLA LINEA ELETTRICA ESISTENTE.

8. SUDDIVIDERE IL CARICO ALTERNATIVAMENTE SULLE TRE FASI.

LEGENDA SIMBOLI APPARECCHI ILLUMINANTI VIABILTA' INTERFERITA

MUFFOLA DI GIUNZIONE

IL1-1 ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=1m+L=1m) CON:
— IL3-2 LAMPADA A SORG.TE LED 19W, 2656 Im, LATO PISTA CICLA.LE/PED.LE INSTALL.NE AD H=5,5m
lil LAMPADA A SORGENTE LED 55W, 6852 Im, LATO STRADALE INSTALLAZIONE AD H=8m
IL1-2 PALO A SEZIONE QUADRATA H=8m.
T]j:| IL2-0 ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED FIJ\ L34 ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=1m+1m), LAMPADE A SORGENTE LUMINOSA
e | 19W, 2656 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=3,5m &7 | LED 55W 6852Im PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m.
F IL2-1 ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED ‘h L7 ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=0,5m) CON LAMPADA A SORGENTE LED
B E— 19W, 2656 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=4,5m A 38W, 4000 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m
D — IL2-1A| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED I | 1Lg.1| ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m), LAMPADE SORG. LUMIN. LED 49W
— 40W, 4088 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=4,5m S *'| 4745lm PALO IN ACCIAIO CONICO ZINCATO H=7m.f.t. CON DI ASOLA PORTELLA E MORSETT.
r < ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=0,5m) CON LAMPADA A SORGENTE LED ‘Tjﬁ IL8.2 ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=1m+1m), LAMPADE SORG. LUMIN. LED 49W
lj: IL2-1B 38W, 3499 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=4,5m S ’ 4745Im PALO IN ACCIAIO CONICO ZINCATO H=7m.f.t. CON DI ASOLA PORTELLA E MORSETT.
IL2-2 ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=1m) CON LAMPADA A SORGENTE LED ‘ﬂ:l IL9 ARMATURA STRADALE CON SINGOLO BRACCIO (L=2m) CON LAMPADA A SORGENTE LED
““| 55W, 6852 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m S 110W, 12200 Im, PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m
ARMATURA STRADALE COMPOSTA DA DOPPIO PALO (PALO H=9m+PALO H=7m) CON ‘ o 1 1L10 ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=2m+1m), LAMPADE SORGENTE LUMINOSA
IL2-3| ¢IASCUNO SINGOLO BRACCIO L=0,5m. SORGENTE LUMINOSA LED: PALO H=7m 28W 3100Im, e LED DI CUI:1 LAMP.- 40W 4088Im E 1 LAMP.- 110W 12200Im. PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m.
PALO H=9m 38W 4000Im. (su plinto) (su bicchiere) CP ARMATURA STRADALE TESTA PALO CON LAMPADA SORGENTE LUMINOSA
ARMATURA STRADALE CON DOPPIO BRACCIO (L=Tm+L=1m) CON: @ C 30 LED, 70W, 700mA, 4554 Im, Classe |, OTTICA "TSB" PALO CONICO H=4m. F.T. COMPLETO DI
ﬁ ] IL3-1| LAMPADA A SORG.TE LED 19W, 2656 Im, LATO PISTA CICLA.LE/PED.LE INSTALL.NE AD H=4,5m MORSETTIERA E SCARICATORI A BASE PALO.
PALO A SEZIONE QUADRATA H=7m. @ ST1| 60 LED, 132w, 9108 Im, Classe II, OTTICA "TSB" PALO CONICO H=7m. F.T. COMPLETO DI
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DETTAGLI DI INSTALLAZIONE POLIFORE - scala 1:20

PARTICOLARE MORSETTIERA PER PALO STRADALE

PARTICOLARE POLIFORA

ESEGUITA SOTTO MARCIAPIEDE PER NUOVE REALIZZAZIONE
CON N°2 TUBI PVC g 110mm

| 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lato ente Lato utente i [A>
IMPIANTO A MONTE erogatore |
Q1 Q0.1.1 Q0.2.1
TENSIONE [V] 400 | FREQ. [HZ] 50 _ _[)ﬁ _ ?)ﬁ
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A] 5] nr (i
Toc PRES. SUL QUADRO [ | kWh _!—r)| x e
SISTEMA DI NEUTRO i 1 a -
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lec [kA] 1F‘|
CARPENTERIA VETRORESI
CLASSE DI ISOLAMENTO | P SHP
NORMATIVA DI RIFERIMENTO u KM \'"E:j
3
INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —ca EN 60947-2 ! <
INTERRUTTORI MODULARI m—CEI EN 60947-2
] —ca EN 60898 o R
CARPENTERIA X] —ca EN 614392 I
ETE ot v ' Al
CE 23-49
CH 23-51 @ = [P JPE
NUMERAZIONE MORSETTI 0‘—'1 L0"21
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE | LIL2L3NPE 1 | 2 | Lonee 3 L1L213wpE 4 I112L3wpE
DESCRIZIONE CIRCUITO CONTATORE ENTE ARRIVO LINEA DA INT.RE GEN PROTEZIONE AUX TELERUTTORE GEN. CIRCUITO 1
EROGANTE CONTATORE DI ENERGIA LOVATO SOVRAPASSAGGIO
BF6500.230 F. SAVENA
TIPO APPARECCHIO iC60 H iC60 H iC60 H
INTERRUTTORE | Icu [kA] / len [A] 15 15 15
N. POLI [ In [A] 4 | 63 2® | 10 \ # [ 5
CURVA/SGANC\ATORE C C D
Ir [A] tr [s] 63 10 25
Isd [A] tsd [s] 630 100 350
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC
ldn [A] tdn [ms] 0,5 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE iCT Na AC7a
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO [ In [A] \ \ \ \ \ \ \ \ Bk | 4P | 63 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A}
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 13 EPR 13
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] \ \ 1x25 | 1x25 | 1x16 \ \ \ \ \ \ 1x16 | 1x16 | 1x16 \ \ \ \ \ \ \
Ib [A] Iz [A] 1,28 141 83,5
Un [V] Pn [kW] 400 0,80 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KkA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 1
NOTE FG16R16—0,6/1 kV ARG16R16—0,6/1 kv
Cca—s3,d1,a3
pag.1
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LEGENDA SIMBOLI DI POTENZA E AUSILIARI
SIMBOLO DESCRIZIONE POS.  SIMBOLO DESCRIZIONE POS.  SIMBOLO DESCRIZIONE POS.  SIMBOLO DESCRIZIONE POS.  SIMBOLO DESCRIZIONE
l INTERRUTTORE DI MANOVRA , [|] FUSIBILE ~
\ SEZIONATORE 9 RELE' DIFFERENZIALE 2 (SEOND GENERALE) 33 1 COMANDO ROTATIVO 43 |§§§| INTERRUTTORE ORARIO
Il INTERRUTT. DI MANOVRA-SEZIONATORE Y @4 :
\\? CON FUSIILE INCORPORATO 10 ¢ TOROIDE 22 —«—s»—  APPARECCHIO ESTRABILE 34 \T}\] SELETTORE A DUE POSIZIONI 44 RELE CREPUSCOLARE
!
\‘ CONTATTORE 1 EEI ?S(gm [();ESSF';‘AAL,\:I[))O 23 \ ggggg& [;:l Aﬁ?'ﬁﬁ" A ‘o 15 [~~I\. | SERRATURA ELETTRICA
35 'M SELETTORE A TRE POSIZIONI
| INTERRUTTORE DI POTENZA CON 12 RELE" DI MINIMA TENSIONE 24 \l CONTATTO DI' CHIUSURA o 46 % MORSETTO DI TERRA
é APERTURA AUTOMATICA ,
MAGNETOTERMICO 13 RELE_ DI MASSINA CORRENTE % % CONTATTO DI APERTURA 4 Z LINEA TRIFASE CON NEUTRO
AD AZIONE RITARDATA
. 3 ——F—\/ | SELETTORE A TRE POSIZIONI
l INTERRUTTORE DI POTENZA CON 14 44) TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 26 ?—"L TERMICO SCATTATO e 48 Z LINEA TRIFASE
] APERTURA AUTOMATICA
L MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 15 | ——@ A COMMUTATORE AMPEROMETRICO 27 =\ PULSANTE DI CHIUSURA 37 ﬁ]ﬂ TROMBA ELETTRICA — CLACSON 49 Z LINEA MONOFASE
| INTERRUTTORE DI POTENZA AD 16 — @Y COMMUTATORE VOLTWETRICO 28 SUA PULSANTE LUMINOSO DI CHIUSURA 38 <$ LAMPADA DI SEGNALAZIONE 50 o MORSETTO SU  QUADRO
APERTURA AUTOMATICA FUNZIONANTE
PER CORRENTE DIFFERENZIALE 17 —® AMPEROMETRO 29 E-% PULSANTE DI APERTURA 39 :ij LAMPADA DI SEGNAL. LAMPEGGIANTE 51 @ MORSETTO SU QUADRO ESTERNO
A 18— VOLTMETRO 30 E-%@ PULSANTE LUMINOSO DI APERTURA 40 |:::| BOBINA DI COMANDO 52
; INTERRUTTORE PROTEZIONE MOTORE ,
L[> g | CONTATTO DI CHIUSURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE
19 TRASFORMATORE 3 4 RITARDATO ALLA CHIUSURA # E':::' AD AGGANCIO MECCANICO 5
DISPOSITVO DI COMANDO ?_) CONTATTO DI APERTURA BOBINA DI COMANDO DI UN RELE'
DISPOSITVO DIl RIARMO AUTOMATICO | 20 =] DI UN RELE' TERMICO 32 RITARDATO ALLA CHIUSURA 2 [::' CON RITARDO ALL'ATIRAZIONE 5

Pozzetto in cls

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

GRANULARE STABILIZZATO

GEOTESSILE

045 0.5(

BITUMINOSO
FONDAZIONE IN CONGLOMERATO

_—" CEMENTIZIO + RETE ELETTROSALDATA

TUBAZIONE IN PVC g110mm PER CAVO

UNIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO DA
(4x1x16mmq) ARG16R16

TERRENO NATURALE

s

BAULETTO IN CLS. RCK 15n/mmq

PARTICOLARE POLIFORA

ESEGUITA SOTTO PERCORSO STRADALE PER NUOVE REALIZZAZIONE

NASTRO DI SEGNALAZIONE

CON N°2 TUBI PVC g 110mm

SOTTOFONDAZIONE IN MISTO

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

GRANULARE STABILIZZATO

GEOTESSILE

BITUMINOSO
FONDAZIONE IN CONGLOMERATO

_—" CEMENTIZIO + RETE ELETTROSALDATA

TERRENO NATURALE HH

TUBAZIONE IN PVC @110mm PER CAVO
UNIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO DA
illGE= (4x1x16mmgq) ARG16R16

BAULETTO IN CLS. RCK 15n/mmq

PARTICOLARE POLIFORA

TERRENO AGRARIO CON

ESEGUITA IN TERRENO NATURALE
CON N°2 TUBI PVC g 110mml

TUBAZIONE IN PVC g110mm PER CAVO

RISEMINA E/O RIPRISTINO SIEPI E
CESPUGLI. H= min 20cm

UNIPOLARE A DOPPIO ISOLAMENTO DA
(4x1x16mmq) ARG16R16

=}
STl \#Hzﬁﬁﬁm%w |
- N~
REINTERRO CON MATERIALE DI /I Q' o
RISULTA DALLO SCAVO S
COMPATTATO 2
o

RETE DI POLIETILENE ROSSA O
NASTRO MONITORE IN PVC

BAULETTO IN CLS. RCK 15n/mmq
DIMENSIONI MINIME 45x30 O 45x45 cm

MORSETTIERA DI CLASSE |

= y jb
CORPO MORSETTI NS¢

CONDUTTORE CHE VIENE
IMPIEGATO A SECONDA DEL
CABLAGGIO SERIE/PARALLELO

CORPO DELLA H
MORSETTIERA :

CABLAGGIO SCARICATORE
SU MORSETTIERA

SCARICATOREDA |/ j
SOVRATENSIONE 3

COPERCHIO &
DI CHIUSURA

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CON SCARICATORE DI SOVRATENSIONE INTEGRATO

DA RETE (F-N) USCITA
DERIVAZIONE/ALIMENTAZIONE
CORPO LAMPADA

N CARATTERISTICHE TECNICHE SPD:

, tensione massima continuativa: 275 v ac

./

livello di protezione: < 1,5 kv

corrente impulsiva nominale di scarica (8/20): 5 ka
corrente impulsiva di scarica totale: 20 ka
capacita di estinzione corrente susseguente
[n-pe]: 100 a eff.

T ‘:fjw protezione max. da sovratensione lato rete: 16 a gg

corrente di carico max. ac: 10 a
Note:

porta fusibile sezionabile (fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm
alloggiato all'interno della morsettiera, tensione 380v e
portata max. 10a).

DETTAGLI DI INSTALLAZIONE PLINTO FONDAZIONE - scala 1:20

PARTICOLARE PLINTO - VIABILITA' INTERFERITA

POZZETTO PREFABBRICATO

IN CLS D400 SENZA FONDO
CON CHIUSINO IN GHISA
DA 400x400x400mm

Vista in pianta

0.40 0.80

PALO STRADALE DIRITTO
H= max 9,00m (f.t.) FISSATO CON
PIASTRE E TIRAFONDI

(=
]

(@

TUBAZIONE IN PVC g110mm

PER CAVO UNIPOLARE A
DOPPIO ISOLAMENTO

DA (4x1x16mmgq) ARG16R16

S 4
= Y FH- 9
: 9

APPARECCHIO
ILLUMINANTE

\ PLINTO DI FONDAZIONE PER

SOSTEGNO PALO IN CLS DA
800x800x1000mm

TUBAZIONE IN PVC g63mm

PER CAVO UNIPOLARE A
DOPPIO ISOLAMENTO DA
(2x1x2,5mmq) ARG16R16

PARTICOLARE PLINTO - VIABILITA' INTERFERITA

ASOLA PER MORSETTIERA DI

Vista in sezione

AIUOLA

TUBAZIONE IN PVC ¢110mm

CHIUSINO IN GHISA

PER CAVO UNIPOLARE A
DOPPIO ISOLAMENTO DA
(4x1x16mmq) ARG16R16

POZZETTO DI ISPEZIONE
IN CLS D400 SENZA FONDO
CON CHIUSINO IN GHISA
DA 400x400x400mm

CLASSE | (Ved. part. morsettiera)

0.40

PALO STRADALE DIRITTO

H= max 9,00m (f.t.) FISSATO CON

PIASTRE E TIRAFONDI
AIUOLA

0.60
100

0.25

0.80

PLINTO DI FONDAZIONE PER
SOSTEGNO PALO IN CLS DA
800x800x1000mm

SCALA DI' STAMPA:

1=1
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AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO
TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITA' INTERFERITA

IMPIANTI

CAVALCAVIA BENAZZA

Impianti illuminazione
Planimetria illuminazione sovrapassaggio
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