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TIPOLOGIA DELL'ELABORATO

PROGETTO

RICAVATO DAL DOC. TERNA

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA

NOME DEL FILE SCALA CAD FORMATO SCALA FOGLIO

CODIFICA DELL'ELABORATO

TITOLO

R
E

V
I
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I
O

N
I

DATA VERIFICATON. DESCRIZIONE ELABORATO APPROVATO

1 unità =

PLANIMETRIA

DVFR15007C1633584

INTERCONNESSIONE A 150 kV

"SORRENTO - VICO E. - AGEROLA - LETTERE"

 INTERVENTO 1: SORRENTO - VICO EQUENSE

 TRATTO 1: "SE SORRENTO - GMS1A"

PLANIMETRIA DEL TRACCIATO

TRATTA "SE SORRENTO - GMS1A"

TE-FR-15-007

DVFR15007C1633584_00.dwg
1m 594 x 2600 1:200 1 1

00 15.12.2020

PRIMA EMISSIONE 

 R.Pirozzi

ING-PRE-APRI-CS

 S. Di Dato

ING-PRE-APRI-CS

V. Di Dio

ING-PRE-APRI-CS

NUMERO E DATA ORDINE:

R
E

V
I
S

I
O

N
I

DESCRIZIONE CONTROLLATOELABORATO APPROVATODATA

S. Chinosi

PRYSMIAN

N.

00

G.M.Porricelli

15.12.2020
PRIMA EMISSIONE

S. Chinosi

PRYSMIAN

INGEGNERIA  INSTALLAZIONE
CAVI E SISTEMI ITALIA Srl

PRYSMIAN

Linea in cavo MT

LEGENDA SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

Fibra.ottica
Sottoservizio sconosciuto
Acquedotto

Linea in cavo BT

ex Estradosso sottoservizio
Quota infradosso del sottoservizio (max profondità)ztot
Larghezza sottoservizioL

Gas Rete di distribuzione

Illuminazione Pubblica
 Telecom

Rete fognaria

Scala 1:20

CAVO AT POSATO CON TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA
TELEGUIDATO (UX LK411_00 - PAR.8.4 Attraversamenti. Sez. posa G)

CAVO AT A TRIFOGLIO, STAFFATO NEL CUNICOLO DI STAZIONE GIA' PREDISPOSTO

Cavo XLPE

Staffa tripolare

Tritubo PN10 Ø50mm per cavo F.O.

CAVO AT POSATO IN TUBIERA PEAD SU STRADA (UX LK 401-ALLEGATO C1)
CON DISPOSIZIONE DEI CAVI A TRIFOGLIO (Sez. posa C1*)

1,60

0,70

0,90

0,10

0,70

Tappetino di usura
Binder
Materiale inerte o altro materiale idoneo

Monotubo PN10 Ø50mm con cavo
F.O. per monitoraggio e diagnostica

CLS RBK 200 kg/cm² cemento R 325

Riempimento con miscela di bentonite

Nastro in PVC

Tubo in PEAD DN 200

Rete in acciaio elettosaldata

Tritubo PN10 Ø50mm

Rete in P.V.C.

Cavo XLPE

Cavo Fibra ottica

Monotubo PN10Ø50mm con Cavo BT per
alimentazione sistema di monitoraggio e
diagnostica
Tubo corrugato polietilene doppia parete

VAR.

Monotubo PN10 Ø50mm con cavo F.O.
per monitoraggio e diagnostica

Tritubo PN10 Ø50mm con Cavo BT per
alimentazione sistema di monitoraggio e diagnostica

Scala 1:20

Scala 1:20

189.11

S146      

SE SORRENTO

GMS1A

G
M

S1
A

BUCA GIUNTI SCHERMATA

Pozzetto (96 x 116 x Prof.115) per monitoraggio e diagnostica impianto

Pozzetto (96 x 116 x Prof.115) per sezionamento guaina e acquisizione scariche parziali

LEGENDA

ELETTRODOTTO 150 kV  SORRENTO - VICO - AGEROLA - LETTERE
(INTERVENTO 1: TRATTO 1  "SE SORRENTO - GMS1A

ELETTRODOTTO 150 kV  SORRENTO - VICO - AGEROLA - LETTERE
(INTERVENTO 1: TRATTO 2  " GMS1A - GMS7A")  ESISTENTE

0,10

Scala 1:20

CAVO AT POSATO A TRIFOGLIO ALLARGATO SU STRADA (UX LK 401-ALLEGATO B2)

0,70

0,50

Tappetino di usura

Materiale inerte o altro materiale idoneo

Binder

0,06

1,10

1,60

Cemento magro UX LK50 Rt<1,2K m/W

Rete in P.V.C.

Nastro di segnalazione in PVC

Cavo XLPE

Monotubo PN10 Ø50mm con cavo
F.O. per monitoraggio e diagnostica

Piastra di protezione  in c.a.v.
UX  LK20/1 e LK20/3

Tritubo PN10 Ø50mm

Cavo Fibra ottica

Monotubo PN10Ø50mm con Cavo BT per
alimentazione sistema di monitoraggio e diagnostica

Fune di terra per sistema SPB

Fune di terra per sistema SPB

Cavo XLPE

Riempimento con bentonite

Tubo in PEAD DN 200 PN10

Tritubo PN10 Ø50mm

Monotubo PN10 Ø50mm con cavo F.O.
per monitoraggio e diagnostica

Cavo Fibra ottica

Monotubo PN10 Ø50mm con Cavo BT per
alimentazione sistema di monitoraggio e
diagnostica

Fune di terra per sistema SPB

Fune di terra per sistema SPB
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Sorrento - N
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Gas ex 50cm
Ø80 pet

1.75

Via San Renato

Strada proprietà privata

V
ia degli A

ranci
H
₂O

 ex 0,85m
 Ø

250

Fogna(ex1m) semiovoidale
H₂O ex 1,4m Ø250

 Fognaex 1,15m
Ø300cls

G
as ex 1m

 Ø
225

CAVI M
Tex 1,05m 2xØ160corr

Tel ex 1,1m
 L=30cm

2x Ø
63 +

Ø
110 piom

bo ex 80cm

Gas ex 50cm Ø80 pet

H
₂O

 ex 0,95m
 Ø

500

C
A

V
I M

Tex 1,05m
 2xØ

160corr

Fogna ex 1,5m ztot 2,4m

L=80cm semiovoid.

Fogna ex 0,6m Ø250
Gas ex 0,9m Ø250

Fogna ex 1m ztot 2,5m L=80cm

cam ztot 4,6m 2,6x2,6m

Fogna ex 3,5m
ztot 4,5 L=1m

H2O ex 0,8m Ø125cam 1,5x1,5 ztot 1,5m

Fogna ex 1,5m ztot 2,5m

Fogna ex 0,6m
Ø400 cls

Fogna ex 0,45m Ø300
Fogna ex 1,3m
ztot 2,5m

Fogna ex 0,95m ztot 2,3mL=80 cm semiov.

AT ex 1,65m
ztot 1,85m L=75cm

Tel ex 0,80m L=30 in clsF.ottica ex 30 L=30 in cls

MT/BT
ex 75 ≈Ø300

AT ex 1,5m

BT/MT ex 0,7m ≈Ø300
ex 50 Ø200

Fogna ex 1,8m
Ø500 pvc

Fogna ex 4m L=1m ztot 5m

BT ex 0,85m
 Ø

160

Via San Renato

S1

2.30

2.30
2.30

Via Marziale

4.00

0.70area con struttura interrata dacirca 1m fino a circa 2m

Fogna ex 0,6m

Ferrovia Circum
vesuviana

V
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