SEZIONE LONGITUDINALE - ARMATURA DI PRECOMPRESSIONE

1,16

Pos. 5 - 2x13d12/passo 0,15 m

Pos. 15

o °

9d12/passo 0,15
Pos. 11

1,16

Pos. 2 - 160012/passo 0,15 m

9@12/passo 0,15

Pos. 11

ARMATURA DI PRECOMPRESSIONE

0,05

1.53

sviluppo ml 4,10 1.53

sviluppo ml 3,39

sviluppo ml 4,10

var. da 1,05 a 2,05

var.da 0,76 a 1,12

0.09 Pos. 28 - 2208
0,22‘ o ee T 0,22
0.09 sviluppo ml 0,50 |_/O,13

0,05 0,05

Pos. 20 - 12+12212/0,10

0,22 0,22 0,22
0,13 0,13 0,13

0,05 0,05 0,05

Pos. 21 - 2x(6+6)@12
0,05 0,05 0,05

0,13 0,13 013 /
0,22 0,22 0,22

var.da 1,05 a 2,05

var.da 0,76 a 1,12

SCALA 1:20
, TRAVE SEZIONE "A" , TRAVE SEZIONE "B" , TRAVE SEZIONE "A" , SEZIONE ALL'APPOGGIO - SEZIONE A
! ! ! ! SCALA 1:10
T oosT | | | I I I T 0.05]: 1230.6" non inguainati 10.6" non inguainati / / &
I \
: | : 1+100.6" - non inguainati : : : 0 789 ! 0 789 / i
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
_ 2 I I I I I I
= I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
| | | 8 @0.6" - non inguainati | | |
10 @0.6" - non inguainati
14 @0.6" - non inguainati -
— J I_ ____________ _L - - — __ _ 18 @0.6" - non inguainati —g - - = - J_ ____________ J I_ -
oo ________________________________________________:_________:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::::::::::::::::::::_____________________________"______"______________'_____________________________________________________________________________________________________________________:____________________:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_ ____________________________________________________________ 3
0.05 -—
ot e — 3
| 6.60 | 6.60 | -
I . . I . . I
| 4.60 zona inguainata | | zona inguainata 4.60 |
I 260 zona inguainata I I zona inguainata 260 |
' zona inguainata ' ' zona inguainata '
SCALA 1:20
| TRAVE SEZIONE "A" | TRAVE SEZIONE "B" | TRAVE SEZIONE "A" |
passo connettori trave / soletta ! ! ' S S
0.40 0.80 5.00 3.70 8.00 3.70 5.00 0.80 0.40 8 @0.6" inguainati per 6,60 ml
[ . : . [ . | - [ - - - | . : - | 0.05]| bbb ¢ oo ® 10 @0.6" inguainati per 4,60 ml
1212/0,05 m 1212/0,10 m 1212/0,15 m 1212/0,20 m 1212/0,15 m 1212/0,10 m 1212/0,05 m ‘ 0.05] i i i i - s i i i i i 12 00.6" inguainati per 2,60 ml
0.05 18 &0.6" non inguainati
Pos. 8 ¢ Pos. 8 ¢ + LRI R S S S A %
Pos. 8 d Pos. 8 d 1005}
| i | | | | | | | | 0179 | 15x5.0=0,75 0479 0%
| I | |
I I I I I I I I
[ [ [ [ [ [ [ [
I I I I I I I I
[ [ [ [ [ [ [ ' [
I I I I I I I I SEZ'ONE B
! ! ! ! ! ! ! ! SCALA 1:10
I I I I I I I I
Pos. 5 ! ! ! ! ! ! ! ! Pos. 5 Toos! " ; At " ; P
Pos 6 i i | | | | i i s . ]_ & \ 100.6" non inguainati 120.6" non mgualnatl/ >
[ [ [ [ [ [ [ [ l \ 0.789 ! 0.789 / i
I I I I I I I I
N Lf— 4 —|— 4 —|—[4 —[— 4 —|-L L _] [ [ =+ =+ =+ = | |2 [ B
i e S D N I O N O R e e e e L L L NN i L oLttt B NN - 1o B | B NN N I O O O O O I D I O A
6310/passo 0,20 Pos. 2 6+6J10/passo 0,20 6+6+6Q10/passo 0,20
L=3,50 ml Pos. 1 L=27,73 (+ 2 sovr. 0,50+0,50) L=3,50 ml
Pos. 11 Pos. 9 - Pos. 10
Yo
@
SEZIONE LONGITUDINALE FONDO - ARMATURA LENTA gl
SCALA 1:20 3
TRAVE SEZIONE "A" | TRAVE SEZIONE "B" | TRAVE SEZIONE "A" |
[ [ [ |
Pos. 18 Pos. 18
I |
[ [ [Y
Pos. 25 Pos. 29 Pos. 29 Pos. 25
i3 Iy e}
. ] Pos. 21 Pos. 21 [ L
50 ml 8 0.6" inguainati per 6,60 ml
50 ml 0.05] z Z Z Z o N Z Z Z Z 10 &0.6" inguainati per 4,60 ml
50 ml 0.05] 14 B0.6" inguainati per 2,60 ml
0.05] @ coesas Gooe@s @ 18 &0.6" non inguainati
0051 ¢ SARCHE R R AR R R R R AR & 4
. " . 0.05 0.05
Pos. 24 I 10 Pos. 21 Pos.21  [1] | k Pos. 24 ) 0479 15x 5.0 = 0,75 L0479 |
Pos. 17 il il Pos. 7 HNRAA: Pos. 17
Pos. 18 °‘l l‘ Pos. 3 *‘l l" Pos. 18
° Y Y Py P g ™) Py P Py Py ) ° Py Py Py Py e Py Py Py Py ° Py Py
(] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] (] [ ] ] [ ] ] (] [ ] (] [ ] [ ] (] [ ] ] [ ] ] (] [ ] (] [ ] ] \. [ ] (] ] (] (] (] [] L] (] (] (] [ ] ] (] L] (] [ ] [ ] ] (] (] (] [] (] (] (] [ ] [ ] ] (] (] (] (] [] [ ] (] L] [ ] ] (] (] [ 2 L] [ ] (] (] ] [ ] [ ] [ ] (] ] [ ] ] [ ] (] (] (] [ ] [ 2 (] (] ] [ ] (] [ ] L] (] (] ] [ ] (] ] [ ] (] (] (] ] [ ] ] (] (] (] ] L] (] L] (] ] [ ] ] [ ] [ ] 2 [] [ ] (] (] (] ] [ ] (] (] L] ] [ ] (] (] (] [ ] [ ] L]
L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] /. L] L] L] L) L] L] L] L] L] ® L] L] L] L) L] L] L] L] L] L] L] ® L] L] L] L] L] L] L] L] L] o ® L] L] L] L) L] L] L] L] L] ® L] L] L] L] L] L] L] L] L] e L] L] L] L) L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
Pos. 7 Pos. 2 Pos. 7
2,01 1,00 1,00 2,01
( Pos. 12 - 7&16/passo 0,15 : 0,30 Pos. 15 - 910/passo 0,15 0,30 : Pos. 12 - 7@16/passo 0,15 )
0,25 0,25
. 050 | 5,03 050 |
11,85 11,85
0,15 5,23 0,15
| 0.60 | Pos. 15 - 912/passo 0,15 | 0.60 |
0,15 0,15
11,85
SCALA 1:20
Pos. 29 - 3016
8.46
Pos. 23 Pos. 25 Pos. 29 Pos. 27 Pos. 25 Pos. 23
// \V/ \V/ \V/ \V/ \V/ \V/ \V/ | \ /x \7 ‘/ / / / | \V/ \V/ \V/ \V/ \V/ \V/ \V/ \\
SRag = : 1=
- \\ ‘\ \ !I 2N\, r I [/ /_ -
Pos. 21 \ \ SN ] Pos. 21
L RN .
0,22 0,22 - 022 & 0,22 -
0,22 0,22 Q
0.21 0.21 Pos. 22 ol . Pos. 19 /. Pos. 22 g_ ,‘f g
®© S ®©
SEZIONE A - ARMATURA LENTA SEZIONE B - ARMATURA LENTA ] | / I anas
asso vedi schema connettori / =} ' =) . . . . . .
Pos. 86 - 32012 Pos. 84 - 32012 SCALA 1:10 ' SCALA 1:10 022 022 N N T o S Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
0S.oC -9 , . ros. . Pos. 8 - 174012 € S oy = o © N © GRUPPO FS ITALIANE
passo vedi schema connettori passo vedi schema connettori : i ) Py Pos. 21 ol op 5 \ N\ / I / /ﬂ/ | e Pos. 21 o) Q o) o @ o
3 Pos. 8b Pos. 8¢ passo vedi schema connettori 3 Pos. 8 Pos. 82 % i % c \ ¥ 3 i lll/ f - ~ — o S o
' ' ' ' ' ' - g < : = ® & ® “« ”
° 1220 1020 ° Je & E B 8 8 ¢ T - 1/.//. 3 % g 0 0= 5.5.131 DI "CARLO FELICE
0s. 0s. o] o olmn — N - | - | A ' — . .
0,30 033 0.33 -1g % s JJE o E N A, 1 ks o © Adeguamento e messa in sicurezza della S.5.131
0.30 , , : g © g 3 9 N 88- Pos. 26 Pos. 20 Pos. 28 | Pos. 16 : Sl : o ‘ = 3 = N . . . . e .m0 .
054 29 a Q a2 |lg & 2|~ s S > 3 0 & oz B Risoluzione dei nodi critici 2°stralcio
) 044 0‘ 8 % ~ % o . s . . s . . o—- y (-;? y o—-
: . a C; Pos. 18| Pos. 24 Pos.24 |Pos. 18 3 o S dal km 108+300 al km 158+000
. ° e} * N «
i o ’ s a__|s
— os. . . .
022 022 022 022 0,22 0,22 T 022 8 022 PROG ETTO ESECUT'VO CA284
’ ’ H ’ 0,20\ /0’20 > n_ >
. Pos. 17 - 3+3020 - L=4,58 R.T.l. di PROGETTAZIONE:  Mandataria Mandante
4,18 Via G.B. Sammartini n°5 Via Artemide n°3
20125 — Milano —_ 92100 Agrigento
Tel. 02 6787911 Tel. 0922 421007
Infrastmttura| €Mail:mail@proiter.it 5 email: deltaingegneria@pec.it
6+6W10/passo 0,20 6010/passo 0,20 6010/passo 0,20 6+6W10/passo 0,20 6+6W10/passo 0,20 6+6W10/passo 0,20 1.21 lhdiasoly ingegneria
Pos. 10 Pos. 10 Pos. 9 Pos. 9
© © Pos. 2 191 PROGETTISTI: - -
‘Lg ‘Lg : Ing. Riccardo Formichi — Pro lter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045
Ing. Nicola DAlessandro — Delta Ingegneria srl
Pos. 1 Ordine Ing. di Agrigento n. A995
: “
Pos. 19 - 2x(4+4)312 N2 var. da 0,15 a 0,28 IL GEOLOGO
) 167°37' ~ // ~ Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica — Pro lter sr/
sviluppo ml 1,04 © N N Albo Geol. Lombardia n. A762
. o o
* A COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
1,26 111°2" var.da 0,15 a 0,28 Ing. Diego Ceccherelli
Pos. 22 - 2x10+@12 Ordine Ing. i Milano n. 15813
Pos. 7 - 2x14@12/passo 0,15 m Pos. 7 Pos. 4 - Pos. 18 - 2x(2+2)@12
— 5 VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
7016/ 0,15 1,22 . Ing. Fi
0,25 Pos. 3 pasggs. = . o Pos. 3 Pos. 16 - 2+2312 Dott. Ing. Salvatore Frasca
Pos. 3 - 186@12/passo 0,15 m
v S 0.15 9210/ pas;zso.’}g 067 o0 PROTOCOLLO DATA
- sviluppo ml 3,36 '
L] ] [] [ e ] [] 80017' 002 067
9d10/passo 0,15 \ / '

OPERE D'ARTE MINORI
Ponticello idraulico L=27.00 m Km 154+495 - PO06 su S17

travi prefabbricate - armatura

CODICE PROGETTO NOME FILE
TOOPOO6STRARO3B REVISIONE ) scaL

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.
Liolp|L]skal [g] [2]9fof1] | <2 [t]ojo]/clolo]s|s|T|r||a[Rl0]3 i

D

C

B REVISIONE PER ISTRUTTORIA, VERIFICA E CONTROLLI D.LGS. 35/11 Aprile 2021 Ing.D. D'ALESSANDRO| Ing. M. CARLINO  [Ing.N. D'ALESSANDRO

A Emissione Marzo 2020  |Ing.D. D'ALESSANDRO| Ing. M. CARLINO  [ng.N. D'ALESSANDRO]
REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO




