
PP/ACC VIGNALE 

ATTUATORI BOA/ENCODER SCMT Km 3+177/68+303/3+275

1cp x 1

cavo

m

1x2x0,9

(**)

500

cavo

m

1x2x1,5

(*)

45

1cp x 1

CT A-SA23

A-SA23

1 2

5 m.

CT S-23

S-23

1 2

cavo

m

1x2x0,9

(**)

135

1cp x 1

cavo

m

1x2x0,9

(**)

135

5 m.

CT S-32

S32

2 1

5 m.

CT S-31

2 1

S31

1cp x 1

5 m.

cavo

m

1x2x0,9

(**)

720

1cp x 1

cavo

m

1x2x0,9

(**)

720

5 m.

1cp x 1

5 m.

S42

CT S-42

S41

CT S-41

5 m.

1cp x 1

12

5 m.

12

cavo

m

1x2x1.5

(*)

585

1cp x 1

cavo

m

1x2x1.5

(*)

1585

S05

CT S-05

S02

CT S-02

5 m.

1cp x 1

12

5 m.

12

cavo

m

1x2x2,0

(*)

775

1cp x 1

cavo

m

1x2x2,0

(*)

775

A-SA05

CT A-SA05

A-SA02

CT A-SA02

1 2 1 2

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

1x2x1,5(**) 2000 m

0 m

RIEPILOGO CAVI NUOVI
LUNGHEZZATIPO

2000 m

1x2x2(**) 7500 m

540 m

1x2x0,9(**) 1380 m

1x2x0,9(*)

1x2x1,5(*)

1x2x2(*)

CT PR-23

PR-23

1

5 m.

1cp x 1

PR-31

1

5 m.

1cp x 1

CT PR-31

1cp x 1

5 m.

1

PR-42

CT PR-42

1cp x 1

5 m.

1

PR-41

CT PR-41

1

5 m.

1cp x 1

PRA-S05

CT PRA-S05

1

5 m.

1cp x 1

PRA-S02

CT PRA-S02

1

5 m.

1cp x 1

1

5 m.

1cp x 1

cavo

m

1x2x2,0

(*)

775

cavo

m

1x2x2,0

(*)

775

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

310

1cp x 1

5 m.

CT A-SA01

1 2

CT S-01

1 2

A-SA01 S-S01

cavo

m

1x2x0,9

(**)

765

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

1cp x 1

cavo

m

1x2x1,5

(*)

885

1cp x 1

5 m.

cavo

m

1x2x2,0

(*)

430

CT A-SA21

A-SA21

CT S-21

S-21

1 2

5 m.

1 2

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

5 m.

21

S-62

CT S-62

cavo

m

1x2x0,9

(**)

555

1cp x 1

5 m.

2 1

S-52

CT S-52

cavo

m

1x2x1,5

(*)

385

1cp x 1

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x0,9

(**)

555

1cp x 1

S-61

CT S-61

5 m.

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

385

1cp x 1

2 1

S-51

CT S-51

5 m.

PR-52

CT PR-52

1 2

5 m.

1cp x 1

1

cavo

m

1x2x0,9

(**)

345

1cp x 1

S-41

CT S-41

5 m.

1 2

cavo

m

1x2x0,9

(**)

345

1cp x 1

S-42

CT S-42

5 m.

1 2

5 m.

2 1

S-S07

CT S-S07

cavo

m

1x2x1,5

(*)

270

1cp x 1

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

ACC VIGNALE 

Nota : Gli enti indicati nel piano cavi
           potrebbero subire modifiche in
           relazione al reale stato dell'impianto
           (piano cavi di input non ricevuto)

[VGN-xxxx-A2-SA21] [VGN-xxxx-SR-S21]

[VGN-xxxx-SR/A-S32] [VGN-xxxx-SR/A-S31] [VGN-xxxx-R/C-131][GT_MA_RR-S41][GT_MA_RR-S42] [R-42/2] [R-41/2] [VGN-xxxx-SR-S05] [VGN-xxxx-SR-S02][VGN-xxxx-R/C-05]

[VGN-xxxx-R/C-02] [VGN-xxxx-R-SA05/2] [VGN-xxxx-R-SA05/1] [VGN-xxxx-R-SA02/1][VGN-xxxx-R-SA02/2] [VGN-xxxx-SR/A-S62] [VGN-xxxx-SR/A-S52] [VGN-xxxx-SR/A-S61] [VGN-xxxx-SR/A-S51] [R-S52/3]

PAA-05

CT PAA-05 CT PAA-02

PAA-02

CT FS_M-BA21

[FS_M-BA21]

1

1cp x 1

5 m.

1cp x 1

1

CT FS_BA-05

5 m.

1cp x 1

5 m.

1

CT FS_BA-02

[TXT-SA21] [MA_RR-S21]

[FS_M-BA21] [GT_MA_RR-S32] [GT_MA_RR-S31] [R-31/2]

[FS_BA-02][FS_BA-05]

[GT_MA_RR-S05] [GT_MA_RR-S02][R-05]

[R-02] [MA_RR-S52][TXT-SA05] [R-SA05] [TXT-SA02] [R-SA02] [MA_RR-S62] [MA_RR-S61] [MA_RR-S51] [R-S52/3]

[VGN-xxxx-SR/A-S41] [VGN-xxxx-SR/A-S42] [VGN-xxxx-SR-S07]

cavo

m

1x2x2,0

(*)

750

CT A3-SA21

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(**)

1000

[VGN-xxxx-A3-SA21]

1

1cp x 1

5 m.

2

cavo

m

1x2x2,0

(**)

1000

Nota: Cavi equipaggiati con schermo e twistati.

Boa non imperativa di tipo commutato

Boa imperativa di tipo commutato

Cavi per impiego all'aperto

Cavi conformi al Regolamento UE 305/2011: B2ca, s1a, d1, a1

Cassetta Terminale

 Esistente

 Demolito (ERTMS)

 Costruito nelle fasi precedenti

 Demolito (SCMT)

 Costruito nella fase attuale (ERTMS)

 Costruito nella fase attuale (SCMT)

(*)

(**)

Giunzione

BINARIO

LEGENDA

CT

LEGENDA

cavo

m

1x2x0,9

(**)

500

cavo

m

1x2x0,9

(**)

500

cavo

m

1x2x1,5

(*)

570

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

415

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

415

cavo

m

1x2x0,9

(**)

720

cavo

m

1x2x0,9

(**)

355

cavo

m

1x2x1,5

(*)

805

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

805

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(**)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

130

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(**)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

1000

cavo

m

1x2x2,0

(*)

130

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

165

[VGN-xxxx-H0-S01] [VGN-xxxx-H0-S23]

cavo

m

1x2x1,5

(*)

150

1cp x 1

CT S-SA23

S-SA23

1 2

5 m.

[VGN-xxxx-R-SA23/3]

1cp x 1

5 m.

CT S-SA01

1 2

S-SA01

[VGN-xxxx-R-SA01/3]

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000

cavo

m

1x2x1,5

(*)

360

cavo

m

1x2x1,5

(**)

1000
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