
LEGENDA SIMBOLI

SCHEMA DI PRINCIPIO IMPIANTO ELETTRICO DI POTENZA

SHELTER TLC

QUADRO ELETTRICO

GRUPPO DI CONTINUITA' ASSOLUTA - UPS

PATCH PANEL 24 CONNESSIONI RJ45

SCHEMA DI PRINCIPIO RETE DATI

SHELTER TLC

RETE SPECIALE COMUNICAZIONE / SICUREZZA CON CAVO MULTICONDUTTORE

RETE DI SEGNALE REALIZZATA CON CAVO A FIBRE OTTICHE

RETE BASSA TENSIONE (BT) ORDINARIA

RETE BASSA TENSIONE (BT) IN CONTINUITA' ASSOLUTA (DA UPS)

DISPERSORE IN CORDA DI RAME NUDO

PARTICOLARE CONNESSIONI IMPIANTO DI 

CONTROLLO ACCESSI

SERRATURA ELETTRICA

CENTRALINA CONTROLLO ACCESSI

LETTORE DI PROSSIMITA' BADGE

RIVELATORE STATO PORTA (FINECORSA)

PULSANTE DI COMANDO SERRATURA ELETTRICA

LEGENDA COLORI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE / ANTINEBBIA (IL)

IMPIANTI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PM)

IMPIANTI MONITORAGGIO ATMOSFERICO (MA)

IMPIANTI DI SUPERVISIONE / RETE DATI (SV)

IMPIANTI CONTROLLO TRAFFICO (CT)

IMPIANTI TVCC (TC)

IMPIANTI SOS (SO)

IMPIANTI DI BASSA TENSIONE GENERICI (BT)

IMPIANTI DI MEDIA TENSIONE (MT)

IMPIANTI SPECIALI GENERICI (SP)

IMPIANTI ESISTENTI

IMPIANTI FREE FLOW (FF)

SHELTER TLC - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE

SCALA 1:50

SHELTER TLC - DISPOSIZIONE IMPIANTO DI TERRA

SCALA 1:50

CONDIZIONATORE

ARMADIO RACK TLC

SHELTER TLC - DISPOSIZIONE VIE CAVI

SCALA 1:50

SHELTER TLC - IMPIANTI TERMINALI L/F.M. E SPECIALI

SCALA 1:50

PARTICOLARE ARMADIO PERMUTAZIONE FIBRE OTTICHE
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LEGENDA APPARECCHIATURE ARMADIO TLC

PATCH PANEL N.12 PORTE SC - F.O. SMR

PANNELLO PASSACAVI

PATCH PANEL N.24 PORTE RJ45 - FTP

SWITCH MOXA CON N.4 PORTE COMBO 10 / 100 /1000 BASE X (CON ADEGUATI SFP)

E N. 20 PORTE 10 / 100 /1000 BASE TX

PANNELLO PRESE UNEL P30

UPS

BATTERIE UPS

600

PARTICOLARE RACK TLC DI SHELTER TLC
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RACK 42U

AC

DC

PANNELLO PERMUTAZIONE/TERMINAZIONE FIBRE OTTICHE

2
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0
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LEGENDA INDICATORI

FORMAZIONE CAVO

TIPO CAVO

INDICATORE CAVI ELETTRICI

MT MEDIA TENSIONE

BT BASSA TENSIONE

TE IMPIANTI DI TERRA

IL ILLUMINAZIONE

AB ILLUMINAZIONE ANTINEBBIA

SA SERVIZI AUSILIARI ORDINARI

SS SERVIZI AUSILIARI DI SICUREZZA

SP SPECIALI - GENERICO

RA RADIO

PM PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE

MA MONITORAGGIO ATMOSFERICO

CT CONTROLLO TRAFFICO

IC INDICATORI DI CORSIA

SV SUPERVISIONE

SS SPECIALI DI SICUREZZA - GENERICO

AC CONTROLLO ACCESSI

RI RIVELAZIONE INCENDI

TC TVCC

AI ANTINCENDIO

SO SOS

LEGENDA IMPIANTO

ULTERIORI INFORMAZIONI

A ARMATO

R RESISTENTE AL FUOCO A

NORMA CEI 20-36 O

EN50200

L LS0H O A NORMA CEI 20-37

S SCHERMATO

T TWISTATO

P PATCH CORD

E CAVO ESISTENTE

mm² O mm

SMR FIBRA OTTICA MONOMODALE

9/125 μm

MM FIBRA OTTICA MULTIMODALE

50/125 μm

QUADRO ELETTRICO GENERALE BT DI DORSALE

(x=NUMERAZIONE PROGRESSIVA)

QBT-TERx

QUADRO ELETTRICO GENERALE BT IMPIANTO FREE-FLOWQBT-FF

QUADRO ELETTRICO BT DI SHELTER PMVQPMV

QUADRO ELETTRICO BT DI SHELTER TLCQSH

ARMADIO TVCCQTVCC

ARMADIO SOSQSOS

QUADRO ELETTRICO BT IMPIANTO GUIDA LUMINOSA ANTINEBBIAQGL

QUADRO ELETTRICO PUNTO DI CONSEGNA IMPIANTO BTQPC

QUADRO ELETTRICO BT APPARATI FREE-FLOWQFF

QUADRO ELETTRICO DI MEDIA TENSIONEQ_MT

LEGENDA QUADRI ELETTRICI

QUADRO ELETTRICO BT  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SVINCOLOQILL

QUADRO ELETTRICO BT  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI ROTATORIAQILL_ROT

QUADRO GUIDA LUMINOSA NELLA NEBBIA

PANNELLO DI ATTESTAZIONE PER FIBRE OTTICHE (TIPO N3)

PANNELLO DI ATTESTAZIONE PER FIBRE OTTICHE

N.12 PORTE SC - F.O. SMR

GIUNTO/DERIVAZIONE CAVO F.O.

SWITCH (SECONDARIO) CON N.4 PORTE COMBO 10 / 100 /1000 BASE TX -100/1000

BASE SFP E N. 20 PORTE 10 / 100 /1000 BASE TX

COLLETTORE DI TERRA

DISPERSORE/PUNTAZZA VERTICALE (PICCHETTO IN ACCIAIO L = 1,5 m)

SENSORE CREPUSCOLARE

CA

CENTRALINA CONTROLLO ACCESSI

INT INTERRATO

AER AEREO

PAV ANNEGATO NEL MASSETTO DEL

PAVIMENTO O DEL SOLAIO

SOT SOTTOTRACCIA A PARETE O A

PAVIMENTO

SPS STAFFATO A PARETE O A

SOFFITTO

VIS A VISTA

CUN ENTRO CUNICOLO O SOTTO

PAVIMENTO TECNICO

CNS CONTROSOFFITTO

N° - DIMENSIONI

LEGENDA POSA

INDICATORE CAVIDOTTI ELETTRICI

MT IMPIANTI MEDIA TENSIONE

BT IMPIANTI BASSA TENSIONE

SP IMPIANTI SPECIALI

SC IMPIANTI SPECIALI DI

COMUNICAZIONE

SS IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA

IL IMPIANTI ILLUMINAZIONE

AI IMPIANTI ANTINCENDIO

AN IMPIANTI ANTINEBBIA

SV IMPIANTI SUPERVISIONE

RI RISERVA

LEGENDA IMPIANTO

CAL CANALE/PASSERELLA IN ALLUMINIO

CIX CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

CZC CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO A

CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

CZS CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO

SENDZMIR

CAV CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO VERNICIATO

CPL CANALE/PASSERELLA IN MATERIALE

PLASTICO

TFP TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE

TPA TUBO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

TFS TUBO FLESSIBILE METALLICO SPIRALATO

TRP TUBO RIGIDO IN POLIETILENE

TRV TUBO RIGIDO IN PVC

TIX TUBO IN ACCIAIO INOX

TAZ TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

LEGENDA TIPO

ALTRE NOTE / NUMERO SETTI

P CANALE/PASSERELLA PIENO/A

F CANALE/PASSERELLA FORATO/A

R CANALE/PASSERELLA A RETE

T CANALE/PASSERELLA A

TRAVERSINI

C CANALE/PASSERELLA CON

COPERCHIO

B TUBO CON RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE <=500 N

M TUBO CON RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE 500<X<=1000 N

A TUBO CON RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE >1000 N

L RIVESTIMENTO

TERMOPLASTICO LSZH

E ESISTENTE

EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI

NOTE

- ELABORATO VALIDO SOLO PER GLI ASPETTI DI CARATTERE IMPIANTISTICO, PER QUANTO

CONCERNE GLI ASPETTI DI CARATTERE CIVILE/STRUTTURALE SI RINVIA AGLI ELABORATI

SPECIFICI

STRALCIO a

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)

LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

ITINERA

PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTI

PARTE GENERALE

SHELTER TLC

DISPOSIZIONE TIPOLOGICA APPARECCHIATURE E IMPIANTI
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