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11A-ID04A

Tubazione primaria - (Ø350)

Esistente

9B-ID03B

Tubazione Terziaria - DN125

Esistente

9B-ID03B

Tubazione Terziaria in PEAD PN16

DN125 - di Progetto

Punto di Consegna

11A-ID0AA

Tubazione primaria - DN350

Esistente

9A-ID03B

Tubazione Terziaria -

DN100 Esistente

Punto di Consegna e riallaccio a

tubazione esistente

9A-ID03A

Tubazione primaria in Ghisa Sferoidale

DN600 - di Progetto

P

6

9B-ID03B

Tubazione Terziaria in PEAD PN16

DN125 - di Progetto

9B-ID03B

Tubazione Terziaria -

DN100 Esistente

11-ID04

Riposizionamento Unità Irrigua n°75 e

riallaccio a Tubazione Esistente

P

7

Ripristino Viabilità Locale - VP02

Strada Poderale b=4.00m L

svi

=1768.00m

Pacchetto Pavimentazione s=25cm

Sottofondo stabilizzato+

Spandimento superficiale di graniglia
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UITubazione in GHISA SFEROIDALE DN600 - L~390.75-m p~0.2%
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Tubazione in PEAD PN16 DN125 - L~330.05-m p~0.2%
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PRESCRIZIONI

· CHIUSINI

Chiusini in Ghisa sferoidale GS500,

norme di riferimento (UNI EN 124)

classe di resistenza (D 400)

PRESCRIZIONI

VALVOLE A SARACINESCA

Valvole a Saracinesche a cuneo gommato, corpo

ovale o corpo piatto, PN10 - PN16, in ghisa

sferoidale:

· Conformi alle norme EN 1171, EN 1074-1 e EN

1074-2;

· Corpo, coperchio e cuneo in ghisa sferoidale

EN GJS 500-7 in accordo alla norma EN 1563;

· Cuneo rivestito in elastomero EPDM

vulcanizzato;

· Rivestimento del cuneo e guarnizioni in gomma

EPDM in accordo alla norma EN 681-1;

· Flange dimensionate e forate secondo la

norma EN 1092-2;

· Parti a contatto col fluido conformi al DM 174

del 6/04/2004;

· Rivestimento interno ed esterno mediante

polvere epossidica spessore minimo 250 μm;

· Test idraulici in accordo alla norma EN

12266-1;

Blocco di appoggio cls

Tubazione in PEAD

DN125PN16

Saracinesca

Tubazione in PEAD

DN110 PN16

Pozzetto in c.a.p.

Piastra di protezione in cls

debolmente non armato

Tubo in PEAD DN110 PN16

Pietrisco

Rinfianco con materiale lapideo arido costipato

TES DN125/ DN110
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Tubazione Primaria DN600 in

GHISA SFEROIDALE

Nastro di segnalazione condotta

Rinfianco in sabbia compatta, opportunamente vagliata con i seguenti requisiti:

- almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6mm

- almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2mm

- non più del 5% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0,063mm (UNI 11531-1)

Riempimento con materiale prevalentemente costituito da sabbia, ghiaia e ciottoli o

pozzolana.

La posa di tale materiale dovrà avvenire con compattazione a strati di spessore non

superioiri a 30 cm con piastra vibrante o similare.
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PRESCRIZIONI

TUBAZIONI IN POLIETILENE

· Tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100,

per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma

UNI EN 12201

Nastro di segnalazione condotta

Tubazione Terziaria DN125 in PEAD PN16

Rinfianco in sabbia compatta, opportunamente vagliata con i seguenti requisiti:

- almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6mm

- almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2mm

- non più del 5% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0,063mm (UNI 11531-1)

Riempimento con materiale prevalentemente costituito da sabbia, ghiaia e ciottoli o

pozzolana.

La posa di tale materiale dovrà avvenire con compattazione a strati di spessore non

superioiri a 30 cm con piastra vibrante o similare.

0
.
1
5

V
A

R
.

0
.
2
0

0.8

2
.
5
0

Unità Irrigua n° 75

Tubazione in acciaio Ø150 - di progetto

Tubazione in GHISA SFEROIDALE

 DN600 - di progetto

Flangia cieca

Saracinesca

Sfilato

Contaliminatore

Centratore di flusso

Tubazione Terziaria Esistente in

CEMENTO AMIANTO DN100

Contalimitatore

Rete metallica tipo

"Keller" con porta

lucchettabile

Curva a 90°

Blocco cls

Cordolo cls - dettaglio 1

Cordolo cls - dettaglio 1

Blocco cls

Curva a 90°

Vespaio

Materiale di riempimento

Tubazione in acciaio Ø150

Tubazione in acciaio Ø150 - di progetto

Tubazione in acciaio Ø150 - di progetto

Tubazione in ACCIAIO Ø150 di progetto

Porta lucchettabile 0.80x2.00m

Sfilato

Flangia cieca

Tubazione in acciaio Ø150 - di progetto

Centratore di Flusso

Tubazione Terziaria Esistente in

CEMENTO AMIANTO DN100
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D

Rete elettrosaldata Ø6 maglia 25x25 cm

Tubazione in acciaio

fuori terra

Tubazione in ACCIAIO

interrata

Tubazione
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