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o s e \ : V ——— Rete secondaria esistente — Le condotte parallele al binario dovranno essere posate ad una
» distanza tale da non costituire pregiudizio alla sede ed alle
— === Nuova rete di progetto opere ferroviarie. In ogni caso tale distanza non dovrd essere
' / inferiore a 10m dalla piu vicina rotaia e dovrd essere misurata
ortogonalmente all’asse del binario.
— Le tubazioni primarie e secondarie esistenti si trovano ad una
profondita di  2,00+3,00 m sotto il piano campagna.
— Le tubazioni terziarie esistenti si trovano ad una profondita di
circa 1,00 m sotto il piano campagna.
— L'idrante dovra essere a flangia filettata con attacco sferico per
portata 12,5 1/s, PN 16 GG25 corpo, cappello e ghiera in ghisa
0% grigia GG25, albero in acciaio inox, cuneo in ottone
unidirezionale, sede di tenuta sul corpo, sostituibile, a labbro in
)( gomma speciale vulcanizzata su anello di ottone. Tenuta
secondaria sull’albero mediante doppi o—ring faciimente
sostituibili. Collaudi secondo UNI 1284. Estremitd inferiore a
flangia dimensionata UNI 2223 PN10/16 e superiore a baionetta.
Verniciatura epossidica RAL 5010. Comando a volantino
lucchettabile. Completa di guarnizione in gomma/tela e dadi e
bulloni in acciaio zincato, per la guarnizione flangiata.
— La colonnina idrante € prevista in Pead De 100 e avrad le

o : estremitd munite di flange.
o e — | gruppi di consegna in progetto sostituiscono quelli interferenti
in base al rilievo topografico. Nel caso in cui si dovessero
rilevare ulteriori gruppi di consegna, essi verranno sostituiti e

&})} posizionati nel nuovo tracciato idrico di progetto.
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