Q - 37.00

P49

,Fabbrigato

20.76

INIZIO  VIVAIO

1.80

: _Fabbricoto

Supporte tubazioni,

) - cH_ (ot
DN 650 (26")dar RO e .
_ : Sk e 7 7

P-7DN-30°-VA- 15.9 mm

Appesontimento continuo in calcestruzzo Sp. 50 mm L - 108.00 m

n. 3 TUBI DI PROTEZIONE DN 100(4") PER POLIFORA PORTACAVI L+155.00 m
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TUBO A SPESSORE MAGGIORATO Sp.15.9 mm

SEZIONE A - B scala 1:200

Ortofoto - Scala 11

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo diaccioio GRADO EN L415 NB/MB DN 650 (26"
Sp. 1imm  costruito secondo tab. GASD. A.01.01.20
rivestimento in POLIETILENE sp. 2.5 mm

Tubo diaccisio GRADO EN L415 NB/MB DN 650 (26"
Sp. Moggiorato 15.9 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.20
rivestimento in POLIETILENE Sp. 2.5 mm

Distanziatori isolantia collare con fissaggio ad incastro

tubo portacavi DN 100 (4™
anelli

Tubo diprotezione in Fe 00 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi

Appesontimento continuo in colcestruzzo Sp. 50 mm
(vedi Dis. LC-D-80031

NOTA :

PRIMA DI PROCEDERE CON L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO
E' NECESSARIO ACCERTARE L°'ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI
TUTTI I SERVIZI INTERRAT] INTERFERENTI.

L'INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARIO.

n. 155

465.00 m

108 m

Tubo pensile SNAM DN 650

_...upporlo tubazioni

ALTIDONA (FM) F15 | CAMPOFILONE (FM) £

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DI ALTIDONA (FM) F.15
COMUNE DI CAMPOFILONE (FM) F.5
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3 |Apr. 2021| EMISSIONE PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO Al SENSI DEL D.P.R. 01/08/2011 n.151 Tonucci Villi Sciosci
2 |Set. 2020| EMISSIONE PER APPALTO Tonucci Villi Sciosci
1 |Gen. 2020/ AGGIORNAMENTO GENERALE Tonucci Villi Sciosci
0 |Set. 2019| EMISSIONE PER VALIDAZIONE PROGETTO Tonucci Villi Sciosci
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DN 650 (26'") ,DP /5 bar

TRATTO RECANATI- SAN BENEDETTO DEL TRONTO
4° Tr. ALTIDONA - CUPRA MARITTIMA

LC-9E-816M

REVISIONE 3

Attraversamento: FIUME ASO
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SCALA 1:200

llpresente disegno e’ diproprieta’ aziendale - La societa’ tutelera’ ipropridirittia termine dilegge.
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