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DATI TECNICI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE APPARECCHIO ILL. PERMANENTE/EMERGENZA
228/456W CON BOX AD ONDE CONVOGLIATE

CARATTERISTICHE APPARECCHI

Scala 1:20
N. LED: 20 P=26,1W I= 400mA Ottica: SIMM. Flusso luminoso: 4,4kim
N. LED: 80 P=85W I= 350mA Ottica: ASIMM. | Flusso luminoso: 15,7kim
N. LED: 80 P=99W I= 400mA Ottica: ASIMM. | Flusso luminoso: 17,6kim
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SINTESI NUMERO E POTENZA APPARECCHI GALLERIA "GHIGHIZZU" CANNA NORD

Apparecchio Potenza [W]|Interdistanza [m] |Altezza [m] _|Quantita[Inclinazione ___|Potenza (W)
Permanente 15cd/mq _ [APPO20LED4OOMANW740SIMM | 261 15| 6|  132[s | 34452
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