
SIMBOLO DESCRIZIONE

LEGENDA

Armadio di piazzale 400V/24V RED 8 kVA

Sullo scambio inglese 150 - 148 b i trasformatori sono da 10 kVA

Pozzetto di derivazione 1000x1000mm

Fornitura e posa in opera di canalette a raso

Canalizzazioni in polifore interrate - 10xØ100mm

Illuminazione punte scambi. Palina in vetroresina Hft = 5,2 m, blocco fond.

80x80x110 cm e pozzetto di derivazione con chiusino carrabile;

proiettore a LED (P LED = 51 W) con ottica asimmetrica IP66, classe isol.

II; Pulsante di accensione luminoso (LED) IP65; classe isol. II; morsettiera

da palo idonea per entra/esci e derivazione, classe isol. II

TR XX

Pozzetto di derivazione 800x800mm 
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IMPIANTI LFM

STAZIONI
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Planimetria illuminazione piazzale, punte scambi e RED - disposizione apparecchiature LFM e

canalizzazioni - Tav.1

STAZIONE MARCATOBIANCO
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