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LEGENDA
Linea aerea futura AT 150 kV
Asse linee elettriche esistenti
0O Palo AT 150 kV da installare LEGENDA
. Profilo del terreno attuale
[ ] Palo esistente AT 150 kV
lemperatura di rilleyvo 8° — 5 ‘
TP: Testa palo
CONDUTTORI IMPIEGATI ma/ca: Mensola o Conduttore alto T. P. 389.08
CONDUTTORE ~ 15315 mm (585mm?) Al —AC T. P. 387.41 385.99 <
I mm/cm: Mensola o Conduttore medio 38411 ma. |
FUNE DI GUARDIA = 14315 mm (80,7 mm*) AC RIV Al 38213 m.m. |
mb/cb: Mensola o Conduttore basso  380.26 c.m.
380.13 m.b. [
MEZZA COSTA a mt. 10 578.28 cb. 6 u
MEZZA COSTA SINISTRA TP 37173 L.p 7316 26148
368.67 _m-a. - c -
o 11,06 T. P. 369.23 P=1870 c.a. . |
MEZZA COSTA DESTRA d 366.14 : T P. 366.65 m.m. . V.1
3 : - T A sEo T
.m. o . -d. . m.b. .
.................................................. ALBERATURA — COLTURE 363-14| = cm. 1§ 26157 =% T 362.87 c.b. o © 0
. . ST 0 =
I c.b ° 359.69 c.m.
| 359.60 m.b. ~1°
Gradi sessadecimali I 357.70 cib. o " ] o
i t ~ —e= H——
ARMAMENTI CONDUTTORI 2 pt
SS: sospensione semplice ! o
DS: sospensione doppid ! % L o]
. | ] 6,98 S T. P. 342.88
SA: amarro semplice ' s ST e
30020 e &
DA: amarro doppio : ---------------------------- 337.80 m.a. —
: rm——— 335.16 m.m:
- | o 333.13 m.b. -~ —
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GEOTECH S.r.l. 5
SOCIETA' DI INGEGNERIA X
Via Nani, 7 Morbegno (SO)
Tel/fax 0342 610774 .
E-mail: info@geotech-srl.it P 1 e tl’ a g all a
sito: www.geotech-srl.it %@ D!en B
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Temperatura di rilievo 8 — 15
PietragallaEolico s.r... -Potenza-
Per conferimento di ramo d’azienda da Tecno Wind s.r.l.
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SCALE DATA UBICAZIONE - -
Distanza Pali 296.21 433.72 306.58 334.32 190.18 264.71 357.76 363.85 500.83
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Numero Palo P.35 P.36 P.37 P.38 P.39 P.40 P.41 P.42 P.43 P.44
PRATICA | LIVELLO JANNO| NUMERO | TIPO Tipo Palo e Armamento M24 / SS M30 / DS M24 / SS N30 / SS N12 / SS N15 / SS N24 / SS M27 / SS C27 / DA-DA M33 / SS
PROGETTO DEFINITIVO CODIFICA INTERNA G|1|9(9|DIE|F[1|1|T|A|V|0 1 |P|RIO Colture e Natura Terreno Seminativo / Argilloso Seminativo / Argilloso Seminativo / Argilloso Vigneto—Frutteto / Argilloso Seminativo / Argilloso Seminativo / Argilloso Seminativo / Argilloso Seminativo / Argilloso
Questo documento contiene informazioni di proprieta della Geotech S.rl. e deve essere esclusivamente utilizzato dal destinatario in relazione alle Comune 'e Provincia Oppido Lucano (PZ) Oppido Lucano (P7) Oppido Lucano (PZ7) Oppido Lucano (PZ) Oppido Lucano (P7) Oppido Lucano (PZ7) Tolve (PZ)
finalita per le quali & stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza I'esplicito consenso di Geotech S.r.l. Ettometrica 0 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31




