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A: NOME QUADRO

C: TIPO DI APPARATO

D: TIPO DI EDIFICIO

E: PROGRESSIVO CIRCUITO

B: SEZIONE QUADRO

LEGENDA TARGHETTE

QLFM-N

FM-FT-01

A
B

C D E

NOTA:  in rosso gli apparati a servizio dei circuiti "Normale"

             in blu gli apparati a servizio dei circuiti "Preferenziale"

             in verde gli apparati a servizio dei circuiti "No-break"

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

Simbolo Descrizione

QLFM-N

FM-FT-01

Illuminazione marciapiede.

Palina Hft = 5m, proiettore a LED (P LED = 65 W) con ottica stradale

a luce diretta IP67, 7500lm, classe isolamento II.

Tubazione interrata, flessibile in PVC serie pesante

Pozzetto di derivazione  in CLS 80x80cm con coperchio carrabile

D400 in CLS.

Tubo in PVC Ø32mm per distribuzione secondaria circuiti di

alimentazione

Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di

protezione IP67

Montante salita/discesa

Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC

STS ENE SP IFS LF 163A, lampade LED 28W, grado di protezione

IP67, IK08, classe di isolamento II, flusso luminoso 3600 lm

S 60U-170-0.12 sx

S
v=36,2

9 m
 R

=525,0
0 m

RP=18,00

Q
U

A
D

R
O

 
L
F
M

T
r
 
1

T
r
 
2

A
R

R
I
V

O

C
M

T
r
1
 
-
 
2
0
/
0
,
4
k
V

4
0
0
k
V

A

T
r
2
 
-
 
2
0
/
0
,
4
k
V

4
0
0
k
V

A

QRED

QdS

QGBT

QBT

0.1597%

1

1

2

2

3

C
T
C

Q
U

A
D

R
O

 
A
C
C

SEZ.CC 48 V

(Eventuale)

C
T
C

B
C
A

D
O

C
U

M
E
N

T
I

A
R
M

A
D

I
O

G
R

U
P

P
O

 
E

L
E

T
T

R
O

G
E

N
O

Q
.
G

E
S
T
.

R
I
F
.

Q
.
 
D

I
S
T
R
I
B
.

Q
.
G

.
E
.

Q
.
T
R

SEZ. 

UPS 1

C.A.

B
A
T
T
E
R
I
E

B
A
T
T
E
R
I
E

B
A
T
T
E
R
I
E

B
A
T
T
E
R
I
E

1
k
V

P
E
R
U

G
I
A

1
k
V

T
E
R
O

N
T
O

L
A

(
P
G

)

(
T
N

)

QBT

QBT-NB

LE-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-NB

LE-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-NB

LE-BA-02

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

RP=17,78

Sv=27,88 m
 R

=580,00 m

0.1597%

1

1

2

2

3

QBT-P

LP-BA-02

QBT-NB

LE-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-NB

LE-BA-02

QBT-NB

LE-BA-02

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-NB

LE-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-03

QBT-P

LP-BA-02

QBT-P

LP-BA-02

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-NB

LE-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

QBT-P

LP-BA-01

SCALA :

FABBRICATO VIAGGIATORI ESISTENTE

N

NUOVO MARCIAPIEDE

NUOVO MARCIAPIEDE

NUOVO MARCIAPIEDE

NUOVO MARCIAPIEDE

19_24

AutoCAD SHX Text
Locale apparati ACC 

AutoCAD SHX Text
48.5m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale

AutoCAD SHX Text
batterie

AutoCAD SHX Text
17m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale BT - Centralina 46m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale D.M. 

AutoCAD SHX Text
31m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale GE

AutoCAD SHX Text
26m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
servizi

AutoCAD SHX Text
Locale TLC

AutoCAD SHX Text
17m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale MT 33m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale misure

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale consegna

AutoCAD SHX Text
MT 10m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
area accesso ENEL

AutoCAD SHX Text
ingresso ENEL

AutoCAD SHX Text
ingresso RFI

AutoCAD SHX Text
AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
nuova recinzione delimitazione banchina

AutoCAD SHX Text
nuova recinzione suddivisione aree

AutoCAD SHX Text
predisposizione controllo accessi

AutoCAD SHX Text
Fabbricato Viaggiatori esistente

AutoCAD SHX Text
TERONTOLA

AutoCAD SHX Text
FOLIGNO

AutoCAD SHX Text
Stazione di 

AutoCAD SHX Text
Ellera

AutoCAD SHX Text
Predisposizione Futura

AutoCAD SHX Text
Armadi 1kV

AutoCAD SHX Text
Locale apparati ACC 

AutoCAD SHX Text
48.5m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale

AutoCAD SHX Text
batterie

AutoCAD SHX Text
17m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale BT - Centralina 46m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale D.M. 

AutoCAD SHX Text
31m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale GE

AutoCAD SHX Text
26m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
servizi

AutoCAD SHX Text
Locale TLC

AutoCAD SHX Text
17m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale MT 33m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale misure

AutoCAD SHX Text
10m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Locale consegna

AutoCAD SHX Text
MT 10m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
area accesso ENEL

AutoCAD SHX Text
AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
nuova recinzione delimitazione banchina

AutoCAD SHX Text
nuova recinzione suddivisione aree

AutoCAD SHX Text
FOLIGNO

AutoCAD SHX Text
Predisposizione Futura

AutoCAD SHX Text
Armadi 1kV

AutoCAD SHX Text
AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

AutoCAD SHX Text
nuova recinzione delimitazione banchina

AutoCAD SHX Text
predisposizione controllo accessi

AutoCAD SHX Text
Fabbricato Viaggiatori esistente

AutoCAD SHX Text
TERONTOLA

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE:

AutoCAD SHX Text
File:

AutoCAD SHX Text
n. Elab.: 

AutoCAD SHX Text
Autorizzato/Data

AutoCAD SHX Text
Approvato

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
OPERA/DISCIPLINA

AutoCAD SHX Text
Revis.

AutoCAD SHX Text
Descrizione

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Redatto

AutoCAD SHX Text
Verificato

AutoCAD SHX Text
COMMESSA

AutoCAD SHX Text
ENTE

AutoCAD SHX Text
LOTTO

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
TIPO DOC.

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
PROGR.

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
PROGETTAZIONE:

AutoCAD SHX Text
U.O. TECNOLOGIE CENTRO

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE ESECUTIVA 

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G. Guidi Buffarini

AutoCAD SHX Text
PROGETTO DEFINITIVO

AutoCAD SHX Text
DIREZIONE TECNICA

AutoCAD SHX Text
POTENZIAMENTO DELLA LINEA FOLIGNO-TERONTOLA

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE SUI PRG 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
L. Peressini

AutoCAD SHX Text
Luglio

AutoCAD SHX Text
Luglio 2020

AutoCAD SHX Text
DELLE STAZIONI DI ASSISI ED ELLERA

AutoCAD SHX Text
2020

AutoCAD SHX Text
Luglio

AutoCAD SHX Text
2020

AutoCAD SHX Text
Luglio

AutoCAD SHX Text
2020

AutoCAD SHX Text
M. Castellani

AutoCAD SHX Text
T. Paoletti

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Planimetrie con disposizione apparecchiature LFM Marciapiedi

AutoCAD SHX Text
STAZIONE DI ELLERA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
IR0B02D18PALF0100002A

AutoCAD SHX Text
QUADRO DI ALIMENTAZIONE

AutoCAD SHX Text
LUCI BANCHINA

AutoCAD SHX Text
RISALITA CAVI

AutoCAD SHX Text
SOTTOPASSO/

AutoCAD SHX Text
PENSILINA


	Fogli e viste
	32


		2021-10-15T10:54:43+0000
	Luca Bernardini
	Progettista Integratore




