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Bari S.Spirito-Palese
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Impianto di terra

di Cabina

Collegamento a CPTE con due corde tipo

TACSR diam. 19,2 mm

Impianto di terra

di Cabina

Collegamento a CPTE con due corde tipo

TACSR diam. 19,2 mm
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Collegamento a CPTE con due corde tipo

TACSR diam. 19,2 mm

Impianto di terra

di Cabina

Collegamento a CPTE con due corde tipo

TACSR diam. 19,2 mm

tipo FG18OM16 1.8-.kV 3X50 + 50C MMQ

Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 

LEGENDA

Linea per selettività logica dei relè a microprocessore

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

n.2+2 fibre del cavo 16 F.O. tipo MM

residua 50N con un sistema a selettività logica 

50/51-50N

27-59T

Relè a microprocessore con funzioni di controllo di minima

tensione trifase a due soglie d'intervento 27 e funzione di

controllo di presenza tensione trifase ad una soglia d'intervento 59T. 

Collegamento al Circuito di Ritorno TE

VLD

Dispositivo di limitazione della tensione bidirezionale

50N/51N

50/51

FO

Cu

Interfaccia Rame/F.O. MM

Gallerie L 2.5 ÷ 5.0 KM

NORME A RIFERIMENTO

· Decreto 28 ottobre 2005 - Sicurezza nelle gallerie ferroviarie - del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

· REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 relativo alla
specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema
ferroviario dell'Unione europea. - Pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 12 dicembre
2014 e ss. mm. ii.;

· RFI.DPR.STC.IFS.LF610.C, ed. 2012 “Specifica tecnica di costruzione impianto illuminazione di
emergenza gallerie ferroviarie di lunghezza oltre 1000 m”;

· FI DPRIM STF IFS LF613 B, ed. 2012 - Specifica tecnica di fornitura di Quadro di piazzale;
· RFI DPRIM STF IFS LF614 B, ed. 2012 - Specifica tecnica di fornitura di Cassette di derivazione e Pulsanti;
· RFI DPRIM STF IFS LF618 A, ed. 2011 - Specifica tecnica di fornitura Trasformatore di alimentazione;
· RFI DPRIM STF IFS LF650 A, Istruzione tecnica per la fornitura e l'impiego di cavi negli impianti ferroviari

del settore energia;
· RFI DTC STS ENE SP IFS LF 162 A ed. 2015 - “Specifica Tecnica di fornitura apparecchio illuminante a

led in galleria”
· Specifica Tecnica TT598 RFI DTC ST TL 20 001 A ed.2017 “Specifica Tecnica Impianti di

Telecomunicazione per la Sicurezza nelle Gallerie ferroviarie”;
· Specifica Tecnica RFI DPR IM SP IFS 002 A ed. 2011 “Sistema di Supervisione degli Impianti di Sicurezza

delle Gallerie ferroviarie”.
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PGEP - PIAZZALE EMERGENZA LATO PALESE Km 9+780

Linea selettività logica

Cavo 16 F.O. tipo MM

GALLERIA GA04 (L = 3.155 M)

Cavo FG18OM16 3x50 mmq

Linea selettività logica

Cavo 16 F.O. tipo MM
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