-
-

!

T _— gl NN m [
e T » “ 13100 mm
e - - 1 3100 mm
’ 1 1 I | |
? ’ apaiden.epy I I I I . . ' l I T
Q <Z\, L / f\, Lf > QV L D ﬁ N
I ——— [= L = e
| | T — w \r — ‘ \r — T \r» ﬁ\
/ 7 /T [ECD{J \LECDZ; ﬁ LCD;J 102 | S31S
—— B =l = 0¥aVND =
/ // . 0YaVNO
- v i b\
‘ e i 971 S susjed . o ojel] 9|es0T $
S 9|e007 \\ 9|ed07] = s g \ -
= [ § -
= Lgoleoo] -
o VA0 & e
s34 < N
— P F— —
i = = &
€5 | e - | &
i Bl .
8 a apaldelolel
A IRII\I YYyirvyyl | I
TOUU 111111

1 3100 mm

N N

4 @160 mm

O

4 3160 mm

1 3100 mm

EP——————————— C

o
[qV}
—

6 3160 mm l

6 3160 mm

LEGENDA

C Pozzetto passaggio cavi coperchio in cls. con dimensione
800 x 800 x 1000 mm

A Pozzetto passaggio cavi coperchio in cls. con dimensione
600 x 600 x 600 mm

Pozzetto passaggio cavi coperchio in cls. con dimensione
B 400 x 400 x 400 mm

Tubi in PVC serie pesante a cura LFM diametro riportato in pianta

Palina in VTR con altezza fuori terra di 5.20 m. Apparecchio di illuminazione
per esterni con ottica stradale a luce diretta, con sorgente luminosa a LED di
potenza - 53W - 6000Im. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in
lega di alluminio, possibilita di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto
stradale. L'alto grado IP 67 & garantito dalla guarnizione siliconica interposta
tra i due elementi.

Completo di circuito con led monocromatici di potenza , riflettori in alluminio

silver. IK08, Classe di isolamento Il. Completo di cassetta di derivazione da

palo adatta per entra/esci e derivazione, protetta con fusibili, coperchio; grado
di protezione 1P44 cl. isol. lI
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COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO - DORSALE JONICA

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. - CATANZARO L. (Lotto 01)
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Planimetria di Piazzale lato Lamezia con disposizione
apparecchiature
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