LEGENDA

SIMBOLO DESCRIZIONE
@ *[ Plafoniera di riferimento (sempre accesa, interno nicchioni) con lampada
= o LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
@ AW Plafoniera di sicurezza (con accensione comandata) e lampada
= | LED da 4W - RFI DTC STS ENE SP IFS LF162 A del 06.11.2015
Pulsante con led di segnalazione di colore blu, per accensione lampade
) om el . per illuminazione delle vie di esodo
@E}IA Lk - var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24042012
g < 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m 15m Passo max 80,00 ml
FABBRICATO TECNOLOGICO — AREA TECNICA IMBOCCO GALLERIA g% Nokria b RFIDPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
Eyg Km 25+236 Km 25+686
— [ T Lol QdT - Quadro di tratta con trasformatore 1000/230V
&) 5] B 5] B &) 5] &) 5] B &) &) 5] 5] &) 5] &) 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 5] 0 5] 5] ) 5] 5] ———— | RFIDPRIM STF IFS 610 C del 24.04.2012 (Gallerie L>1.000m)
o ¢ 1o 1 =R CRCREN 1S T 1 g e
L I B I Al B I I B L I B L [ [ [ I I I I I I I I I I I B I I _ L B L I B L B B L I o L I o [ (R o I I | I I | I I | I I I I I | Lo Al [ — == — gg:sggé'l'&rfg%z'@%e&%%eg%%?gé‘l%52“29(;'18;@180'\/'16 3x2,5 mmq
éh Cavo FG160M16 3x2.5 mm: Cavo FGTBOM16 3x2.5 mm " "
A 1000w e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ | Derivazione Pulsante FG180M16 3x1,5 mmq
ffffffff acer| [auoro RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
N C@_\ BORR T\mj e | | | e Derivazione Lampade FG180M16 2x2,5 mmq
r‘j %M}\ \ j(\ }) % RFI DPRIM STC IFS LF610 C del 24.04.2012
g ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ v A Cassetta di derivazione di TIPO A-DX-610 (PMAE) - TIPO A-SX-610 (PMAE)
RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
B Cassetta di derivazione di TIPO B-DX-610 - TIPO B-SX-610
. o . RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
Linea selettivita logica
Cavo 8 F.0. tipo MM c Cassetta di derivazione di TIPO C - 610 (PMAE)
Cavo FGI18OMI16 3x35 mmg RFI DPRIM STF IFS LF614 B del 24.04.2012
TIPOLOGIA CONDUTTORI
Cavi tipo FG180OM16 0,6—1KV
TIPOLOGIA DI POSA
Cavi sospesi su fune metallica fissata con mensole poste ad unad
interdistanza di 5 m.
COMMITTENTE:
Y & 4
yF RF/
RETE FERROV/ARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
CATA}]@ PROGETTAZIONE:
420 m 450 m
=
var. 70-80 m ‘ var. 70-80 m ‘ var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m var. 70-80 m 3 " ITALFERR
‘ 15m ‘ ‘ 15m ‘ 15m ‘ 15m 15m 15m 15m 15m T ‘GRUPPO FERROVIE DELLO STATO [TALIANE
. e 9 FABBRICATO TECNOLOGICO — AREA TECNICA IMBOCCO GALLERIA
‘ ‘ e ‘ e i
i ——————— N H N N, i A COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO - DORSALE JONICA
8] 8] 8] 8] A
T i o
S | I S | I | I S | I _ T
£
e Wl U.O. TECNOLOGIE SUD
@\ - : PROGETTO DEFINITIVO
T
j jf % EEEEEEE ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. - CATANZARO L. (Lotto 01)
Cavo FGIBOMIB 3x35 mma IMPIANTI LFM — GALLERIA MARCELLINARA
llluminazione vie di esodo — Planimetria con disposizione cavidotti ed
Quadro di Tratta Cassette Linea selettivito ‘Og‘\CO opporecchioture
Lampada | Lampada - - - - - Cavo & F.O. tipo MM , . . . .
PK TRAFO | TRAFO | Pulsante Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo PFTE da sottoporre all’esame del CSLLPP ai sensi del DL 16 luglio SCAL%@Q@Q;;;;W
. . QdT QBP LS LR 2020, n.76 convertito con legge n. 120/2020 «Misure urgenti per la _ %&?-g ot
Binario 50KVA | 10KVA A-SX A-DX B-SX B-DX C semplificazione e I'innovazione digitale». 1:500° Y
Imbocco lato Lamezia T. 25+021 1 COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.  REV.
Nicchia Standard 01 25+236 1 4 29 1 3 3 12 11 1 RCoOw 01 D 67 P8 |LFo02A8 001 A
NlCCh’a Standal‘ d 02 2 5 +68 6 1 5 30 1 3 3 12 12 1 Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
Nicchia Standard 03 26+106 1 6 27 1 3 2 12 10 1 A Emissione Esecutiva /ﬂ,ﬂi‘ff‘/’& I 06/20204—‘%?’:,f’\—i—irf‘c_‘;— 06120208 2nfion 0612020 Ao
] ] ' : WGEGH,
Nicchia Standard 04 26+556 1 9 31 1 3 3 13 12 1 Q@‘vj;};n,f%
A ONIp %
Imbocco lato CATANZARO 26+784 1 3 oo ESTA__ &
T Sedon,, odca \)
TOTALI 4 0 2 0 27 117 4 12 11 49 45 4 =+ & ——
File: 'n. Elab.: 598 \
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