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IMPIANTI LFM

Stazione Taranto Nasisi

Planimetria marciapiedi con disposizione cavidotti ed apparecchiature LFM

1:100

n. Elab: 

Legenda Simboli

PA 1005A10TP

IA8E00D18PAPT01A5001A

Palina in acciaio verniciato H=4,52m. f.t. infissa in blocco di fondazione

90x90x100 cm con sbraccio singolo e armatura composta da 24 LED

per una potenza complessiva di 53W, 7.554 lm. CRI > 70, Temperatura

colore 4000 K, vita utile 100.000 ore, IP66, classe II, isolamento 10kV.

Completa di "MAD-ILL" per la diagnostica, controllo e comando

secondo la specifica RFI DPRDIT STF IFS LF627 A.

Palina in acciaio verniciato H=4,52m. f.t. infissa in blocco di fondazione

90x90x100 cm con doppio sbraccio  e armature composte da 24 LED

per una potenza complessiva di 53W, 7.554 lm. CRI > 70, Temperatura

colore 4000 K, vita utile 100.000 ore, IP66, classe II, isolamento 10kV.

Completa di "MAD-ILL" per la diagnostica, controllo e comando

secondo la specifica RFI DPRDIT STF IFS LF627 A.

40
60

Canalizzazione in tubo pvc dedicata esclusivamente agli impianti LFM

Pozzetti canalizzazioni LFM (40x40 e 60x60)

Canalizzazione in tubo pvc in comune con impianti LFM, TE, IS e TLC.

80

Pozzetti canalizzazioni in comune con impianti LFM, TE, IS e TLC.

Pozzetti canalizzazioni LFM (80x80) in comune con impianti TE, IS e

TLC.

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE PENSILINE

ILLUMINAZIONE MARCIAPIEDI

Plafoniera per pensiline composte da 24 LED per una potenza

complessiva di 30W, 3.705 lm. CRI > 70, Temperatura colore 4000 K,

vita utile 100.000 ore, IP66, classe II, isolamento 10kV.

Completa di "MAD-ILL" per la diagnostica, controllo e comando

secondo la specifica RFI DPRDIT STF IFS LF627 A.

C

Plafoniera alimentata dalla sezione No-Break
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