LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

Simbolo Quan. Descrizione
Presa 2P+T 16A 230V tipo P40 - Frutto in resina per installazione in
43 | scatola in resina IP40 da parete
2%16 3x16 Gruppo prese industriali in materiale termoplastico per montaggio a
parete composto da:
= p —— 1| 1 presa IP44 interbloccata CEE17 2P+T 16A 230V

1 presa IP44 interbloccata CEE17 3P+T 16A 400V

/ 200m| Montante salita/discesa

20 | Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di
protezione IP40 - morsettiera classe Il

. —  |200m Tubo in PVC @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
alimentazione
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NOTA: in rosso gli apparati a servizio dei circuiti "Normale/Preferenziale"
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
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PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)

STAZIONE DI CALTANISSETTA XIRBI

Planimetria sovrappasso con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti - 1 di 2
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