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Titolo elaborato

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER

CONVERSIONE FOTOVOLTAICA DELLA FONTE SOLARE

 "LI POGGI" - POTENZA DI PICCO 30,06 MW

P

OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI: GUAGNANO (LE), SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR), ERCHIE (BR)

E.F./F.P.

Controllato

Codice Pratica

E.F./G.P.

Approvato

Codice Ident. Elaborato

EG.38.00

PROGETTO DEFINITIVO - CODICE AU V1YFCO5

V1YFCO5_

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE MT

n.d.

12/02/2021

12/02/2021

L.P.

LEGENDA
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