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ALL'ACQUA

QUADRO D'UNIONE 

Legenda
Limiti comunali

!

´

Stazioni e CP esistenti

Elettrodotti da demolire

OPERE INTERESSATE DAL PROGETTO

Elettrodotti in progetto

Elettrodotti esistenti
Elettrodotto ST 132 kV 
Cadarese-Verampio")

Elettrodotto ST 132 kV 
T.426  Morasco-Ponte

! ! ! ! ! ! ! ! !
Elettrodotto interrato 132 kV 
T.426  Morasco-Ponte

Ottimizzazioni di tracciato linee esistenti

Elettrodotto ST 132 kV 
T.426  Morasco-Ponte")

! ! ! ! ! ! ! ! !
Elettrodotto interrato 132 kV 
T.427 Ponte-Fondovalle

Elettrodotto DT 132 kV 
T.433 eT.460 

Elettrodotto ST 132 kV 
T.460 Verampio-Domo Toce")

")

Elettrodotto ST 220 kV 
T.225 Verampio-Pallanzeno
Elettrodotto DT 220 kV 
T.225 Verampio-Pallanzeno")

Elettrodotto ST 220 kV 
All'Acqua-Ponte
Elettrodotto ST 220 kV 
All'Acqua-Verampio

")

")

Elettrodotto ST 220 kV 
Ponte-Verampio
Elettrodotto DT 220 kV 
All'Acqua-Ponte e All'Acqua-Verampio")

")

")

Confine Italia-Svizzera



 





!(

Linea ST 132 kV 
T.426 Morasco-Ponte
Linea ST 132 kV 
T.427 Ponte-Fondovalle

D D D")

D D D")

Linea ST 220 kV 
T.220 Ponte V.F.-All'Acqua
Linea ST 220 kV 
T.221 Ponte V.F.-Verampio
Linea ST 220 kV 
T.222 Ponte V.F.-Verampio

D D D")

D D D")

D D D")

Linea DT 220 kV 
T.221 e T.222
Linea DT 220 kV 
T.225 Verampio-Pallanzeno

D D D")

D D D")

D D D")
Linea DT 132 kV 
T.433 e T.460

Elettrodotto ST 132 kV 
T.433 Verampio-Crevola T.")

Elettrodotto DT 220 kV 
T.225 Verampio-Pallanzeno")

Elettrodotto DT 132 kV 
T.433 e T.460")
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