TAPPO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE PER TUBO DI PROTEZIONE

‘\ POLIFORA PORTACAVI n.1
(n.3 TUBI IN PEAD DN 50)

TUBO PORTACAVI
DN 150 (6”) Sp.4.8 mm

TUBO DI LINEA RIVESTITO
DN 650 (26“) Sp. 11.1mm

COLLARIT DISTANZIATORI
[SOLANTI AD INCASTRO

RIVESTITO
1 mm

INTASAMENTO CON CALCESTRUZZO
TRATTATO CON PRODOTTI ANTIRITIRO

POL IFORA PORTACAVI n.2
(n.3 TUBI IN PEAD DN 50)

TUBO PORTACAVI
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TUBO DIMONTAGGIO DN 1200 (48") Sp.161mm L= 30.00 m

TUBO DI PROTEZIONE DN 800 (32") Sp.19.1mm L= 32.00 m
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FASCIA DI CHIUSURA
TERMORESTRINGENTE

N. 2 TUBIDIPROTEZIONE IN FERRO
DN 150 (6") Sp. 4.8 mm PER
POLIFORA PORTACAVI L= 25.00 m

N.2 TUBIDIPROTEZIONE IN FERRO SALDATIDN 150 (6")
Sp. 4.8 mm PER POLIFORA PORTACAVI L+ 3.00 m

N. 2 TUBIDIPROTEZIONE IN FERRO
DN 150 (6") Sp. 4.8 mm PER
POLIFORA PORTACAVI L= 18.00 m

SEZIONE A - B scoalo 1:200

N° 2 POLIFORE PORTACAVO
(N*3+3 TUBI IN PEAD DN 5@)

30 cm min.

@ TUBD DI LINEA

SEZIONE C-C (SCAVO A CIELO APERTO)

30 cm min.

DISTANZIATORI TSOLANTI
A COLLARE @

@ TUBO DI LINEA

N°2 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 150 (6”) PER POLIFORA PORTACAVI

N°2 POLIFORE PORTACAVI
(N°3+3 TUBI IN PEAD DN 50)

SEZIONE C1-C1
(SCAVD A CIELO APERTO CON COPERTURA MAGGIORATA)

N°2 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 150 (6") Sp. 4.8 mm @
PER POL IFORA PORTACAVI

SALDATI AL TUBO DI PROTEZIONE

INTASAMENTO CON CALCESTRUZZO
TRATTATO CON PRODOTTI ANTIRITIRO

POL IFORA PORTACAVI POL IFORA PORTACAVI

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

@TUBO DI MONTAGGIO DN 1200 (48")

@TUBO DI PROTEZIONE DN 800 (32")

TUBO DI LINEA DN 650 (26"@

SEZIONE W-W (TRIVELLAZIONE)
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TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo diaccioio GRADO L415NB/MB (UNI-EN) DN 650 (26") D 666.00 mm
Sp. diLINEA : NORMALE e MAGGIORATO poria limm  costruito secondo
tab. GASD A.01.01.20 u.e.

rivestimento in Polietilene Sp.2.8 mm

Tubo diprotezione in accioio GRADO L415 NB/MB (UNI-EN) DN 800 (32')
Sp.19.1mm costruito secondo tab. GASD A.01.04.01u.e.

Foscia termorestringente con pezza dichiusura e supporti diplostica

DN 650 (26") x DN 800 (32") costruito secondo tab. GASD A.09.02.Mu.e.

Apparecchiatura disfiato e presa disegnalazione fuga gas Tipo2
costruito secondo tab. GASD A 09.06.02 u.e.

Tubo disfiato in Ferro 33 UNI7287/74 DN 80 (3") Sp. 2.9 mm
costruito secondo tab. GASD A.01.03.01 u.e.

Punto dimisura P.E. o cassetta piontana secondo GASD A.07.01.05 u.e.

Distonziatori isolontia collare con fissoggio od incastro
costruiti secondo tab. GASD A.09.01.06 u.e.

tubo disfiato e spurgo ON 80 (3")
anelli

tubo dilinea DN 650 (26")
onelli

tubo diprotezione per polifora portacaviON 150 (6")
anelli

Tubo portacavo in ferro per polifora portacaviDN 150 (6") Sp. 4.8 mm

Tubo dimontaggio in accioio Grado L450MB DN 1200 (48")
Sp.161mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.31u.e.

DISEGNI DI RIFERIMENTO N.

\/// ' “ . IU . ( . ) od
L 506 N\
: PARALLELISMO CON 1 5, |**°
1 Tetloie:. -~ SERRA NENA S, 344
) e PVC - 0280 (CBO) % |0 ]l
: TSI F
3200 m !
-'-'—._,VMA Vi45 19° 59 : l
"""" s — —— e 55
) ; A . = R
n. MET. COLL. TERMINALE DIORISTANO R\ = oy
DN 650 (26™), DP 75 bar > 's@.L
\/— 552 (N PROGETTO) o\ VI ] N'QTT.' !,
02 TUBO DI PROTEZIONE ON 800 (32) 48 P49 pisg.
Sp.19imm L+ 32.00 m . ,
(IN PROGETTQ) fosselto Slr. sterrato 59 .
- Slr. sterrolo
P.LL.N.3 in progetto
10.00 m ! 640 » 512 \ prog /
= ONDOTTA DISTRETTO /7
et e e
n. 1 M _____________________________________ ./-
680 L\ Sirada vicinole |
N\ | Funtana Zudurow
.22 / 2 -549 | F'211/
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