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LEGENDA

CAVO DI ALIMENTAZIONE JET—FANS DA MCC IN CABINA A SEZIONATORE
(LE SEZIONI DEI CAVI SONO INDICATE NEL DISEGNO)

CAVO DI ALIMENTAZIONE JET—FANS DA SEZIONATORE A MOTORE
CAVO FTG100M1 3x25mm?

CAVO DI ALIMENTAZIONE ANEMOMETRI E MISURATORI DI OPACITA’ DELL'ARIA
CAVO FTG100M1 2x2,5mm*

autostrade II per l'italia

CAVO DI ALIMENTAZIONE VENTILATORI PRESSURIZZAZIONE VIE DI FUGA
CAVO FTG100M1 3x4mm?®

CAVO DI ALIMENTAZIONE SENSORI PRESENZA GAS LUOGO SICURO

REGIONE LIGURIA

CASSETTA ATTESTAZIONE CAVI DI ALIMENTAZIONE SENSORI IN GALLERIA E LUOGHI SICURI

COLLEGAMENTO TRA LA VALFONTANABUONA

JET—FAN COMPLETO DI TRASDUTTORE DI VIBRAZIONE TIPO CEMB T1-45 O SIMILARE
EQUIVALENTE, SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITA® COMPOSTO DA n.2 FINE-CORSA A LEVETTA

E CONTROLLO TEMPERATURA AVVOLGIMENTI A TERMOCOPPIA PT1000.
SONO PREVISTI n.7 SEGNALI DI CONTROLLO PER OGNI JET—FAN:
— 2DI+1Al CONTROLLO VIBRAZIONI
— 1Al CONTROLLO TEMPERATURA AWOLGIMENTO MOTORE
— 1DI CONTATTO DI STATO DEL SEZIONATORE IN VOLTA ’
E L’AUTOSTRADA A12 GENOVA—ROMA

— 1DI CONTATTO SEGNALAMENTO ORIZZONTALITA" (CUMULATIVO)

A |

VENTILATORE PRESURIZZAZIONE VIE DI FUGA COMPLETO DI SEZIONATORE ROTATIVO DI SICUREZZA

CON CONTATTO ON/OFF DI STATO.
E' PREVISTO n.1 SEGNALE DI CONTROLLO PER OGNI VENTILATORE:

PROGETTO DEFINITIVO

ANEMOMETRO. SENSORE AD ULTRA SUONI CON SISTEMA DI MISURAZIONE A BARRIERA COMPOSTA
DA DUE TRASDUTTOREI AD ULTRASUONI INSTALLATI IN GALLERIA CON UN ANGOLO DI 45
RISPETTO ALL'ASSE LONGITUDINALE.

SENSORI PRESENZA GAS LUQGO SICURO.
RILEVAZIONE DI MONOSSIDO DI AZOTO, METANO E MONOSSIDO DI CARBONIO.

MISURATORE CO2 OPACITA’. STRUMENTO OPTOELETTRONICO MULTICANALE PER LA MISURA DELLA

CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL GRADO DI OPACITA” DI TIPO OTTICO
A FASCIO LUMINOSO, COSTITUITO DA DUE RILEVATORI DISTINTI CON FUNZIONE DI
AUTOCOLLIMAZIONE CON TRIPODE OTTICO. CONTENITORE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
PROTEZIONE P65,

GALLERIA CARAVAGGIO

PLANIMETRIA E DETTAGLI IMPIANTO DI VENTILAZIONE
E SENSORI IN GALLERIA

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE IL DIRETTORE TECNICO
SPECIALISTICA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Luigi Schiavetta Ing. Sara Frisiani Ing. Maurizio Torresi
Ord. Ingg. Pavia n.1272 Ord. Ingg. Genova N. 9810A Ord. Ingg. Milano N. 16492
RESPONSABILE DIREZIONE OPERATIVA
RESPONSABILE UFFICIO IMP CAPO COMMESSA TECNICA E PROGETTAZIONE
WBS RIFERIMENTO ELABORATO DATA: REVISIONE
DIRETTORIO FILE .
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CONSULENZA IGM Engineering Impianti s.r.l. IL RESPONSABILE .
A CURA DI : (G-m Via ol Porte F?eo\e,pS ~ 16124  GENOVA UNITA’ STP Ing. Andrea Tanzi O.l. Parma N.1154
VISTO DEL COMMITTENTE VISTO DEL CONCEDENTE
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

R.UP. — Ing. Andrea Frediani DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
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