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coronamento in c.a.
dim. 4.00 x H= 3.00 m

N° 2 Cavidotti per impianti
in PVC Ø200 + N° 1 Ø300

N° 2 Cavidotti per impianti
in PVC Ø200 + N° 1 Ø300

N° 2 Cavidotti per impianti
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LINEA E-DISTRIBUZIONE 15000 V
POTENZIALMENTE INTERFERENTE
CON  GLI INTERVENTI DI PROGETTO

LINEA E-DISTRIBUZIONE 15000 V
POTENZIALMENTE INTERFERENTE
CON  GLI INTERVENTI DI PROGETTO

LINEA E-DISTRIBUZIONE 15000 V
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PLANIMETRIA GENERALE
SOTTOSERVIZI DI PROGETTO

BANCHINA  IFA
scala 1:200
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CANALE
CANDIANO

KEYPLAN

1. TUTTE LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA ETRS89 / UTM zone 32N
2. TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m E RIFERITE AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
3. LIVELLO MEDIO MARE LOCALE (l.m.m.) = +0.06 m RISPETTO AL CAPOSALDO IGM* (RMN2)
4. TUTTE LE DIMENSIONI  SONO ESPRESSE IN m SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

NOTE

PROGETTO ESECUTIVO
oggetto

file

Revisione

codice scala

data causale redatto verificato approvato

1:200

BA- BANCHINA "I" - IFA
IMPIANTI
PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI PROGETTO

M. Di StefanoE. Sena A. LongoPrima emissione28/07/20210

1114-E-BAI-IMP-PL-02-2 1114-E-BAI-IMP-PL-02-2

M. Di StefanoR. Di Maio A. LongoEmissione per approvazione15/09/20211

M. Di StefanoR. Di Maio A. LongoRevisione per riscontro validazione06/12/20212

RETE ELETTRICA MT 15000 V
POTENZIALMENTE INTERFERENTE
(desumibile da disegno e-distribuzione prot. 0495513
del 14/06/2021)

LEGENDA IMPIANTI

IMPIANTO ELETTRICO
ALIMENTAZIONE GRU - N. 3Ø160

IMPIANTO ANTINCENDIO - 1Ø60

NUOVE PREDISPOSIZIONI
IMPIANTISTICHE - 2Ø200 + 1Ø300

E.Xx

N.15 POZZETTI 70x70 cm
CHIUSINI IN GHISA CLASSE  E600
IMPIANTO ELETTRICO

P.Xx

N.8 POZZETTI 80x80 cm
CHIUSINI IN GHISA CLASSE E600
NUOVE PREDISPOSIZIONI
IMPIANTISTICHE

N.4 IDRANTI SOTTOSUOLO UNI70
IMPIANTO ANTINCENDIO
(esistenti da rimuovere e ricollocare)

N° 3  Ø160 pozzetto dim
interne 70x70 cm

N° 6  Ø160 N° 9  Ø160 N° 3  Ø160

N° 15  Ø160

ATTRAVERSAMENTO LINEA
E-DISTRIBUZIONE - VERIFICARE LA
QUOTA DELLE TUBAZIONI ESISTENTI
PRIMA DI REALIZZARE LO SCAVO

E.11

pozzetto dim interne
140x70 cm

CABINA
ELETTRICA

P.00

N° 2 Cavidotti per impianti
in PVC Ø200 + N° 1 Ø300

pozzetto dim
interne 80x80 cm

A.01A.02A.03A.04A.05

pozzetto dim
interne 50x50 cm

pozzetto dim
interne 50x50 cm

pozzetto dim
interne 50x50 cm

A

A

N° 2 Cavidotti per impianti
in PVC Ø200 + N° 1 Ø300

P.09

pozzetto dim
interne 80x80 cm
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