
TR1-2 20/1 kV TR1-2 20/0.4 kV 
ENEL

160 KVA160 KVA 250 KVA250 KVA

QGBT PGEP

QGBT PREF

QGBT N.B.

UTENZE
PIAZZALE

UPSUTENZE
PIAZZALE

UTENZE
PIAZZALE

TR1-2 20/1 kV TR1-2 20/0.4 kV 
160 KVA160 KVA250 KVA 250 KVA

QGBT PGEP

QGBT PREF

QGBT N.B.

UTENZE
PIAZZALE

GE

UPS UTENZE
PIAZZALE

UTENZE
PIAZZALE

160 KVA

ENEL

20kV

TR1-2 20/0.4 kV 
250 KVA 250 KVA

PGEP LATO VITULANO
GALLERIA REVENTA E LE FORCHEPGEP LATO FRASSO

FERMATA P. CASALDUNI

Fibra monomodale 8 fibre 
per  selettività logica

Galleria Le Forche (2247 m)

QFIN

Galleria Reventa  (128 m)

GE
160 KVATratto all'aperto

galleria equivalente

Alimentazione
utenze finestra

GALLERIA REVENTA E LE FORCHE

QdP LF 611 B

Galleria Mascambroni  (730 m)

IMBOCCO LATO VITULANO
GALLERIA MASCAMBRONI

pk 47+101

IMBOCCO LATO FRASSO
GALLERIA MASCAMBRONI

pk 46+372
PGEP LATO VITULANO

GALLERIA REVENTA E LE FORCHE
pk 45+850

IMBOCCO LATO VITULANO
GALLERIA REVENTA

pk 43+262

IMBOCCO LATO FRASSO
GALLERIA REVENTA

pk 43+134 pk 45+105

USCITA DI EMERGENZA
GALLERIA LE FORCHE

pk 44+295

IMBOCCO LATO FRASSO
GALLERIA LE FORCHE

pk 43+479

PGEP LATO FRASSO
GALLERIA REVENTA E LE FORCHE

43+050

FERMATA
PONTE DI CASALDUNI

pk 41+570

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

TR1 1/0,4 kV 
50 KVA

BTBT

QFIN

Alimentazione
utenze finestra

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

BT BT

QFIN

Alimentazione
utenze finestra

BTBT

QFIN

Alimentazione
utenze finestra

BT BT

IMBOCCO LATO VITULANO
GALLERIALE FORCHE

pk 45+726

USCITA DI EMERGENZA
GALLERIA LE FORCHE

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

TR1 1/0,4 kV 
50 KVA

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

GALLERIA REVENTA - LE FORCHE

TR1-2 20/1 kV TR1-2 20/0.4 kV 
ENEL

100 KVA100 KVA250 KVA 250 KVA

QGBT PGEP

QGBT PREF

QGBT N.B.

UTENZE
PIAZZALE

UPS UTENZE
PIAZZALE

UTENZE
PIAZZALE

TR1-2 20/1 kV TR1-2 20/0.4 kV 
100 KVA 100 KVA 250 KVA250 KVA

QGBT PGEP

QGBT PREF

QGBT N.B.

UTENZE
PIAZZALE

GE

UPSUTENZE
PIAZZALE

UTENZE
PIAZZALE

160 KVA

ENEL

20kV

TR1-2 20/0.4 kV 
250 KVA250 KVA

PGEP LATO FRASSO
GALLERIA LIMATA E S.LORENZO PGEP LATO VITULANO

FERMATA S. LORENZO

Fibra monomodale 8 fibre 
per  selettività logica

Galleria S. Lorenzo (1703 m)

QFIN

GE
160 KVA

Alimentazione
utenze finestra

GALLERIA S. LORENZO

QdP LF 611 B

Galleria Cantone (1000 m)

PGEP LATO FRASSO
GALLERIA LIMATA E S. LORENZO

pk 34+400

IMBOCCO LATO VITULANO
GALLERIA S. LORENZO

pk 36+630

USCITA DI EMERGENZA
GALLERIA S. LORENZO

pk 35+846

PGEP LATO VITULANO
GALLERIA LIMATA E S. LORENZO

36+800

FERMATA
S. LORENZO

pk 37+471

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

TR1 1/0,4 kV 
50 KVA

BT BT

QFIN

Alimentazione
utenze finestra

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

BTBT

IMBOCCO LATO FRASSO
GALLERIA S. LORENZO

pk 34+927

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

Galleria Limata (128 m)

Tratto all'aperto
galleria equivalente

IMBOCCO LATO VITULANO
GALLERIA LIMATA 

pk 34+765

IMBOCCO LATO FRASSO
GALLERIA LIMATA 

pk 34+464

GALLERIA LIMATA - S. LORENZO

TR1-2 20/1 kV TR1-2 20/0.4 kV 
ENEL

50 KVA100 KVA250 KVA 250 KVA

QGBT PGEP

QGBT PREF

QGBT N.B.

UTENZE
PIAZZALE

UPS UTENZE
PIAZZALE

UTENZE
PIAZZALE

TR1-2 20/1 kV TR1-2 20/0.4 kV 
50 KVA 100 KVA 250 KVA250 KVA

QGBT PGEP

QGBT PREF

QGBT N.B.

UTENZE
PIAZZALE

GE

UPSUTENZE
PIAZZALE

UTENZE
PIAZZALE

160 KVA

PGEP LATO FRASSO
GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

PGEP LATO VITULANO

Galleria Tuoro S. Antuono (1600 m)

GE
160 KVA

GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

PGEP LATO FRASSO
GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

pk 28+750

IMBOCCO LATO VITULANO
GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

pk 30+430

USCITA DI EMERGENZA
GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

pk 29+428

PGEP LATO VITULANO
GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

30+560

QFIN

Alimentazione
utenze finestra

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

BTBT

IMBOCCO LATO FRASSO
GALLERIA TUORO S. ANTUONO 

pk 28+820

TR2 1/0,4 kV 
50 KVA

GALLERIA TUORO S. ANTUONO

ENEL

FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x50 B2ca,s1a,d1,a1

FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1

FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x50 B2ca,s1a,d1,a1

FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1 FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1 FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1

FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1 FG18OM16 0,6/1 kV 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1 3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1
FG18OM16 0,6/1 kV

3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1
FG18OM16 0,6/1 kV

3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1
FG18OM16 0,6/1 kV

3x1x95 B2ca,s1a,d1,a1
FG18OM16 0,6/1 kV

IMPIANTI DIPOMPA PRIMARIA

FERMATA
IMPIANTI DI

FERMATA
POMPA PRIMARIAPOMPA PRIMARIAPOMPA PRIMARIA POMPA PRIMARIA POMPA PRIMARIA

Alimentazione
utenze finestra

da QFIN di fronte

LEGENDA

QUADRO DI TRATTA PARI/DISPARI QdTP/D (STC.LF 612B) - COLLEGATO AL COLLETTORE DI TERRA
IN NICCHIA FISSATO A PARETE CON ISOLATORI

QUADRO DI FINESTRA PER QUANTO APPLICABILE IN CONFORMITA' ALLA SPECIFICA TECNICA DI
FORNITURA RFI DPRIM STF LFS LF612 B CON PARTENZA AGGIUNTIVA PER ALIMENTAZIONE
TRASFORMATORE 1/0,4kV 50kVA IN ACCIAIO INOX IP55

QUADRO IN ACCIAIO INOX IP55 CON TRASFORMATORE 1/0,4kV 50kVA E PROTEZIONI PER
ALIMENTAZIONE IMPIANTI DI FINESTRA E PIAZZALE DI USCITA

QUADRO BT PER ALIMENTAZIONE ESTRATTORI ED UTENZE LFM DI FINESTRA E PIAZZALE DI
SBOCCO. DOTATO DI BUFFER PER ALIMENTAZIONE PLC / AUSILIARI E DI PLC COME PER UN
QUADRO DI TRATTA A SPECIFICA 612 B - ACCIAIO INOX IP55

QFIN

BT

TRASFORMATORE 20/0,4 KV CONFORME ALLA SPECIFICA TECNICA RFI DTC STS ENE SP IFS LF
666 A

TRASFORMATORE 20/1 KV CONFORME ALLA SPECIFICA TECNICA RFI DPRIM STF IFS LF618 A

FIBRA OTTICA MONOMODALE 8 FIBRE PER SELETTIVITA' LOGICA

DORSALE MT COMPOSTA DA CAVO CON ISOLAMENTO 12/20 kV IN CAVIDOTTO INTERRATO

DORSALE 1kV COMPOSTA DA CAVO FG18OM16 0,6/1 kV B2ca,s1a,d1,a1 IN CAVIDOTTO INTERRATO
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