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Quote espresse in mm

ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA

COLLEGAMENTI INTERNI UCS-QS

  N. 2 Ø100   N. 2 Ø100

CAVI PE

N.B.

QUADRO POSTO ALL'INTERNO DEL PIAZZALE FUORI DALLA ZONA DI RISPETTO TE,

PERTANTO NON E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL CPTE

ALIMENTAZIONE E MESSA A TERRA

COLLEGAMENTI INTERNI UCS-DMBC

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

ZONA SOTTO MARCIAPIEDE

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

FISSAGGIO CAVI

Attestazione

cavi PE

CAVI PE

N.B.

QUADRO ELETTRICO POSTO AL DI FUORI DALLA ZONA DI RISPETTO TE, PERTANTO NON

E' PREVISTO IL COLLEGAMENTO AL CPTE. IL QUADRO PERO' DOVRA' ESSERE POSTO A

DISTANZA TALE DA NON PERMETTERE IL CONTATTO CONTEMPORANEO TRA PALO TE E

MASSA DEL QUADRO. IN CASO NON SIA POSSIBILE RISPETTARE TALE OSSERVANZA,

SARA' NECESSARIO COLLEGARE LA MASSA DEL QUADRO UCS-DMBC AL CPTE CON LA

STESSA MODALITA' UTILIZZATA PER IL PALO (2 CORDE TACSR Ø19,62mm AL CPTE)

VISTA IN SEZIONE

VISTA IN PIANTA

PARTICOLARE BASAMENTO PER QUADRO UCS-QS NEL PIAZZALE

BASAMENTO IN CLS

PER QUADRI STES

90

35

60

2
3

0

  N. 2 Ø100

6
0

QUOTA PIAZZALE

90

ARRIVO

DA QGBT DI

CABINA

AI QUADRI

STES

SUL MARCIAPIEDE

UCS

QS

  N. 2 Ø100

6
5

6
5

1
0

6
0

7
0

2
5

35

ASOLA

Quote espresse in Cm

VISTA IN SEZIONE

PARTICOLARE BASAMENTO PER QUADRI UCS-DMBC E QCC IN ZONA MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO ALLA GALLERIA

BASAMENTO IN CLS

PER QUADRI STES

UCS

DMBC

80

2
1

1

15

80

1
6

5

QUOTA

MARCIAPIEDE

QCC

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

ZONA SOTTO MARCIAPIEDE

ASOLA

35x25cm

DA REALIZZARE

NEL MARCIAPIEDE

ASOLA

35x25cm

DA REALIZZARE

NEL MARCIAPIEDE

35 35

1
0

215

1
2

0

QUADRI FISSATI A

TERRA TRAMITE TASSELLI

CHIMICI, BARRE FILETTATE

E DADI

215

7
0

0

PARAPETTO

3
0

450

3
0

45

BASAMENTO

IN CLS

MURETTO

2
3

0

MARCIAPIEDE

INGOMBRO A TERRA QUADRI

ASOLA ASOLA

2
0

2
0

50

37,5

37,5

2
0

VISTA IN PIANTA

QUOTA

+10cm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

3 TUBI 125mm

TUBI DA UTILIZZARE PER LE

VARIE TECNOLOGIE

TUBI DA UTILIZZARE PER LE

VARIE TECNOLOGIE

TUBI DA UTILIZZARE PER LE

VARIE TECNOLOGIE

ROTAIA

ASSE BINARIO

3
5

0

Quote espresse in Cm
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