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Elettromeccanico Acque Meteoriche e Sistema di Raccolta Olio Trafo

Particolare Vasca Raccolta Olio Trasformatore 

Esempio di vasca raccolta olio con sistema di filtraggio acque di prima pioggia 

Scala 1:50

Relazione Descrittiva

Trasformatore di potenza 20/150 kV da 63 MVA isolato in olio minerale Nytro Lybra di tipo O1 ed
installato in esterno.

La Fossa di raccolta dovrà avere, ai sensi dell'art. 8.8.8.1 CEI EN 61936-1 sezione lunghezza e
larghezza pari a quelle del trasformatore aumentate del 20% della sua altezza.

Serie di vasche di ritenzione in acciaio zincato a caldo collegati da flessibili e/o flange, complete di
trappola per sifoni di sicurezza regolata per raccogliere l'acqua sul fondo del serbatoio in caso di
forti precipitazioni e/o problemi di filtrazione.

Sistema composto da rubinetti in acciaio inox a tenuta stagna con valvole in acciaio inox da 1,5
pollici per lo scarico e la filtrazione delle acque piovane sia contaminate da idrocarburi che a
scarico continuo di acqua piovana.

Dimensioni Fossa di Raccolta :

Quantità Olio Dielettrico : 25.000kg/25m3

Dimensioni Fossa di raccolta: 7.90x9.90x0.85m

Pendenza di Raccordo >3%

Dimensioni Fossa di Spegni-Fiamma: 6.00x2.00x2.00m

La gestione delle acque di prima pioggia consente di proteggere le falde acquifere da eventuali
carichi inquinanti che possono essere costituite da un miscuglio di sostanze disciolte, colloidali e
sospese, quali ad esempio metalli, composti organici e inorganici.

I trattamenti previsti nel progettano rispettano gli obiettivi posti dalle Direttive Europee
2000/60/CEE (direttiva quadro nel settore delle risorse idriche) e 91/271/CEE (Concernente il
trattamento delle acque reflue urbane) per la tutela degli ecosistemi.

L'impianto di gestione delle acque meteoriche è composto da una rete di captazione costituita da
pozzetti di raccordo con chiusino e con caditoie, disposti lungo le strade interne di raccordo ed il
piazzale di servizio, e sono collegati con tubazioni aventi idonea portata e pendenza.

Il sistema di trattamento, indicato in planimetria con il termine “disoleatore” è costituito da
cisterna monolitica a base rettangolare prefabbricate costruite in unico getto con calcestruzzo
confezionato con cemento, con classe di resistenza C35/45, verificate per carichi stradali ed azioni
sismiche secondo il DM 17/1/2018.

Il sistema sarà consentirà l'accumulo e la dissabbiatura delle acque di prima pioggia e sarà
equipaggiato con  pozzetto di bypass prefabbricato in cav, innesti di collegamento in pvc, solette
di copertura prefabbricate in cav con ispezioni a passo d'uomo e chiusini in ghisa di idonea classe.

La cisterna alloggerà all'interno sensore di pioggia, valvola antiriflusso, elettropompa
sommergibile trifase di sollevamento acque stoccate, regolatore di livello a galleggiante, quadro
elettrico di comando con controllore logico programmabile (PLC).

L'impianto sarà idoneo al trattamento delle acque meteoriche contenenti idrocarburi di origine
minerale.

Sistema di trattamento acque meteoriche 

Filtri disoleatori

Griglia

Raccolta Acque Meteoriche

Vasca Spengifiamma

LEGENDA

Inquadramento Catastale
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