
CARICHI RETE PRIVILEGIATA

G.E.

CARICHI RETE NORMALE

QMT  QUADRO MEDIA TENSIONE PP/ACC

SCHEMA A BLOCCHI ALIMENTAZIONI

CARICHI RETE ESSENZIALE (NO-BREAK)

QUP QUE

QUADRO LFM Fabbricato Tecn. (QLFM)

QGBT  Power Center

QLFM-N

QLFM-P

ALIMENTAZIONE
QUADRO LFM

Sez. Privilegiata

QUADRO
COMMUTAZIONE

RETE/GE

SBARRA RETE/GE RIFASATA

RAMI
RADDRIZZATORI

BATTERIE
INVERTER

SBARRA DI CONTINUITA 400V 3F+N

SIAP IS 732

48V c.c.
TRASFORMAZIONE

E
RADDRIZZAMENTO

MM

TR2 400 kVA

Vn Primaria:      15kV
Vn Secondaria:  0,4kV
Vcc: 6%
Collegamento DYn11
TIPO: RESINA

TR1 400 kVA

Vn Primaria:      15kV
Vn Secondaria:  0,4kV
Vcc: 6%
Collegamento DYn11
TIPO: RESINA

QLFM-E

75kVA

FM-FT-01
FM Fabbricato
0,52kW - 20m

FM-FT-02
FM Fabbricato
2,02kW - 20m

FM-FT-03
FM Fabbricato
1,76kW - 20m

FM-FT-04
FM Fabbricato
2,02kW - 40m

FM-FT-05
FM Fabbricato
2,54kW - 40m

FM-FT-06
FM Fabbricato
1,76kW - 50m

LP-FT-01
Luci Fabbricato
0,58kW - 20m

LP-FT-02
Luci Fabbricato
0,87kW - 30m

LP-FT-03
Luci Fabbricato
0,06kW - 20m

LP-FT-04
Luci Fabbricato
0,18kW - 40m

LP-FT-05
Luci Fabbricato
0,18kW - 40m

LP-FT-06
Luci Fabbricato
0,06kW - 50m

LP-FT-07
Luci Esterno

0,20kW - 70m

Ventilatore A
Cabina MT-BT
0,45kW - 50m

Ventilatore 1
Trafo 1

0,90kW - 50m

Condizionat. T
Locale TLC

2,25kW - 50m

Ventilatore 1
Loc. Batterie

0,135kW - 50m

LE-FT-01
Luci Em. Fabb.
0,10kW - 100m

Rilev. Incendi
Fabbricato

0,50kW - 50m

TVCC
Fabbricato

0,50kW - 50m

Contr. Accessi
Fabbricato

0,50kW - 50m

AUX
Quadro MT

0,20kW - 5m

AUX
Quadro BT

0,20kW - 5m

Ventilatore A (R)
Cabina MT-BT
0,45kW - 50m

Ventilatore A
Locale BT

0,45kW - 50m

Ventilatore A (R)
Locale BT

0,45kW - 50m

Ventilatore 2
Trafo 1

0,90kW - 50m

QLFM-N (11kW)
SEZIONE NORMALE

QLFM-P (24kW)
SEZIONE  PRIVILEGIATA

QLFM-E (4kW)
SEZIONE NO BREAK

QRED
229 kW

Ventilatore 2
Loc. Batterie

0,135kW - 50m

ALIMENTAZIONE
QUADRO LFM

Sez. NO BREAK

Ventilatore 1
Trafo 2

0,90kW - 50m

Ventilatore 2
Trafo 2

0,90kW - 50m

Condizionat. T1
Loc. Batterie
2,25kW - 50m

Condizionat. T1
Locale ACC

6,75kW - 50m

Condizionat. T2
Locale ACC

6,75kW - 50m

Condizionat. T3
Locale ACC

6,75kW - 50m

Imp. sollev. acque
Vasca di Laminazione
0,50kW - 50m

ARRIVO ANELLO DI MEDIA PARTENZA ANELLO DI MEDIA

Ventilatore 1
Locale SIAP

1,35kW - 50m

Ventilatore 2
Locale SIAP

1,35kW - 50m

Imp. sollev. acque
Vasca di Laminazione
0,50kW - 50m
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