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SCALA:
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ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

GA2

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO PRIMARIO

(ESISTENTE)

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO SECONDARIO

(ESISTENTE)

N3-A N3-B

Al sezionatore di Terra

Cassetti e terminazione cavi

esistenti

Cassetti e terminazione cavi

di nuova posa

T.  f.o. 1- 32

GA6

Cavo 32 f.o.  - B

Terminazioni LC

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

Al sezionatore di Terra

Cassetti e terminazione cavi

esistenti

Cassetti e terminazione cavi

di nuova posa

T.  f.o. 1- 32

GA6

Cavo 32 f.o.  - A

Terminazioni LC

STAFFA ATTREZZATA PER
REMOTIZZAZIONE IN FIBRA OTTICA

ESISTENTE (RS30) 230Vca

DC 24V
120W / 180W

AC 100-240V

DCok

24
28V

DCok

Over load

N L

(15) (16)

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

TerAlp

N3

Al sezionatore di Terra

T.  32 f.o. 

GA5

Cavo 32 f.o.- A
(13)

T. 32 f.o.

GA5

Cavo 32 f.o.- B (14)

   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

GA6

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO PRIMARIO

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO SECONDARIO

N3-A N3-B

Al sezionatore di Terra

T.  32 f.o. 

GA2

Cavo 32 f.o.- B

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2
 3

Al sezionatore di Terra

T. 32 f.o.

GA2

Cavo 32 f.o.- A
(15) (16)

   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

Armadi ubicati nel Locale TLC del Fabbricato Tecnologico Gestore d'Area
come da estratto layout

Armadi ubicati nel Locale apparati del Fabbricato Tecnologico GA2 esistente

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2  3

GA1

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO PRIMARIO

(ESISTENTE)

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO SECONDARIO

(ESISTENTE)

N3-A N3-B

Al sezionatore di Terra

Cassetti e terminazione cavi

esistenti

Cassetti e terminazione cavi

di nuova posa

T.  32 f.o.

GA5

Cavo 32 f.o.- B

Terminazioni LC

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2  3

Al sezionatore di Terra

Cassetti e terminazione cavi

esistenti

Cassetti e terminazione cavi

di nuova posa

T.  32 f.o.

GA5

Cavo 32 f.o.- A

Terminazioni LC

STAFFA ATTREZZATA PER
REMOTIZZAZIONE IN FIBRA OTTICA

ESISTENTE (RS30) 230Vca

DC24V
120W / 180W

AC100-240V

DC ok

24
28V

DC ok

Overload

N L

(17) Cavo 16 f.o.

FSA

T. 16  f.o.

(13) (14)
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 1  2  3

GA5

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO PRIMARIO

ARMADIO TERMINAZIONE

CAVO SECONDARIO

N3-A N3-B

Al sezionatore di Terra

T.  32 f.o. 

GA1

Cavo 32 f.o.- B

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2  3

Al sezionatore di Terra

T. 32 f.o.

GA1

Cavo 32 f.o.- A

(18) Cavo 16 f.o.

Box Ottico Vasca

T. 16  f.o.

(13) (14)

T. 32 f.o.

TerAlp

Cavo 32 f.o.- B
(14)

T. 32 f.o.

TerAlp

Cavo 32 f.o.- A
(13)

   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

CAVO F.O. relazione armadi N3

DISPERSORE F.O. - TRAYS
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Cavo 16 f.o. 

CAVO F.O. relazione armadi N3

Box Ottico  Vasca Interrata
      c/o ex-Pesa

T. 16  f.o.

ARMADIO N3 - 600X600x2200 - KIT 19"

 1  2  3

FSA

N3

Al sezionatore di Terra

   Predisposizione spazio
eventuale Quadro Elettrico

Armadi ubicati nel Locale TLC del Fabbricato Tecnologico Gestore d'Area
come da estratto layout riportato

Armadi ubicati nel Locale Sala apparati del Fabbricato Tecnologico GA1 esistenteArmadio ubicato al Piano Terra del
Fabbricato Servizio Ausiliari (FSA) esistente

(17) Cavo 16 f.o.

GA1

T. 16  f.o.

Layout Locale TLC nuovi Gestori d'Area

a N3-A GA1

Layout locale apparati Gestore d'Area GA2 esistente

Layout locale apparati Gestore d'Area GA1 esistente

L.Barchi

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Armadio e terminazioni esistenti

AutoCAD SHX Text
terminazione nuovo cavo

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
XT1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
GND

AutoCAD SHX Text
GND

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
MAC-ADDRESS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
USB

AutoCAD SHX Text
RS30

AutoCAD SHX Text
RM

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Stand by

AutoCAD SHX Text
RM

AutoCAD SHX Text
Stand by

AutoCAD SHX Text
ON

AutoCAD SHX Text
!

AutoCAD SHX Text
!

AutoCAD SHX Text
+24V(P1)

AutoCAD SHX Text
+24V(P2)

AutoCAD SHX Text
0V

AutoCAD SHX Text
0V

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
V.24

AutoCAD SHX Text
Tx

AutoCAD SHX Text
Rx

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Tx

AutoCAD SHX Text
Rx

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
FO 02

AutoCAD SHX Text
FO 01

AutoCAD SHX Text
IP-ADDRESS

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Nuove forniture e pose

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Nuove forniture e pose

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Armadio e terminazioni esistenti

AutoCAD SHX Text
terminazione nuovo cavo

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
XT1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
GND

AutoCAD SHX Text
GND

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
MAC-ADDRESS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
USB

AutoCAD SHX Text
RS30

AutoCAD SHX Text
RM

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
Stand by

AutoCAD SHX Text
RM

AutoCAD SHX Text
Stand by

AutoCAD SHX Text
ON

AutoCAD SHX Text
!

AutoCAD SHX Text
!

AutoCAD SHX Text
+24V(P1)

AutoCAD SHX Text
+24V(P2)

AutoCAD SHX Text
0V

AutoCAD SHX Text
0V

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
V.24

AutoCAD SHX Text
Tx

AutoCAD SHX Text
Rx

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
Tx

AutoCAD SHX Text
Rx

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
FO 02

AutoCAD SHX Text
FO 01

AutoCAD SHX Text
IP-ADDRESS

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
TIPOSIG

AutoCAD SHX Text
POSIZIONE

AutoCAD SHX Text
P-TABELLA

AutoCAD SHX Text
T-TABELLA

AutoCAD SHX Text
H-TABELLA

AutoCAD SHX Text
CODICE

AutoCAD SHX Text
NOTE1

AutoCAD SHX Text
NOTE2

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Nuove forniture e pose

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
Nuove forniture e pose


	Fogli e viste
	Modello


		2021-11-30T17:48:57+0000
	Giovanni Bargellini




