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CABINE DI CENTRALE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CELLERE"

CAB8, SC8

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO
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1800 kVA / ONAN

30/0,57kV
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(DG)

INV=1
Pot. nom.
inverter
@25'C =
1793kVA
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N* stringhe= 138

N Mod./stringa= 26
N° Mod.= 3588

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 1.937,52kW
Impp=1.828,5A
Vmpp=1.059,76V
Isc=1.922,34A
Voc=1.280,7V
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Linea interrata MT 30kV ARG7H1RNR-18/30 kV (3x1x120mm?)

CAB1, SC1

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO

4200 kVA / ONAN

30/0,57KV AN
Vee 6% / \
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GENERATORE GENERATORE GENERATORE
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INV—1 INV—2 INV—3
Pot. nom. Pot. nom. Pot. nom.
inverter inverter inverter
@25'C = @25'C = @25'C =
1400kVA 1400kVA 1400kVA
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N stringhe= 114

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 2964

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 1.600,56kW

N stringhe= 114

N Mod./stringa= 26
N° Mod.= 2964

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 1.600,56kW

N stringhe= 114

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 2964

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 1.600,56kW

Impp=1.510,5A Impp=1.510,5A Impp=1.510,5A
Vmpp=1.082,9V Vmpp=1.082,9V Vmpp=1.082,9V
Isc=1.588,02A Isc=1.588,02A Isc=1.588,02A
Voc=1.287V Voc=1.287V Voc=1.287V
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ARG7H1RNR-18/

ARG7H1RNR-18/

CAB7, SC7

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO
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| N* stringhe= 124 N stringhe= 125 |
| N Mod./stringa= 26 N Mod./stringa= 26 |
N Mod.= 3224 N Mod.= 3250
| Pot. Mod.= 540W Pot. Mod.= 540W |
I Pot. Tot.= 1.740,96kW Pot. Tot.= 1.755kW I
Impp=1.643A Impp=1.656,25A
| Vmpp=1.059,76V Vmpp=1.059,76V |
I Isc=1.727,32A Isc=1.741,25A I
Voc=1.280,76V Voc=1.280,76V
A —
CAB2, SC2
ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO
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SC2

N stringhe= 165

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4290

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.316,6kW
Impp=2.186,25A
Vmpp=1.082,9V
Isc=2.298,45A
Voc=1.287V
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ARG7H1RNR-18/

CAB9, SC9

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFQO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO

1200 kVA / ONAN

30/0,57kV
Vee 6% \
Dyn11 \ VAN |

DISPOSITVO %
GENERATORE

(DG)

A

INV=1

Pot. nom.
inverter
@25°C =
1170kVA

s e e |

SC9

N stringhe= 84

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 2184

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 1.179,36kW
Impp=1.113A
Vmpp=1.059,76V
Isc=1.170,12A
Voc=1.280,7V
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ARG7H1RNR-18/

CABG6, SC6

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO
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3600 kVA / ONAN

30/0,57kV s AN
Vee 6% f \
Dyn11 yn11 foA ] TR
//, I N \\;7// ,,,n//'" -\\\\
DISPOSITIVO % DISPOSITVO %
GENERATORE GENERATORE
(DG) — (DG)
INV—1 INV—2
Pot. nom. Pot. nom.
inverter inverter
@25'C = @25'C =
1793KVA 1793KVA
i 57 st 7

N stringhe= 160

N Mod./stringa= 26
N* Mod.= 4160

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.246,4kW

N* stringhe= 161

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4186

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.260,44kW

Impp=2.120A Impp=2.133,25A
Vmpp=1.059,76V Vmpp=1.059,76V
Isc=2.228,8A Isc=2.242,73A

Voc=1.280,76V Voc=1.280,76V
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ARG7H1RNR-18/

CAB5, SC5

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO

3600 kVA / ONAN

30/0,57kV Ve AN
Vce 6% f \
Dyn11 yn11 : /N | TR1
T
| | |
DISPOSITVO % DISPOSITVO %
GENERATORE GENERATORE
(DG) 5 (DG)
INV—1 INV—2
Pot. nom. Pot. nom.
inverter inverter
@25'C = @25'C =
1793KVA 1793KVA
I =7 s¢5 s~

N stringhe= 159

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4134

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.232,36kW
Impp=2.106,75A
Vmpp=1.059,76V
Isc=2.214,87A Isc=2.214,87A
Voc=1.280,76V Voc=1.280,76V
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N stringhe= 159

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4134

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.232,36kW
Impp=2.106,75A
Vmpp=1.059,76V

ARG7H1RNR-18/

CAB4, SC4

ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO
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‘ 1 ‘
DISPOSITVO % DISPOSITVO %
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(DG) (DG)
INV—1 INV—2
Pot. nom. Pot. nom.
inverter inverter
@25'C = @25C =
1793KVA 1793KVA
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N stringhe= 159

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4134

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.232,36kW
Impp=2.106,75A
Vmpp=1.059,76V
Isc=2.214,87A Isc=2.214,87A
Voc=1.280,76V Voc=1.280,76V
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N stringhe= 159

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4134

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.232,36kW
Impp=2.106,75A
Vmpp=1.059,76V

ARG7H1RNR-18/

CAB3, SC3
ARRIVO LINEA PROTEZIONE ARRIVO LINEA
CON TRAFO CON
SEZIONAMENTO SEZIONAMENTO
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3600 kVA / ONAN

30/0,57kV AN
Vce 6% f \
Dyn11 yn11 A TR
«\ \ /,,,/, /7 N
DISPOSITVO % DISPOSITIVO ¥
GENERATORE GENERATORE _
(DG) (DG)
INV—1 INV—2
Pot. nom. Pot. nom.
inverter inverter
@25'C = @25'C =
1793kVA 1793KVA
i =7 sc3 7

N* stringhe= 160

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4160

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.246,4kW

N stringhe= 161

N Mod./stringa= 26
N Mod.= 4186

Pot. Mod.= 540W
Pot. Tot.= 2.260,44kW

Impp=2.120A Impp=2.133,25A
Vmpp=1.059,76V Vmpp=1.059,76V
Isc=2.228,8A Isc=2.242,73A

Voc=1.280,76V Voc=1.280,76V
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REGIONE LAZIO

Provincia di Viterbo (VT)

1 EMISSIONE PER ENTI ESTERNI 25/11/21| BASSO G. | FURNO C.| NASTASI A.
0 EMISSIONE PER COMMENTI 05/11/21| BASSO G. | FURNO C.| NASTASI A.
REV: DESCRIZIONE DATA REDATTO CONTROL. APPROV.

Committente:

Sede legale in Piazzale dell'lndustria, 40, 00144, Roma
Partita I.V.A. 06977481008 — PEC: iberdrolarenovablesitalia@pec.it

IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.

IBERDROLA

Societd di Progettazione:

Via Jonica, 16 — Loc.

Ingegneria & Innovazione

Belvedere — 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931.1663409

web: www.antexgroup.it e—mail: info@antexgroup.it
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Progetto: Progettista/Resp. Tecnico:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "CELLERE"
Dott. Ing. Giuseppe Basso
Ordine degli Ingegneri
Tavola: moamammese G€lla Provincia di- Siracusa
PSS > n° 1860 sez. A
— IMPIANTO UTENTE —
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE MT/BT o i
Scala: Nome DIS. /FILE: Allegato: F.to: Livello:

DEFINITIVO

Il presente documento ¢ di proprietd della ANTEX GROUP srl.

E’ vietata la comunicazione a terzi o la riproduzione senza il preventivo permesso scritto della suddetta. La societd tutela i propri diritti a rigore di Legge.

BUREAU VERITAS
Certification

ai sensi dellart. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Documento informatico firmato digitalmente
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