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OPERA REALIZZATA - Decreto MISE/MATTM N.239/EL-319/249/2017

"variante aerea nel Comune di Minerbio elettrodotto  220kV  n.226  Colunga - Palo 130"

- LEGENDA -

Elettrodotto interrato 132kV

opere da realizzare

Elettrodotto aereo 132kV

opere da demolire

Elettrodotto aereo 220kV o 132kV

opere esistenti

Elettrodotto 220kV esistente

Elettrodotti esistenti AAT - AT

confini Comunali

Cartografia Tecnica della Regione Emilia Romagna

confini Provinciali

da riutilizzare a 132kV

(380kV - 220kV - 132kV)

Elettrodotto 220kV esistente riutilizzato a 132kV

Fascia art. 5.1.3 DM 29 maggio 2008

25 m

25 m

(531 A)

interne alla fascia DM 29/5/08

Siti con costruzioni (generiche)

N° 7 campate interferite

N° 9 siti con costruzioni

C.T.R. linea 132 kV COLUNGA - ALTEDO

(linea ex 220 kV COLUNGA - palo 130 n.226)

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete Italia S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per

le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete Italia S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete Italia S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished.

Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.
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