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Cavidotto MT 30kV

Pozzetto

Pozzetto

Strada comunale Bagnaturo

Terreno agricolo

Cavo elettrico MT 30 kV interrato con tecnica
della trivellazione orizzontale controllata (TOC)

3 metri

Vallone Mare dei grilli

3.0
0

REINTERRO CON MISTO GRANULARE 0/30 SP. 20 CM

40.0

BALL MARKER IN PROSSIMITA' DEI GIUNTI

50.0 IN PROSSIMITA' DEI GIUNTI
TEGOLINO LASTRE PROTETTIVE

20.0

10.0

10.0
LETTO DI POSA

50.0

REINTERRO CON TERRENO DI SCAVO

MONOTUBO Ø50mm CON CAVI IN FIBRA OTTICA

TREFOLI CAVI MT
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PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO
DA 34 MW NEL COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) , CON

OPERE DI CONNESSIONE IN CASTELFRANCO IN MISCANO (BN) E
ARIANO IRPINO (AV)

Amm. Francesco Di Maso
Ing. Nicola Galdiero
Ing. Pasquale Esposito

Collaboratori:
Geol. V.E.Iervolino
Dott.Agr. A. Ianiro
Archeol. A.Vella
Ing. V. Triunfo
Arch. C. Gaudiero
Ing. F.Quarto
Arch. M. Mauro
Geotecnica Meridionale Srl
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20122 Milano
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10-01-2022

PLANIMETRIA GENERALE INTERFERENZE DEMANIALI CON
INDICAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI CANALI DI SCOLO

1090x594 GS252-OC19-D
Varie

ATTRAVERSAMENTO DEMANIALE "VALLONE MARE DEI GRILLI"

Attraversamento -1

Inquadramento su IGM - UTM 507665.95 E ; 4569973.00 N

scala 1:20.000

Inquadramento su CTR - UTM 507665.95 E ; 4569973.00 N

scala 1:5.000

Inquadramento su Ortofoto - UTM 507665.95 E ; 4569973.00 N

scala 1:5.000

Inquadramento su stralcio Catastale - UTM 507665.95 E ; 4569973.00 N

scala 1:2.000

Attraversamento -1

Buffer 150 metri dal fiume

Stralcio catastale dell'interferenza -1

Pozzetto

Pozzetto

scala 1:1.000 scala 1:50

Tipici attraversamenti su canali e marane - Sezione trasversale

Tipici attraversamenti su canali e marane - Sezione longitudinale

scala 1:500 scala 1:20

Tratto di cavidotto per attraversamento in T.O.C.

Sezione tipica del cavidotto prima e dopo la TOC
Linea rossa 95 mm²

Buffer 150 metri dal fiume

Buffer 150 metri dal fiume

SCHEMA INDICAZIONI ATTRAVERSAMENTI SU LAYOUT
Legenda

Aerogeneratore di progetto

SE di trasformazione - utenza 30/150kV - Autorizzata

Punto di connessione alla RTN - Stazione esistente Terna 150/380 kV

Cavidotto AT 150kV - Autorizzato

Cavidotto MT 30kV

Per verificare gli attraversamenti due e tre si rimanda
all'elaborato "Tavola degli Attraversamenti" GS252-OC22-D

Attraversamento -1

Attraversamento -1

collaboratore4
timbro Galdiero

collaboratore4
ING. PASQUALE ESPOSITO
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