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Pali di sostegno in acciao 48
su fondazione in calcestruzzo
ad intervalli di 2ml

Cavi per tenere in tensione e
dare sostegno alla rete a
maglia sciolta

rete a maglia sciolta 50,8 x 101,6 mm
zincata di colore verde
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Punto di Connessione alla CP "TEANO"

TDAR - 02

VARIE

CENTRALE  FV "INDUSTRIA DEL 
SOLE"
scala 1: 10.000

CENTRALE  FV "Industria del Sole"

PARTICOLARE RECINZIONE CON MITIGAZIONE

Nuova Linea di Connessione MT Interrata
Confini Impianto

LEGENDA

PROGETTO "Industria Del Sole" PER LA REALIZZAZIONE DI TRE IMPIANTI FV DENOMINATI 
"Industria Del Sole 1" della potenza di 8.090 kWp -6.000 kVA
"Industria Del Sole 2" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA
"Industria Del Sole 3" della potenza di 8.080 kWp -6.000 kVA

DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 24.250 kWp-18.000 kVA IN ZONA-A.S.I.
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