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REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI RIARDO E PIETRAMELARA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO

"INDUSTRIA DEL SOLE 1" DELLA POTENZA DI 6000 kW

Codice di Rintracciabilità: 301554761

PROGETTISTI PROPONENTE
SCALA

TAVOLA

StarEnergia srl

sede legale Via Francesco Giordani n. 42

800122 NapoliP.IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

TREND ENERGETICO s.r.l.

sede legale Via F. Giordani n. 42

800122 Napoli

Tel.+39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876

Rea - NA1059005 – C.F. e P.IVA 09807481214

mail: trendenergetico@starenergia.com

PEC: trendenergetico@pecditta.com

Cod. Univoco 5RUO82D

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

EG.05

_:_

 Data: 03.01.2022
  Note :

  Rev: 00

Data: 20.01.2022

  Rev: 01

AutoCAD SHX Text
LOCALE CONSEGNA

AutoCAD SHX Text
CABINA DI CONSEGNA

AutoCAD SHX Text
In=3x630A

AutoCAD SHX Text
Vn=24kV

AutoCAD SHX Text
630/5A

AutoCAD SHX Text
15VA 5P10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
50/51

AutoCAD SHX Text
67N

AutoCAD SHX Text
100/1A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
Scomparto MT in Cabina Primaria 

AutoCAD SHX Text
TV/V

AutoCAD SHX Text
oppure TV/R

AutoCAD SHX Text
Scomparto 

AutoCAD SHX Text
Scomparto 

AutoCAD SHX Text
*

AutoCAD SHX Text
Connessioni UTF sigillate 

AutoCAD SHX Text
TA: DY4131/5   200/5A TV: DY4141/3   20000/100V

AutoCAD SHX Text
I TA e TV dedicati ai contatori devono essere:

AutoCAD SHX Text
M1=M2 Contatore di energia  Cl=0,5S (energia attiva) CEI EN 62053-22 Cl=2 (energia reattiva) CEI EN 62053-23

AutoCAD SHX Text
 12/20 kV 

AutoCAD SHX Text
 12/20 kV

AutoCAD SHX Text
Id=0,03-30A

AutoCAD SHX Text
tar 1sec

AutoCAD SHX Text
t=0,1-1,5sec

AutoCAD SHX Text
tar 30A

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
1x16mmq

AutoCAD SHX Text
N07V-K G/V

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
10VA 0,5

AutoCAD SHX Text
In=4x63A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
0-500V

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
0-100A

AutoCAD SHX Text
FG7OR

AutoCAD SHX Text
(4x16)mmq

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
20/5A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
MISURE

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
TSA

AutoCAD SHX Text
25kVA

AutoCAD SHX Text
20%%P2x2.5%%%/0.400kV

AutoCAD SHX Text
Vcc=6%%%

AutoCAD SHX Text
Dyn11

AutoCAD SHX Text
AN (Resina)

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
400/230V

AutoCAD SHX Text
Autonomia

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Prese locale utente 

AutoCAD SHX Text
Resistenza anticondensa quadri MT utente 

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
alimentaz. quadri MT utente

AutoCAD SHX Text
Resistenza anticondensa quadri BT utente 

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icc=6kA

AutoCAD SHX Text
Disponibile   

AutoCAD SHX Text
In=4x16A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
6mm²

AutoCAD SHX Text
4mm²

AutoCAD SHX Text
2,5mm²

AutoCAD SHX Text
In=2x25A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Quadri Enel SA   

AutoCAD SHX Text
In=4x32A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
Comando quadri MT utente

AutoCAD SHX Text
Disponibile

AutoCAD SHX Text
6mm²

AutoCAD SHX Text
2,5mm²

AutoCAD SHX Text
2,5mm²

AutoCAD SHX Text
In=2x25A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
Idn=0,3A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
UPS con tecnologia Online doppia conversione (VFI) 5 kVA

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
Disponibile   

AutoCAD SHX Text
In=2x10A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
Idn=0,03A

AutoCAD SHX Text
Luci locale utente 

AutoCAD SHX Text
2,5mm²

AutoCAD SHX Text
4mm²

AutoCAD SHX Text
I cavi del quadro BT dei servizi ausiliari sono FG7OR 0,6/1 kV

AutoCAD SHX Text
Id

AutoCAD SHX Text
In=2x25A

AutoCAD SHX Text
Icu=6kA

AutoCAD SHX Text
Idn=0,3A

AutoCAD SHX Text
4mm²

AutoCAD SHX Text
minima

AutoCAD SHX Text
1h

AutoCAD SHX Text
CABINA UTENTE

AutoCAD SHX Text
Scomparto Trafo servizi ausiliari

AutoCAD SHX Text
6A

AutoCAD SHX Text
24kV

AutoCAD SHX Text
Scomparto DG/DDI

AutoCAD SHX Text
Rincalzo mancata apertura DDI

AutoCAD SHX Text
MODEM M-GSM

AutoCAD SHX Text
ANTENNA DI TRASMISSIONE

AutoCAD SHX Text
DATI

AutoCAD SHX Text
Allegato M-CEI 0-16  

AutoCAD SHX Text
Teledistacco secondo la 

AutoCAD SHX Text
delibera 421/2014 REEL 

AutoCAD SHX Text
ed allegato A72 Terna

AutoCAD SHX Text
kWh

AutoCAD SHX Text
CONTATORE M1=M2

AutoCAD SHX Text
MODEM GSM

AutoCAD SHX Text
ANTENNA DI TRASMISSIONE

AutoCAD SHX Text
DATI

AutoCAD SHX Text
 TA UTIF

AutoCAD SHX Text
3 

AutoCAD SHX Text
 TV UTIF

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Scomparto Linea verso campo fotovoltaico - DDG 

AutoCAD SHX Text
100/1A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
(50-51-51N)

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
300/1A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2 VA 5P20

AutoCAD SHX Text
2,5 VA 5P10

AutoCAD SHX Text
Scomparto risalita sbarre

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
DG-DDI

AutoCAD SHX Text
Scomparto Arrivo Enel

AutoCAD SHX Text
1 TAo

AutoCAD SHX Text
100/1A 2VA

AutoCAD SHX Text
TERRE MOBILI

AutoCAD SHX Text
 CEI 0-16   

AutoCAD SHX Text
  Cl.5P20 

AutoCAD SHX Text
THYTRONIC 

AutoCAD SHX Text
20 kV

AutoCAD SHX Text
20 kV

AutoCAD SHX Text
20 kV

AutoCAD SHX Text
 12/20 kV

AutoCAD SHX Text
 12/20 kV

AutoCAD SHX Text
Dal campo fotovoltaico

AutoCAD SHX Text
Scomparto Linea verso campo fotovoltaico - DDG 

AutoCAD SHX Text
100/1A

AutoCAD SHX Text
(50-51-51N)

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
300/1A

AutoCAD SHX Text
2 VA 5P20

AutoCAD SHX Text
2,5 VA 5P10

AutoCAD SHX Text
 12/20 kV

AutoCAD SHX Text
 TA

AutoCAD SHX Text
 TV

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
DY808

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
INT

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
INT

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
INT

AutoCAD SHX Text
ST

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
INT

AutoCAD SHX Text
Linea in cavo interrato  ARE4H5EX 12/20 kV 3X1X185 mm² - L=15m

AutoCAD SHX Text
Linea in cavo interrato  ARE4H5EX 12/20 kV 3X1X185 mm² - L=15m

AutoCAD SHX Text
Linea MT esistente RUBINO

AutoCAD SHX Text
Linea MT esistente RUBINO

AutoCAD SHX Text
Giunti per cavo interrato 3x1x185 mm² 

AutoCAD SHX Text
DY900


	Fogli e viste
	Modello


		2022-01-31T09:12:31+0000
	NASTA LORENZO


		2022-02-11T12:10:04+0000
	PALMA MARIO




