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LISTA APPARECCHIATURE LISTA APPARECCHIATURE | EGENDA SEZIONE AA' - STALLO DI ARRIVO IN STAZIONE TERNA SCALA 1:100
hos DESCRIZIONE QUANTITA POS. DESCRIZIONE QUANTITA' |POS. DESCRIZIONE QUANTITA' |POS. DESCRIZIONE QUANTITA' Altri produttor == PROVINCIA DI MATERA
_ - COMUNE DI GROTTOLE
1 TRASFORMATORE ATIMT 1 1 COLONNINO PORTASBARRE (7.60 mt) 3 4 TRASFORMATORE DI CORRENTE A.T. 3 7 TRASFOR'\I"@;STRTEI\?(')TENS'ONE 3 SE di Raccolta LISTA APPARECCHIATURE
2 | SCARICATORE DI SOVRATENSIONE A.T. 3 AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.Lgs 387/2003
2 TRASEORMATORE DI TENSIONE Z 2 COLONNINO PORTASBARRE (4.60 mt) 10 5 INTERRUTTORE TRIPOLARE A.T. 1 8 SCARICATORI 3 Cavo AT 150 kV
INDUTTIVO SEZIONATORE TRIPOLARE AT POS. DESCRIZIONE INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA
4 TRASFORMATORE DI CORRENTE A.T. 3 3 SEZIONATORE DI SBARRA 1 6 CON LAME DI TERRA Y 1 ®) TERMINALI 3 FONTE SOLARE DENOMINATO "GROTTOLE 3" DI POTENZA IN
L EGENDA c NTERRUTTORE TRIPOLARE AT 1 IMMISSIONE PARI A 20.000,00 kW E POTENZA DI PICCO PARI A
e 1 1 TERMINALI 19.996,99 kW
SEZIONATORE TRIPOLARE A.T. CON LAME 1 SEZIONE SE RACCOLTA AT - A-A' SCALA 1:100 SEZIONE SE RACCOLTA AT - B-B SCALA 1:100 Codice pratica: 202100420
F——— Tubo Alluminio AT 150 kV 6 DI TERRA 2 SCARICATOR]
7 COLONNINO PORTASBARRE (7.60 mt) 3 ; —~
4 SEZIONATORE ORIZZONTALE
SEZIONE AA' - APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE scala 1: 100 PIANTA E SEZIONE BB' - TRASFORMATORE scala 1: 100
5 TA
6 INTERRUTTORE
7 SBARRE A 150 kV
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