SOTTOCAMPO 1 SOTTOCAMPO 2 SOTTOCAMPO 3 SOTTOCAMPO 4
LISTA CAVIDOTTI IN CC LISTA CAVIDOTTI IN CC LISTA CAVIDOTTI IN CC LISTA CAVIDOTTI IN CC
(11| N. 24 cavidotti @110 mm ()| N. 11 cavidotti @110 mm ()| N. 2 cavidotti @110 mm ()[N. 24 cavidotti @110 mm
(12)| N. 23 cavidotti @110 mm (22)|N. 1 cavidotti @110 mm (32)|N. 1 cavidotti @110 mm (12)|N. 4 cavidotti @110 mm
(13)|N. 31cavidotti @110 mm (23)[N. 9 cavidotti @110 mm (33)| N. 22 cavidotti @110 mm (+3)|N. 3 cavidotti @110 mm T
(14)[N. 22 cavidotti @110 mm (24)| N. 8 cavidotti @110 mm (34)| N. 20 cavidotti @110 mm (14)[N. 2 cavidotti @110 mm ——
(15)| N. 21 cavidotti @110 mm (25)| N. 7 cavidotti @110 mm (35| N. 19 cavidotti @110 mm (5)[N. 1 cavidotti @110 mm
(16)[N. 20 cavidotti @110 mm (26)| N. 6 cavidotti @110 mm (36)| N. 18 cavidotti @110 mm (46)[N. 19 cavidotti @110 mm
(17)|N. 19 cavidotti @110 mm (27)[N. 5 cavidotti @110 mm (7)|N. 1 cavidotti @110 mm (17)|N. 4 cavidotti @110 mm
@ N. 18 cavidotti @110 mm (28)| N. 3 cavidotti @110 mm (38)| N. 17 cavidotti @110 mm (48)[N. 3 cavidotti @110 mm
(19)[N. 1 cavidotti @110 mm (29)|N. 2 cavidotti @110 mm (39)|N. 16 cavidotti @110 mm (49)|N. 2 cavidotti @110 mm Dy
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Recinzione

Viabilita di servizio

Confine Catastale

Limite area installazione

; s Cancello di ingresso
[ (+9)[N. 17 cavidotti @110 mm €19)|N. 1 cavidotti @110 mm €19)|N. 15 cavidotti @110 mm 619[N. 1 cavidotti @110 mm
== 1) N. 1 cavidotti @110 mm €1)|N. 1 cavidotti @110 mm €1)|N. 14 cavidotti @110 mm ()| N. 14 cavidotti @110 mm M Tracker da 84 moduli FV
; =S — — — — IO 3 stringa da 28 moduli
[+ & = e @ N. 16 cavidotti @110 mm @ N. 13 cavidotti @110 mm @ N. 1 cavidotti @110 mm @ N. 2 cavidotti @110 mm : g
== o 4 g €9)[N. 1 cavidotti @110 mm €9)|N. 12 cavidotti @110 mm €9)|N. 13 cavidotti @110 mm )|N. 1 cavidotti @110 mm ] Gabina: Utfici e deposito
5 % = = BB B e (+9)|N. 15 cavidotti @110 mm €:9)|N. 11 cavidotti @110 mm 619)| N. 12 cavidotti @110 mm 619 N. 11 cavidotti @110 mm rotts
i = =2 == == BB OB = (9| N. 14 cavidotti @110 mm €19|N. 10 cavidotti @110 mm €9 N. 10 cavidotti @110 mm €9[N. 10 cavidott @110 mm Balins BristsimantsBaralisis
== == SSEN=SEN=S ‘&ZZ\.-,.;.,J o s (15)| N. 13 cavidotti @110 mm 619)[N. 9 cavidotti @110 mm 6.15)| N. 9 cavidotti @110 mm 61¢)|N. 9 cavidotti @110 mm
== == ») = B B ~E EE S 0. idott N. 8 cavidotti @110 mm N. 8 cavidotti @110 mm idott _ _ .
== == = = B2 ES _ SS=s S5 \D\—‘E’M €| N. 12 cavidotti @110 mm € V! !9 D) V! !@ €| N. 2 cavidotti @110 mm Cabina trasformazione sottocampi
[ [ SSE==S SSR==I= = EH B EH = B =S == A (15)| N. 3 cavidotti @110 mm ¢ 19)|N. 7 cavidotti @110 mm 6 12)| N. 7 cavidotti @110 mm 6-19)| N. 1 cavidotti @110 mm
S=E=s EH B EE BEE BE == =S == SS=S RS (9)[N. 2 cavidotti @110 mm €19|N. 6 cavidotti @110 mm £19)| N. 6 cavidotti @110 mm 69| N. 6 cavidotti @110 mm . .
;‘ = e H L == oo oo OOt g oo o, === EE s — FH B EH = — Quadro di parallelo stringhe
f & = = EE = A T L e R R R BT D ST e EH H SS== = = B EE - ()[N. 1 cavidotti @110 mm ¢209)[N. 5 cavidotti @110 mm E29)[N. 4 cavidotti @110 mm ¢)[N. 1 cavidotti @110 mm P 9
I 3] ] e B = T ¢ H [ B PRI = E = B B == = B EE = TR ()| N. 8 cavidotti @110 mm €2)|N. 4 cavidotti @110 mm €2)|N. 3 cavidotti @110 mm €2)|N. 5 cavidotti @110 mm ] Pozzetto per linee in corrente alternata
| ;’! O ﬁ B = B B =S = Q o = E =" ED EE E = B o == 2 B ES 2 z**“: (=)[N. 7 cavidotti @110 mm ¢=)[N. 3 cavidotti @110 mm t=)|N. 2 cavidotti @110 mm >|N. 2 cavidotti @110 mm per inverter di stringa
5] ' H B B SSIcs = =S8 = = B = B SSc = B EE “WE B B E = si== ()| N. 6 cavidotti @110 mm €2)|N. 2 cavidotti @110 mm ()| N. 1 cavidotti @110 mm (2)|N. 1 cavidotti @110 mm o Cavidotti per linee inverter di stringa
; ] H B EE SSl=S = = SE . = B B B = E ==[== == 5 B EE £ = E5 ()| N- 5 cavidotti @110 mm £2)|N. 1 cavidotti @110 mm £29)|N. 1 cavidotti @110 mm )| N. 2 cavidotti @110 mm Ih AumEro € diametro Npera In thbella
] 5 H EE H B B s = B = B mE B = E = H E EE. EE @8 B B B = 5 EE (25)[N. 4 cavidotti @110 mm £=)|[N. 1 cavidotti 110 mm (=)|N. 1 cavidotti @110 mm ] Pozzetto per linee in Mt
N = IS B O[T cavidott 5170 mm O[R T v o710
& : T = BB EE = B B =5 B B BB EE = E == SSs © ==i== M= lHES = §, == )| N. 2 cavidotti @110 mm N. 2 cavidotti @160 mm per linee di Mt
f;ﬁ;'/ ; = EE B BB B BB E e E =2 = E == = BB B e £ 5 E5 )| N. 1 cavidotti @110 mm
0 SE== 5 BB B B == EE BH BH EE B == E == S B = BB B H B E B = = EE
% & 3 - == B B B = B BB BB B B H B =2 = B B = B = B = =5 B =2 SSEORS
== = B B B H B B E = = E =2 == H B B = B B | = H 5 =2 = EE
i : == H BH B EH H BH B B B EE EH E =2 == SS=S SE == H BEH B |EE = H == SERN=S == SOTTOCAMPO 5 SOTTOCAMPO 6 SOTTOCAMPO 7 ; fesa SIS RN
¢ f ﬁ | == E BB E B B EEEE B == =S =5 ES == == = B | = = E =2 H E EEEE e LISTA CAVIDOTTI IN CC LISTA CAVIDOTTI IN CC LISTA CAVIDOTTI IN CC B, N IR wnie. .
% 4 ES = BB B B = B B B B E EE E = = EE =5 =5 H B2 EH (B = = == = BEH B B E E B _ GO[N. 11 cavidotti @110 mm [N 1 cavidotti @110 mm ()[N. 1 cavidotti @110 mm L pALoSEAvD: 4ty b
| [ 5 =2 H B B B H B B E B E = B == = B == = 2 BB B |E = = = H BB EE e B ) s (2)|N. 10 cavidotti @110 mm 2)|N. 2 cavidotti @110 mm (12| N. 2 cavidotti @110 mm B g T R e R, T
| 1 8 i  EHEEHEEEEE NS cavidoft G110 mm [N 3 cavidots 170 ([N 3 cavidoti 8110 mm W e e
- e EEEEEEE P ([N cavidori o110 mr CIN. 2 cavidoti 110 mm (N4 cavisoti 3170 mm oD ——
] o ([N 7 cavidoft 6110 mm GO N cavidott 2110 mm ()[N-5 cavidoft 5170 mm L eesssees
T — } > ST HEEEHEEEH = S EHEEEEEHEE =S HBEE R e (9[N- 5 cavidotti 110 mm E9[N. 19 cavidotti @110 mm B[N Boavitoit A0 mm 1 00000099 ;
racker interass 9 | b > ' . B S ([N #cavidott &110 mm )[N- 1 cavidots 110 mm ([N cavidott G170 |
735 traker 2P42 da 84 moduli = 61740 ; . - % = = == SS=E EE 5 EE = = SS== == =2 SS=Sl=S = = = B =S == = EE S — = = SSi=z = B B EE H B B - N. 3 cavidotti @110 mm (9)|N. 18 cavidotti @110 mm (75)[N. 8 cavidotti @110 mm H AL By ey
éggé;ak:LﬁZ"%B G 50 madul] ~ 524 2 =m B = EE B B E E = B SEQ=S =5 == 2 B H - 5 E = =2 = R EEE S SSi=z BB B B B BB B (9)| N. 2 cavidotti @110 mm 9)|N. 2 cavidotti @110 mm (79)|N. 9 cavidotti @110 mm A {00 .
67564°545.36.82238 MW G = ~_ & = EEHE EE = E = B == == H BB B |EE s 5 B HEEEEEHEEE SSi=s = EEEHEEE - €| N- 1 cavidotti @110 mm ¢9|N. 1 cavidotti @110 mm (9|N. 2 cavidotti @110 mm W gy
: _ = - = =2 = = B B EH = = E Bl EE = =S = B B |E = 5 EB H BB EH EEEHE EE B = = EH B B B B B z €:)[N. 1 cavidotti @110 mm €| N. 16 cavidotti @110 mm ()| N. 13 cavidotti @110 mm el \“
SOTTOCAMPO 1 | [ 3 = — == BB B B B2 = B | BB == == = B B & = = H B B B B BB B B B == HEE B B B B E B £12)| N. 13 cavidotti @110 mm €2)|N. 1 cavidotti @110 mm 2)[N. 11 cavidotti @110 mm %l T
105 tracer 2P42 da 84 modul = 8620 [ [ =/ == €[N cavidott 2110 rom ([N 4 cavidott &110 mm (][N0 cavidott &110 mm Gt o
;?:ga;zLﬁZﬁB da 56 moduli = 896 % = i = B B B = ) 2= == 5 BB B |EE - == . = EHEE B EHE B E SSQEE H B EHEEEE = 6+9)|N. 11 cavidotti @110 mm 69| N. 1 cavidotti @110 mm ()| N. 9 cavidotti @110 mm : ;
9716"545=5.29522 MW =2 = o SSRCSEs =/ N == == = B EH e SSBISSES £ HEEEEEEEE == = EEEHEE S z €19|N. 10 cavidotti @110 mm €:9|N. 13 cavidotti @110 mm (9| N- 8 cavidotti @110 mm
£ EE i == % 7 =§ ‘E'E EE f”:;"f =2 EE =& Eg EE EE £ .- = E ;E SSEss E; EE g; = EE gg == Ei Eg B B EE SS== E €15)|N. 9 cavidotti @110 mm 619)| N. 2 cavidotti @110 mm ¢ 5)| N. 7 cavidotti @110 mm
= B B == ES == SE = ’/ = B By = B H B S=li==p== | H EEEEEE EE =S = BH BE B B B B g €17)|N. 4 cavidotti @110 mm €| N. 1 cavidotti @110 mm ()| N. 6 cavidotti @110 mm
SOTTOCAMPO 2 _ ) SiR=c@c = =£ == = 1 \G B BB - BB EH | == == = HEEEEEE EE £ H B EH BB B E - €+9)| N. 3 cavidotti @110 mm 69| N. 10 cavidotti @110 mm (2 | N. 5 cavidotti @110 mm
e a8 e T | = e [ 1 NE__9EH =B B R e = EE R [N cavidlt 9110 mm [N 1 cavdtt 3110 mm ([N cavaotr o110
9772 panneli - S = EF B2 == = == /fi-,f; / “\*\5-.\ © == B B |EE = . == = == 55 BEH EH BB EE == SEQ== = = €29 N. 2 cavidotti @110 mm N. 8 cavidotti @110 mm ¢20)[N. 3 cavidotti @110 mm
¢ 4 = BEH 5 E= == S o A e B2 Ef B == =S = == B B == ==Ess = = — —
9772*545=5.32574 MW JT’ H EH EE = === % == /-5:"/” d \o\ AN = BB EH | == ) = = H BB EE == SERN=S = - €2)|N. 1 cavidotti @110 mm €2)|N. 7 cavidotti @110 mm (2)|N. 2 cavidotti @110 mm
4 = B EE = BB BE BEH EE £ == § / \:\\ =l Fe B2 B |ES == == z = EE B == SSEss B = €2)[N. 4 cavidotti @110 mm )] N. 6 cavidotti @110 mm ()| N. 1 cavidotti @110 mm
R | E; EE EE = EE :E = §§ Egl T \o\\g_\:\_\e\ : é EE == ;E = |5 EE - =S EE == gg EE EE = E €2)|N. 1 cavidotti @110 mm £29)[N. 5 cavidotti @110 mm 29| N. 1 cavidotti @110 mm
106 traker 2P42 da 84 moduli = 8904 ' B H B B = B B B E == \, P drEE B |EE SSRISSNES z == EE B == SE=E = s ¢29| N. 3 cavidotti @110 mm €2)|N. 1 cavidotti @110 mm (2)[N- 1 cavidotti @110 mm
15 traker 2P28 da 56 moduli = 840 i BB == E BB B B OB - ES - \\.._\‘ “SSUEERIEE SSHISSES s = EH EE o = EE = - €29 N. 2 cavidotti @110 mm €29)[N. 3 cavidotti @110 mm
9744 pannelli == = = B B B B ES BB NS OTo = == 15 EE = e BH Ee == BB = = 62| N. 1 cavidotti @110 mm €20)|N. 1 cavidotti @110 mm
9744*545=5.31048 MW == o = ¥ = B B B EE £ S % == \ EN O £ = B EE = o B EE SSi== = = ¢=)|N- 1 cavidotti @110 mm
== H EE ¥ == BE BB BB B =3 ES = SSISSa=s = == B BB SEE = -
== = BEH B i H BB B BH EB = — = SSFISSIN=S H] == =C== H B = =
EE =H B BB BB __ A H 00 B B EH e — == E% ==il== - — EH H EH — H /
SOTTOCAMPO 4 =S = BB B B E = BB BB B B == £S5 ==l== EE WS B 5 = sz z g
106 traker 2P42 da 84 moduli = 8904 == = B B B B B e H B B B B B ES =S S5 =S == = = =S Si== s
15 traker 2P28 da 56 moduli = 840 Ll EE T EEEEEE HEEEE = = = = ZEii=o=: £
9744 pannell | B B S EHEEEHEEHBE * = HEEHE = —» ez 35 Y.
9744*545=5.31048 MW jt == FH BEH B 55 BB B B B5 EE 5 BB BB BH B BB r Bl B == =S =S== = == SSR== = ff
; = === === === ===l == = e B H B B4 == == L : - - = == === - .-f‘_‘ i CAMPO 1 . Potenza CAMPO 2 P Potenza CAMPO 3 ) Potenza CAMPO 4 Z Potenza CAMPO § ) Potenza CAMPO & X Potenza CAMPO 7 : Patanza
== FH BEH BEH B 1 FH BEH B B = = BFH B B B B —H —— == % h == - = === = pld /D Stringhe Stringhe Stringhe Stringhe Stringhe Stringhe Stringhe
— EE EE_. SS= == EE == SSE== EE == EE =E == EE EE = == % §§ \\ SR ] z EE = EE — / o INVERTER | QUADRO wj INVERTER | QUADRO w] INVERTER | QUADRO w] INVERTER | QUADRO W] INVERTER |[QUADRO W] INVERTER |QUADRO (L3]] INVERTER |QUADRQ w]
== == NEE BEH BEH BH B2 BEH B == H B B B B2 B == == ; s == — £ 1 15 | 228900 1 14 | 213640 1 15 | 228000 1 15 | 228000 1 15 | 228900 1 13 | 198380 1 12 | 183120
SOTTOCAMPO 5 _ == H EEMEH B BEH B B B2 EE = o= = BB BB B B == == H BB BB EHI BB BB BB BHbEE BBl B BB BH B BBl BB BB BB BB == SERN=E = 15 | 228900 2 15 | 228900 2 15 | 228900 2 15 | 228000 2 14 | 213640 2 14 | 213640 2 12 | 183120
99 traker 2P42 da 84 moduli = 8316 & =S H BBl BEH BB B BH B2 B B8 == = H B B B B B2 = = == EE = S 4= == = 3 15 | 228900 3 15 | 228900 3 15 | 228500 3 15| 228800 3 14| 213640 3 15| 228900 3 12| 183120
18 traker 2P28 da 56 moduli = 1008 == 5 BBl EE BB EE BB BEH B B 2= e BB = EH BB B B B = S % — 3 = == = - 4 15 | 228900 4 15 | 228900 4 15 | 228000 4 15 | 228500 4 14| 213840 4 15 | 228900 4 15 | 228900
9324 pannelli 37 == o BB E BB BB BH B BE B == EH B H BB BH BEH B B2 ‘. == q B= SEINJEEE e SERNSS 5 15 | 228900 5 15 | 228900 5 15 | 228900 5 15 | 228900 5 14 | 213640 5 14 | 213640 5 15 | 228900
9324*545=5.08158 MW 1 EH cH BBl B BB BH BH BB B B2 == = 5 — H BB B B EE Eg o == == % SSEES Oy == - = i 6 15 | 228900 . 6 15 | 228900 " 6 15 | 228900 3 6 15 | 228900 § 6 14 | 213640 - 6 14 | 213640 - 6 14 | 213640
BB 0 BBl BB BB B B BB BB =2 SS=S B o H BH BB BEH B B= = == =£ G = SERN=S 7 15 | 228900 7 15 | 228900 7 14| 213640 7 15| 228900 7 14| 213640 7 14| 213640 7 14| 213640
| EH == BRl BB B B B B BH BB == H B e B H B BB B2 BH o £ % == % == \ ; = H EE 8 15| 228900 8 15 | 228900 8 15 | 228000 8 15 | 228500 8 14| 213640 8 14| 213640 8 15 | 228900
S == = BBl e BE BB B EH BH B = ==== EH EH-EE H BEH B B B = == | = == SEEN== 9 15 | 228900 9 15 | 228000 9 15 | 228900 9 15 | 228900 9 14| 213620 9 14| 213620 9 15| 228900
SOTTOCAMPO 6 _ ";,':_I == 2 BBl B BB BB B BB BB B == ==N== =H B OB S == BH BH EBE Eg == 4 EH , == ==El== 10 15 | 228900 10 15 | 228900 10 15 | 228900 10 15 | 228900 10 15 | 228900 10 15 | 228900 10 15 | 228900
106 traker 2P42 da 84 moduli = 8904 == 2 EHl B BB 55 BH B B BB —+ SS=S == B E5 == 5 B BB EE - % == === == =EQ=E 11 15 | 228900 11 14| 213640 11 14| 213640 11 13 | 198380 1 15 | 228900 1 15 | 228900 11 12 | 183120
8 traker 2P28 da 56 moduli = 448 o EBH == EHl BB BB BH 5= BBl B B == =H E5 == B OEE == H BH BB Z == S= : = - = 12 15 | 228900 12 15 | 228900 12 14| 213640 12 15 | 228900 12 14 | 213640 12 15 | 228900 12 15 | 228900
9352 pannelli == = BEHlEH BB B B BB B B = EEWE B =H B ER == SSE=s _% ==j== EH == == H BB 13 15 | 228900 13 14| 213640 13 14 | 213640 13 14 | 213640 13 14| 213640 13 15 | 228900 13 15 | 228900
9352"545-5.09684 MW | Y BB H EomEH BB BEH BB BBl 5B BB B BB EH| B2 BB EH B EE == ==K == E ; == == == SEg=— 14 15 | 228900 14 15 | 228900 14 14 | 213640 14 14 | 213640 14 14| 213640 14 15 | 228900 14 15 | 228900
== S BRI B B B B EHlEH EE B BH B BB B SSEN==RN== == ==l = f = BE BE SSgss 15 15 | 228900 15 14| 213640 15 14| 213640 15 14| 213640 15 14| 213640 15 15 | 228900 15 15 | 228900
e H BEHl EH BB B B BBl B BB EE BB EH| B BB EH B EE =2 == EH ER == == = 16 15 | 228900 16 14| 213640 16 14| 213640 16 14| 213640 16 14| 213640 16 12| 183120 16 14| 213640
= == H FHlEE B BH BH BBl B B BB EBE B BH BB =H BEH BB == == g S == == 3% S 17 14 | 213640 17 15 | 228900 17 14 | 213640 17 14 | 213640 17 14 213640 17 12 183120 17 15 | 228900
SOTTOCAMPO 7 ; E= cH EHlEH BB B BB B2l EH B2 Ef BB EH| B EE N B EE == B | === Q W EH — [ ) 18 14| 213640 . 18 15 | 228900 . 18 14| 213640 . 18 14| 213640 " 18 14| 213640 0 18 14| 213640 » 18 14| 213640
106 traker 2P42 da 84 moduli = 8904 =S H BEHl BB BB B B BBl EE BB BEH B HH B B SERN==i == = ==l == : = SS== 19 14| 213640 19 1| 213640 19 14| 213640 19 13| 198380 19 14| 213640 19 15| 228900 19 15 | 228900
8 traker 2P28 da 56 moduli = 448 ! £ = BRI EH BB BB B EH B2 BE BH B EH| B B = B EE == == ==t == = B B 2y 20 13 | 198380 20 13| 198380 20 14 | 213640 20 14| 213640 20 12| 183120 20 12 | 183120 20 14| 213640
9352 pannelli A== H BRI EE BB BH BH BBl B2 H BB EE E| B BB = EHOEE == 2= = == D =H B 21 13 | 198380 21 15 | 228900 21 14 | 213640 21 14 | 213640 21 14| 213640 21 14 | 213640 21 12 | 183120
*BAG= 1 EH H BEHI BB P B B BEHI B BB BB B BEHl| EH BH —H BEH g == == === = B ==/ 22 13 | 198380 22 14 | 213640 2 15 | 228900 2 15 | 228900 2 14 | 213640 22 14 | 213640 22 13 | 198380
9352*545=5.09684 MW == == ==EN== == ] === == = - g :
SSEN=S N EHl BB BB BEH B BBl EE BE BB B2 EH| BB = S=IN== == == = = ==c g ==5 3 13 | 198380 23 1| 213640 3 15 | 228500 23 15 | 228900 3 12| 183120 23 12 | 183120 3 14| 213640
0 EH BB = BHl D B B B2 BEHlEH BH BH BH BB B2 B 6 B B8 == == = == S z 24 13 | 198380 24 14 | 213640 24 15 | 228900 24 15 | 228900 24 12 | 183120 24 12 183120 2 12 | 183120
S BE B B BB B R EEH B B EE B EE EE SE = ; == E= == =S = y: 347 | 5295220 349 | 5325740 348 | 5310480 348 | 5310480 333 | 5081580 334 | 5096840 334 | 5096840
REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI COMUNE DI SPINAZZOLA [ = B BH BH H B H BH H HEH BH EH EH H EH B = B B == = == :
BARLETTA-ANDRIA-TRANI l =2 = = =/ / V4 /
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= z e B OB B B === o R = = (i = H B2 BEH EH B8l B BEH == F == == == == =
Mokt Comune di Spinazzola (BT) Fogl: 84/86 R HE EEEEEE R EEE = | B B E % == % = N /
Localita "Masseria D’Errico" icelle: vari 1 = B BB R BB EE e B EE EHEE SIS BB == = = = = [
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Aggiomamenti

IL PROGETTISTA — Spazio riservato agli Enti

Dott. Ing. ANTONIO ALFREDO AVALLONE (R )
Via Lama n.18 - 75012 Bernalda (MT) N N Y
Ordine degli Ingegneri di Matera n. 924
PEC: antonioavallone@pec.it

Cell: 339 796 8183

IL TECNICO

Dott. Ingegnere NICOLA INCAMPO
Altamura BA-70022

P.IVA 08150200723

Ordine Ingegneri di Bari n°6280

PEC: nicola.incampo6280@pec.ordingbari

SCALA 1:5000

Tutti i diritti sono riservati, la riproduzione anche parziale del disegno ¢ vietata.
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