
LEGENDA

1    EDIFICIO COMANDI

2    EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA ALIM. MT S.A. (DG 2092)

5    CHIOSCHI APP. PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO

3    VASCA RACCOLTA OLIO TRASFORMATORI

6    CANCELLO CARRAIO APRIBILE A DUE ANTE

4    VASCA RISERVA VV.FF.

7    FONDAZIONE TRASFORMATORI MT/bt (con copertura)

8    GE

* L'utilizzo dello stallo rovescio 

NOTE:

Il posizionamento delle torri faro è indicativo, la loro esatta

collocazione dovrà essere verificata con un calcolo

illuminotecnico puntuale

Il basamento con singolo binario può sostenere gli ATR fino a

250 MVA. Il basamento con doppio binario può sostenere gli

ATR da 400 MVA.

   RECINZIONE ESTERNA

9    SERBATOIO GASOLIO INTERRATO

10  TRASFORMATORI INDUTTIVI DI POTENZA (TIP)

13  TORRI FARO

11  EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI

12  EDIFICIO MAGAZZINO

14  CONDENSATORI DI RIFASAMENTO 150 kV
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TERRENO DI RIPORTO -

ADEGUAMENTO QUOTA

QUOTA CALPESTIO

+0.0

BLOCCO DI

CALCESTRUZZO

+0.0

GUARNIZIONI

DI NEOPRENE

VASCA DI FONDAZIONE

DEL PREFABBRICATO

CABINA DI CAMPO

VISTA "A"

+0.0 +0.0 +0.0 +0.0

TERRENO DI RIPORTO -

ADEGUAMENTO QUOTA

+0.0+0.0

TERRENO DI RIPORTO -

ADEGUAMENTO QUOTA

PARTICOLARI CABINA PREFABBRICATA A PANNELLI STAZIONE ELEVATRICE 30-150 kV

IMPIANTI BIO-01 / BIO-02 / BIO-03b / BIO-07
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PARTENZA LINEA IN CAVO AT-150 kV (3x1x1600 mmq)

PER CONNESSIONE PRODUTTORI CON LO STALLO CONDIVISO N°4

DELLA NUOVA SE-380/150 kV DI "RTN" - MONTEMILONE (PZ)

1

PROPONENTE: SONNEDIX - SANTA CHIARA S.R.L. - VIA ETTORE DE SONNAZ, 19 - 10121 TORINO

AREA PER STAZIONE ELEVATRICE 30/150 kV DI UTENZA

DEL CONDOMINIO TRA GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

BIO-004-STMG N° 202000008  - P = 19,950 MW  E  BIO-005-STMG N° 202000009 - P = 19,950 MW

P

tot

 = 39,90 MW

PREVISTO N° 1 TRASFORMATORE MT-AT - 30/150 kV - P = 40-50 MVA (ONAN-ONAF)

2

3

PROPONENTE: SOLARIG

     SOLAR ENERGY VENTUNO S.R.L. (PER STMG - N° 202000003)

     SOLAR ENERGY VENTIDUE S.R.L. (PER STMG - N° 202000004)

     SOLAR ENERGY VENTITRE S.R.L. (PER STMG - N° 202000007)

     SOLAR ENERGY VENTIQUATTRO S.R.L. (PER STMG - N° 202000390)

AREA PER STAZIONE ELEVATRICE 30/150 kV DI UTENZA

DEL CONDOMINIO TRA GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

BIO-01 STMG N° 202000003  - P = 76,427960 MW

BIO-02 STMG N° 202000004  - P = 19,95336 MW

BIO-03b STMG N° 202000007  - P = 10,72568 MW

BIO-07 STMG N° 202000390  - P = 36,31264 MW

P

tot

 = 143,41964 MW

PREVISTO N° 2 TRASFORMATORI MT-AT - 30/150 kV - P = 63-80 MVA (ONAN-ONAF)

PROPONENTE: NEXTA PROJECT DEVELOPMENT S.R.L. - VIA DANTE, 7 - 20123 MILANO

AREA PER STAZIONE ELEVATRICE 30/150 kV DI UTENZA

DEL CONDOMINIO TRA GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

BIO-03a-STMG N° 202000006  - P = 13,66176 MW  E  BIO-06-STMG N° 202000010 - P = 16,41808 MW

P

tot

 = 30,07984 MW

PREVISTO N° 1 TRASFORMATORE MT-AT - 30/150 kV - P = 40-50 MVA (ONAN-ONAF)
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